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植込み

植込み

地先境界ブロック

保健室2

消

CG1

T1

コーナーガード 塩ビ

手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
逆三角形(50×33)タイプ 壁付２段

T3 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
34Φ丸タイプ 壁付２段

T2 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
楕円(40×32)タイプ 壁付２段

HB 配管バック ※Ｄは特記なき限り150とする

P2

P3 排水ピット(厨房)

RD-Y よこ引き用ルーフドレン

RD-T たて引き用ルーフドレン

RD-J 中継用ルーフドレン

TD 竪樋（特記なき限りカラーＶＰ１００φ）

消 消火器ボックス

FH
屋内用アルミ製ＳＵＳ目地 ６００角 鍵付
モルタル充填型フロアハッチ

床見切 ＳＵＳ目地棒

床見切 御影石

直付けカーテンレール

YM1

YM2

CR

MH マンホール_φ750

凡例・記号

壁凡例

LT1
防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

LT2

L2 ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L4

L5

ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

ＬＧＳ50＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

GL1 ＧＢ-Ｆt15.0(GL工法)

特記事項
※ 特記のない外壁内部は、硬質発砲ウレタンフォーム t=25吹付 とする
※ 設備室（機械室等）、ＰＳ、ＥＰＳのＲＣ壁及び柱型はコンクリート

打放しとする
※  Gはグラスウール・充填を示す。
※  Sは、GB-St12.5を示す
※  Đは断熱材を示す。
※  TĐは、天井までを示す
※ 特記のない床レベルは、FL±0とする。

L6 ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L7
ＬＧＳ＋PW(2) H1800まで＋PW(3) H1800以上
（片面、天井面まで）

消 消火栓＋消火器(埋込型)

消 移動式粉末消火設備（別途工事）

視覚障害者用誘導ブロック

CG2 コーナーガード アルミ

消 消火栓

P1 ステンレス製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ
樹脂製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ

内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
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給食員休憩室

カート洗浄

洗浄室

EPS

EV 人荷用

PS

WC 前室

PS

PS

屋内階段 2

EV 人荷用

西廊下

PS

普通教室 (肢)1

検収室

物品庫

開口必要
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F
F

（主任技術者）

（一級建築士　　登録第160462号）

藤田　貴司検
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（構造設計一級建築士　第4071号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

一級建築士

（一級建築士　　登録第361974号）
（設備設計一級建築士　第5999号）
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１階平面詳細図（６）(厨房機器配置図)
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D <調理室>

D  1 二槽シンク 1400 750 850 1 15
X2

15
X2

50
X2

ドライ仕様

D  2 移動台 1200 750 850 1 PIT ドライ仕様

D  3 移動台 1500 750 850 1 PIT ドライ仕様

KW

水量

W.V

m3/H

消費量

COPT

kg/H

D  5 器具消毒保管庫 MKH-137NE 1300 750 1850 1 40 7.950 棚仕様

D  6 掃除用具ロッカー BSL-066L 600 600 1800 1

D  8 移動スライサーシンク 1800 900 600 1 15 50
ドライ仕様
D4にホース用カラン取付

D  9 フードスライサー FS-36 1041 440 630 1 0.600 処理能力270kg～2000kg/h

D 10 ドライざる受けカート MWDZ-066 600 600 600 4 PIT

D 11 スチコン専用キャビネット架台 SSC-10DCT 785 715 600 1

D 12 電気スチコン　スーパースチーム SSCX-10D 845 775 1080 1 15
X2

75鋼管 Ｇ 17.200
ホテルパン：1／1×10枚
クロスシステム搭載　５点芯温センサー

D 13 真空冷却機 CMJ-40QE 1130 800 1640 1 20 40
X3

8.650

D 14 移動台 1200 600 600 3 PIT ドライ仕様

D 15 涼厨回転釜 MKGC-TE110F 1425 985 820 2 20
X2

20
X2

ﾋﾟｯﾄ 20
X2

37.2
X2 Ｇ 水入量：110L　内釜鉄（金気止め仕様）

フレーム脚仕様　自動点火　カラン付き

D 17 ＩＨテーブル MITX-K55Dトク 900 600 850 100 1 Ｇ 5.000
X2

専用架台付

D 19 作業台 600 800 850 1 40 ドライ仕様

D 20 フライヤー CF3-GKL（R）27トク 640 800 850 2 20
X2

18.6
X2 Ｇ 0.055

X2
フラット槽　油量27L

D 21 作業台 1400 600 850 1 40 ドライ仕様

D 22 自動洗米機 RM-401AG 600 630 1785 1 15 40 0.590
洗米能力：1.0～7.5kg
貯米量：90kg

D 23 涼厨立体自動炊飯器　 MRC-CX3D 750 755 1350 3 25
X3

27.9
X3 ○ 0.06

X3 炊飯量：7.5kg×3
少量炊飯モード　無洗米モード搭載

D 25 スタッキングカート MWST-097 880 700 800 3 ウレタンキャスターφ100

D 26 移動配膳台　引戸付 1800 900 850 4

E <アレルギー室>

E  2 二槽シンク 1200 600 850 150 1 15
X2

15
X2

50
X2

ドライ仕様

E  3 吊戸棚　ステンレス戸付 BCS6-1230S 1200 300 600 1 JFEA適合品

E  5 フードブレンダー CB-15T 275 290 660 2 1.400
X2

E  6 ロボクープカッターミキサー R-2A 210 285 370 1 0.530

E  9 冷蔵コールドテーブル SUR-K1261SBトク 1200
600
100 850 1 40 0.136

内容積：240L
センターピラーレス、後部スプレッター付

E 10 IH炊飯ジャー NH-YG18 275 370 250 1 1.290 炊飯量：1.8L

E 12 ＩＨテーブル MIT-33Dトク 900 600 850 100 1 Ｇ 3.000
X2

専用架台付

D 24 検食保管冷凍庫 SRF-K661-1K 615 650 1950 1 40 0.317 内容積：374Ｌ

E 13 作業台 500 600 850 1

D 30 業務用全自動軟水器 MSX-10 205 360 490 1 15 0.003

E 15 上棚 1500 300 800 1 棚2段

D 18 移動台 900 600 600 2 PIT ドライ仕様

D 28 電気スチコン　スーパースチーム SSCX-20D 875 820 1790 1 15
X2

75
鋼管 Ｇ 34.400

GN1／1×20枚・軟水器付
クロスシステム搭載　５点芯温センサー

D 29 ロールインカート SSC-RC20D 470 745 1710 1

E 14 欠番

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

D 27 作業台 980 600 850 1 40 ドライ仕様別途工事

D 16 涼厨回転釜 MKGC-SE110F 1474 1035 840 1 20 20 ﾋﾟｯﾄ 20 37.2 Ｇ 水入量：110L　内釜ステンレス
フレーム脚仕様　自動点火　カラン付き

D 4 二槽シンク 1500 750 850 150 1 15
X2

15
X2

50
X2

ドライ仕様

E 16 移動作業台 900 600 850 2別途工事

E 11 欠番

E  4 食器消毒保管庫　テーブルタイプ MSH-T156Eトク 1500 600 850 150 1 40 2.300
収納カゴ数：4　カゴ別途
週間予約　停電バックアップ機能搭載

E  7 包丁まな板殺菌庫　テーブルタイプ MCFT-076Bトク 750 600 850 1 40 0.245
包丁8本　まな板5枚　乾燥・タイマー付
デジタル表示　殺菌灯交換お知らせ機能付

D 31 作業台 680 380 1000 1

D 7 自動手指洗浄消毒器 BSHD-064H 600 450 850 400 2 15
X2

15
X2

50
X2 給水・給湯（４２℃以下）選択

ディスペンサー仕様

E  1 自動手指洗浄消毒器 BSHD-064H 600 450 850 400 1 15 15 50
給水・給湯（４２℃以下）選択
ディスペンサー仕様

E 8 作業台 258 600 850 1別途工事

D 32 冷蔵庫 SRR-K661B 615 650 1950 1 40 0.241 内容積：393Ｌ

蒸 気冷却水
HK-02

NO.

分

TOTAL

口続 接

REMARKS

考備STEAM

IN OUT

(A)(A)

OUTIN

COOLANT

(kw)

CONSUMPTIONPOWER

気 電　

3 200Vφ1 200Vφφ 100V1

FILTERHOOD

タ 
ル 
ィ 
フ 
G

ド 

フ 

QUANTITY
CONSUMPTION

量費 消

SIZE

(A.mm)GASガス (A)

SIZEJOINTPIPING

法寸 管 配 

D排水 HW給湯 CW給水 

数台
(mm)

DIMENSION

法寸

B.H

バック高

HEIGHT

さ高

DEPTH

行奥

WIDTH

口間MODEL

式型

NAME

名品
NO.

区

298.8 14.325 168.632TOTAL

※

※
※

※
※
※

※
※
※

※
※
※

※

※
※
※

※
※
※

※

※
※

※

※

※

※
※

※

KW

水量

W.V

m3/H

消費量

COPT

kg/H

A <検収室>

A  1 二槽シンク 1450 750 850 150 1 15
X2

15
X2

50
X2

A  2 移動台 900 750 850 1 PIT ドライ仕様

A  3 ピーラー P-48D 1040 690 959 1 15 50 0.4
ドライ仕様
能力：13kg～15kg/回

A  4 移動受台 900 750 600 1 PIT ドライ仕様

A  5 デジタル秤 KL-IP-K60A 370 636 802 1 0.1 秤量60kg　電源アダプター付

A  6 検収台　引出スノコ板付 1200 600 850 1

A  7 電子上皿ハカリ S-box-3kg 236 282 100 1 0.001
ＡＣアダプタ付
秤量2kg（1g単位）

A  8 スタッキングカート MWST-097 880 700 800 3 ウレタンキャスターφ100

A 12 検食保管冷凍庫 SRF-K661-1K 615 650 1950 1 40 0.317 内容積：374Ｌ

A 15 受け渡しカウンター 1150 600 850 1 脚元水返し処理　周囲コーキング

B <前室・サニタリー>

B  3 エアシャワー RD-SEZ 1750 1280 2100 1 1.5 自動ドア

C <下処理室>

C  2 スタッキングカート MWST-097 880 700 800 3 ウレタンキャスターφ100

C  3 器具消毒保管庫 MKH-137NE 1300 750 1850 1 40 7.950 棚仕様

C  4 冷凍庫 SRF-K983SB 900 800 1950 1 40 0.548 冷凍：797L

C  5 器具消毒保管庫 MKH-055E 540 530 1850 1 40 2.550 収納数：包丁16本・まな板10枚

C  6 移動台 900 600 850 1 PIT ドライ仕様

C  8 三槽シンク 2440 890 850 150 2 15
X6

15
X6

50
X6

C  9 移動台 750 890 850 2 PIT ドライ仕様

C 10 二槽ソイルドテーブル 1250 700 850 150 1 15
X2

15
X2

50
X2

C 11 クリーンテーブル 750 700 850 150 1 ラック収納レール付

C 12 受渡しカウンター 1750 850 850 2 40
X2 ドライ仕様、ステン化粧有り

脚元水返し処理

C 13 パススルー冷蔵庫 SRR-KP1283D 1200 850 1950 1 40 0.370
内容積：1180L　ステンレス扉
脚元水返し処理　周囲コーキング

C 14 パススルー冷凍庫 SRF-KP683 615 850 1950 1 40 0.272
内容積：533L　ステンレス扉
脚元水返し処理　周囲コーキング

C 7 欠番

A 16 掃除用具ロッカー BSL-054L 500 450 1800 1

A 13 ワイヤーシェルフ NL760-PH1900-4 764 610 1895 1 棚数：4段　棚：スチール仕様

A 17 エアーカーテン FY-30ELT1 1200 212 232 1 0.102

A 18 器具消毒保管庫 MKH-055E 540 530 1850 1 40 2.550 収納数：包丁16本・まな板10枚

A 19 ワイヤーシェルフ NL1220-PH1590-4 1217 610 1590 1 棚数：4段　棚：スチール仕様

A 14 パススルー冷蔵庫 SRR-KP681D 615 850 1950 1 40 0.344
内容積：551L　ステンレス扉
脚元水返し処理　周囲コーキング

A 20 ワイヤーシェルフ NM1070-PH1900-4 1062 456 1895 1 棚数：4段　棚：スチール仕様

A 10 欠番

A 11 欠番

C 15 コールドパススルー冷蔵庫 SUR-GP1591Bトク 1500 900 850 1 40 0.366
内容積：531L　ステンレス扉
脚元水返し処理　周囲コーキング

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

B 4 クリーンロッカー MCL-105 1000 550 1850 2 1.06
X2

C 16 食器洗浄機 MDDT6B8E 640 670 1445 1 20 50 〇 6.69

C 17 包丁まな板殺菌庫　テーブルタイプ MCFT-126B 1200 600 800 1 40 0.245
包丁16本　まな板10枚　乾燥・タイマー付
デジタル表示　殺菌灯交換お知らせ機能付

C 18 包丁まな板殺菌庫　テーブルタイプ MCFT-126Bトク 1200 600 800 1 40 0.245
プレート仕様
デジタル表示　殺菌灯交換お知らせ機能付

B  1 自動手指洗浄消毒器 BSHD-064H 600 450 850 400 1 15 15 50
給水・給湯（４２℃以下）選択
ディスペンサー仕様

B  2 自動手指洗浄消毒器 BSHD-064H 600 450 850 400 2 15
X2

15
X2

50
X2 給水・給湯（４２℃以下）選択

ディスペンサー仕様

A 9 自動手指洗浄消毒器 BSHD-064H 600 450 850 400 1 15 15 50
給水・給湯（４２℃以下）選択
ディスペンサー仕様

C  1 自動手指洗浄消毒器 BSHD-064H 600 450 850 400 1 15 15 50
給水・給湯（４２℃以下）選択
ディスペンサー仕様
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F <配膳室>

F  2 パススルー常温庫 1500
750
300 1850 1 1.0

上部棚可変式
下部収納　トレースライド付

KW

水量

W.V

m3/H

消費量

COPT

kg/H

F  4 牛乳用冷蔵庫 SRR-KP1281D 1200 850 1950 2 0.60
X2 内容積：1180L　排水蒸発仕様

脚元水返し処理　周囲コーキング

F  5 再調理ワゴン 1100 450 950 4

G <洗浄室>

G  1 二槽シンク 1800 750 850 150 1 15
X2

15
X2

50
X2

ドライ仕様

G  3 移動シンク 900 750 850 3 ﾋﾟｯﾄ ドライ仕様

G  4 コンベア洗浄機（ブースター上乗せ） MDCH2B-8ER特 2900 1200 2230 1
20 X2

25
50 X3

25 25 66.3 〇 0.045 16.9
洗浄能力：9,000φ150皿／ｈ
コンベア幅830mm 有効開口高さ350mm

G  5 移動台 1100 750 800 1 PIT ドライ仕様

G  6 食器消毒保管庫 MSH30-32WEN 1300 930 1850 1 40 9.950
収納カゴ数：30　カゴ別途
週間予約　停電バックアップ機能搭載

G  9 スタッキングカート MWST-097 880 700 800 3 ウレタンキャスターφ100

G 10 食器消毒保管庫 MSH30-32WE 1300 930 1850 1 40 9.950
収納カゴ数：30　カゴ付属
脚元水返し処理　周囲コーキング

G 11 食器消毒保管庫　昇降式 MSHA56-42W7E 1980 950 2565 1 40
X2

10.200
X2 収納カゴ数：56　カゴ別途

脚元水返し処理　周囲コーキング

G 14 マイクロスプレー J型 255 160 610 1
20
15

F 3 パススルー冷蔵庫（スライド扉） 1500
750
300 1850 1 40 0.1 1.0

上部両面ガラス扉（スライド）
下部収納　トレースライド付

G 7 欠番

G 16 シャワーシンク　 2200 1200 850 1
15
20 20

50
PIT 0.1 光電管センサー付

G 17 下膳棚 2200 400 600 1

F 7 大ワゴン 1325 800 1585 3

G 12 二槽シンク 1500 750 850 150 1 15
X2

15
X2

50
X2

ドライ仕様

G 18 返却台 815 1200 850 1

F 8 掃除用具ロッカー BSL-054L 500 450 1800 1

G 15 欠番

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

別途工事

G 13 作業台 1500 750 850 1 40

G 8 欠番

F 6 欠番

別途工事

F 1 パススルー冷蔵庫（スライド扉） 1800
750
300 1850 1 40 0.1 1.0

上部両面ガラス扉（スライド）
下部収納 　トレースライド付

F 9 パススルー常温庫 1800
750
300 1850 1 1.0

上部棚可変式
下部収納　トレースライド付

F 10 自動手指洗浄消毒器 BSHD-064H 600 450 850 400 1 15 15 50
給水・給湯（４２℃以下）選択
ディスペンサー仕様

G 2 自動手指洗浄消毒器 BSHD-064H 600 450 850 400 1 15 15 50
給水・給湯（４２℃以下）選択
ディスペンサー仕様
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●：本工事 ※：機械設備工事 ：備品別途工事

●

●

●
●

※

凡例

紀北支援学校中校舎棟建築工事

Ａ－０４５
１階平面詳細図（７）(厨房機器表)
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<教育相談室1~保健室2~校務員室エリア>
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<倉庫5~クールダウン室1~EPSエリア>

－D－

内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
 

 

印 A3: 1／200

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

一級建築士事務所 京都府知事登録 (06A)第02291号

一級建築士

山本 篤史

山田 俊二 （登録第183136号）

紀北支援学校中校舎棟建築工事

A1: 1／100
Ａ－2046

１階展開図（１）

1F
教育相談室1

1F
保健室2

1F
校務員室

1F
普通教室(肢)1
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洗浄室

1F
ランチルーム

1F
東廊下

1F
教育相談室2
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保健室1

1F
保健室3

1F
個別学習室1

1F
下処理室

1F
調理室

1F
アレルギー・再調理室

1F
教材室1

1F
東廊下
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＜屋外階段2〜ランチルーム〜カート洗浄エリア＞
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内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
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手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
逆三角形(50×33)タイプ 壁付２段

T3 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
34Φ丸タイプ 壁付２段

T2 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
楕円(40×32)タイプ 壁付２段

HB 配管バック ※Ｄは特記なき限り150とする

P2

P3 排水ピット(厨房)

RD-Y よこ引き用ルーフドレン

RD-T たて引き用ルーフドレン

RD-J 中継用ルーフドレン

TD 竪樋（特記なき限りカラーＶＰ１００φ）

消 消火器ボックス

FH
屋内用アルミ製ＳＵＳ目地 ６００角 鍵付
モルタル充填型フロアハッチ

床見切 ＳＵＳ目地棒

床見切 御影石

直付けカーテンレール

YM1

YM2

CR

MH マンホール_φ750

凡例・記号

壁凡例

LT1
防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

LT2

L2 ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L4

L5

ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

ＬＧＳ50＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

GL1 ＧＢ-Ｆt15.0(GL工法)

特記事項
※ 特記のない外壁内部は、硬質発砲ウレタンフォーム t=25吹付 とする
※ 設備室（機械室等）、ＰＳ、ＥＰＳのＲＣ壁及び柱型はコンクリート

打放しとする
※  Gはグラスウール・充填を示す。
※  Sは、GB-St12.5を示す
※  Đは断熱材を示す。
※  TĐは、天井までを示す
※ 特記のない床レベルは、FL±0とする。

L6 ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L7
ＬＧＳ＋PW(2) H1800まで＋PW(3) H1800以上
（片面、天井面まで）

消 消火栓＋消火器(埋込型)

消 移動式粉末消火設備（別途工事）

視覚障害者用誘導ブロック

CG2 コーナーガード アルミ

消 消火栓

P1 ステンレス製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ
樹脂製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ

内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
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２階平面詳細図（１）
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コーナーガード 塩ビ

手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
逆三角形(50×33)タイプ 壁付２段

T3 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
34Φ丸タイプ 壁付２段

T2 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
楕円(40×32)タイプ 壁付２段

HB 配管バック ※Ｄは特記なき限り150とする

P2

P3 排水ピット(厨房)

RD-Y よこ引き用ルーフドレン

RD-T たて引き用ルーフドレン

RD-J 中継用ルーフドレン

TD 竪樋（特記なき限りカラーＶＰ１００φ）

消 消火器ボックス

FH
屋内用アルミ製ＳＵＳ目地 ６００角 鍵付
モルタル充填型フロアハッチ

床見切 ＳＵＳ目地棒

床見切 御影石

直付けカーテンレール

YM1

YM2

CR

MH マンホール_φ750

凡例・記号

壁凡例

LT1
防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

LT2

L2 ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L4

L5

ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

ＬＧＳ50＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

GL1 ＧＢ-Ｆt15.0(GL工法)

特記事項
※ 特記のない外壁内部は、硬質発砲ウレタンフォーム t=25吹付 とする
※ 設備室（機械室等）、ＰＳ、ＥＰＳのＲＣ壁及び柱型はコンクリート

打放しとする
※  Gはグラスウール・充填を示す。
※  Sは、GB-St12.5を示す
※  Đは断熱材を示す。
※  TĐは、天井までを示す
※ 特記のない床レベルは、FL±0とする。

L6 ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L7
ＬＧＳ＋PW(2) H1800まで＋PW(3) H1800以上
（片面、天井面まで）

消 消火栓＋消火器(埋込型)

消 移動式粉末消火設備（別途工事）

視覚障害者用誘導ブロック

CG2 コーナーガード アルミ

消 消火栓

P1 ステンレス製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ
樹脂製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ

内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
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逆三角形(50×33)タイプ 壁付２段

T3 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
34Φ丸タイプ 壁付２段

T2 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
楕円(40×32)タイプ 壁付２段

HB 配管バック ※Ｄは特記なき限り150とする
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FH
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床見切 ＳＵＳ目地棒

床見切 御影石

直付けカーテンレール

YM1

YM2

CR

MH マンホール_φ750

凡例・記号

壁凡例

LT1
防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

LT2

L2 ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L4

L5

ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

ＬＧＳ50＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

GL1 ＧＢ-Ｆt15.0(GL工法)

特記事項
※ 特記のない外壁内部は、硬質発砲ウレタンフォーム t=25吹付 とする
※ 設備室（機械室等）、ＰＳ、ＥＰＳのＲＣ壁及び柱型はコンクリート

打放しとする
※  Gはグラスウール・充填を示す。
※  Sは、GB-St12.5を示す
※  Đは断熱材を示す。
※  TĐは、天井までを示す
※ 特記のない床レベルは、FL±0とする。

L6 ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L7
ＬＧＳ＋PW(2) H1800まで＋PW(3) H1800以上
（片面、天井面まで）

消 消火栓＋消火器(埋込型)

消 移動式粉末消火設備（別途工事）

視覚障害者用誘導ブロック

CG2 コーナーガード アルミ

消 消火栓

P1 ステンレス製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ
樹脂製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ

内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
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手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
逆三角形(50×33)タイプ 壁付２段

T3 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
34Φ丸タイプ 壁付２段

T2 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
楕円(40×32)タイプ 壁付２段

HB 配管バック ※Ｄは特記なき限り150とする

P2

P3 排水ピット(厨房)

RD-Y よこ引き用ルーフドレン

RD-T たて引き用ルーフドレン

RD-J 中継用ルーフドレン

TD 竪樋（特記なき限りカラーＶＰ１００φ）

消 消火器ボックス

FH
屋内用アルミ製ＳＵＳ目地 ６００角 鍵付
モルタル充填型フロアハッチ

床見切 ＳＵＳ目地棒

床見切 御影石

直付けカーテンレール

YM1

YM2

CR

MH マンホール_φ750

凡例・記号

壁凡例

LT1
防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

LT2

L2 ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L4

L5

ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

ＬＧＳ50＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

GL1 ＧＢ-Ｆt15.0(GL工法)

特記事項
※ 特記のない外壁内部は、硬質発砲ウレタンフォーム t=25吹付 とする
※ 設備室（機械室等）、ＰＳ、ＥＰＳのＲＣ壁及び柱型はコンクリート

打放しとする
※  Gはグラスウール・充填を示す。
※  Sは、GB-St12.5を示す
※  Đは断熱材を示す。
※  TĐは、天井までを示す
※ 特記のない床レベルは、FL±0とする。

L6 ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L7
ＬＧＳ＋PW(2) H1800まで＋PW(3) H1800以上
（片面、天井面まで）

消 消火栓＋消火器(埋込型)

消 移動式粉末消火設備（別途工事）

視覚障害者用誘導ブロック

CG2 コーナーガード アルミ

消 消火栓

P1 ステンレス製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ
樹脂製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ

内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
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CG1
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コーナーガード 塩ビ

手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
逆三角形(50×33)タイプ 壁付２段

T3 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
34Φ丸タイプ 壁付２段

T2 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
楕円(40×32)タイプ 壁付２段

HB 配管バック ※Ｄは特記なき限り150とする

P2

P3 排水ピット(厨房)

RD-Y よこ引き用ルーフドレン

RD-T たて引き用ルーフドレン

RD-J 中継用ルーフドレン

TD 竪樋（特記なき限りカラーＶＰ１００φ）

消 消火器ボックス

FH
屋内用アルミ製ＳＵＳ目地 ６００角 鍵付
モルタル充填型フロアハッチ

床見切 ＳＵＳ目地棒

床見切 御影石

直付けカーテンレール

YM1

YM2

CR

MH マンホール_φ750

凡例・記号

壁凡例

LT1
防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

LT2

L2 ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L4

L5

ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

ＬＧＳ50＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

GL1 ＧＢ-Ｆt15.0(GL工法)

特記事項
※ 特記のない外壁内部は、硬質発砲ウレタンフォーム t=25吹付 とする
※ 設備室（機械室等）、ＰＳ、ＥＰＳのＲＣ壁及び柱型はコンクリート

打放しとする
※  Gはグラスウール・充填を示す。
※  Sは、GB-St12.5を示す
※  Đは断熱材を示す。
※  TĐは、天井までを示す
※ 特記のない床レベルは、FL±0とする。

L6 ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L7
ＬＧＳ＋PW(2) H1800まで＋PW(3) H1800以上
（片面、天井面まで）

消 消火栓＋消火器(埋込型)

消 移動式粉末消火設備（別途工事）

視覚障害者用誘導ブロック

CG2 コーナーガード アルミ

消 消火栓

P1 ステンレス製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ
樹脂製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ

内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
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手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
逆三角形(50×33)タイプ 壁付２段

T3 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
34Φ丸タイプ 壁付２段

T2 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
楕円(40×32)タイプ 壁付２段

HB 配管バック ※Ｄは特記なき限り150とする

P2

P3 排水ピット(厨房)

RD-Y よこ引き用ルーフドレン

RD-T たて引き用ルーフドレン

RD-J 中継用ルーフドレン

TD 竪樋（特記なき限りカラーＶＰ１００φ）

消 消火器ボックス

FH
屋内用アルミ製ＳＵＳ目地 ６００角 鍵付
モルタル充填型フロアハッチ

床見切 ＳＵＳ目地棒

床見切 御影石

直付けカーテンレール

YM1

YM2

CR

MH マンホール_φ750

凡例・記号

壁凡例

LT1
防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

LT2

L2 ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L4

L5

ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

ＬＧＳ50＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

GL1 ＧＢ-Ｆt15.0(GL工法)

特記事項
※ 特記のない外壁内部は、硬質発砲ウレタンフォーム t=25吹付 とする
※ 設備室（機械室等）、ＰＳ、ＥＰＳのＲＣ壁及び柱型はコンクリート

打放しとする
※  Gはグラスウール・充填を示す。
※  Sは、GB-St12.5を示す
※  Đは断熱材を示す。
※  TĐは、天井までを示す
※ 特記のない床レベルは、FL±0とする。

L6 ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L7
ＬＧＳ＋PW(2) H1800まで＋PW(3) H1800以上
（片面、天井面まで）

消 消火栓＋消火器(埋込型)

消 移動式粉末消火設備（別途工事）

視覚障害者用誘導ブロック

CG2 コーナーガード アルミ

消 消火栓

P1 ステンレス製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ
樹脂製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ

内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
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コーナーガード 塩ビ

手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
逆三角形(50×33)タイプ 壁付２段

T3 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
34Φ丸タイプ 壁付２段

T2 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
楕円(40×32)タイプ 壁付２段

HB 配管バック ※Ｄは特記なき限り150とする

P2

P3 排水ピット(厨房)

RD-Y よこ引き用ルーフドレン

RD-T たて引き用ルーフドレン

RD-J 中継用ルーフドレン

TD 竪樋（特記なき限りカラーＶＰ１００φ）

消 消火器ボックス

FH
屋内用アルミ製ＳＵＳ目地 ６００角 鍵付
モルタル充填型フロアハッチ

床見切 ＳＵＳ目地棒

床見切 御影石

直付けカーテンレール

YM1

YM2

CR

MH マンホール_φ750

凡例・記号

壁凡例

LT1
防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

LT2

L2 ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L4

L5

ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

ＬＧＳ50＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

GL1 ＧＢ-Ｆt15.0(GL工法)

特記事項
※ 特記のない外壁内部は、硬質発砲ウレタンフォーム t=25吹付 とする
※ 設備室（機械室等）、ＰＳ、ＥＰＳのＲＣ壁及び柱型はコンクリート

打放しとする
※  Gはグラスウール・充填を示す。
※  Sは、GB-St12.5を示す
※  Đは断熱材を示す。
※  TĐは、天井までを示す
※ 特記のない床レベルは、FL±0とする。

L6 ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L7
ＬＧＳ＋PW(2) H1800まで＋PW(3) H1800以上
（片面、天井面まで）

消 消火栓＋消火器(埋込型)

消 移動式粉末消火設備（別途工事）

視覚障害者用誘導ブロック

CG2 コーナーガード アルミ

消 消火栓

P1 ステンレス製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ
樹脂製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ

内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
 

 

印 A3: 1／100

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

一級建築士事務所 京都府知事登録 (06A)第02291号

一級建築士

山本 篤史

山田 俊二 （登録第183136号）

紀北支援学校中校舎棟建築工事

A1: 1／ 50
Ａ－2057

３階平面詳細図（３）
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CG1
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手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
逆三角形(50×33)タイプ 壁付２段

T3 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
34Φ丸タイプ 壁付２段

T2 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
楕円(40×32)タイプ 壁付２段

HB 配管バック ※Ｄは特記なき限り150とする

P2

P3 排水ピット(厨房)

RD-Y よこ引き用ルーフドレン

RD-T たて引き用ルーフドレン

RD-J 中継用ルーフドレン

TD 竪樋（特記なき限りカラーＶＰ１００φ）

消 消火器ボックス

FH
屋内用アルミ製ＳＵＳ目地 ６００角 鍵付
モルタル充填型フロアハッチ

床見切 ＳＵＳ目地棒

床見切 御影石

直付けカーテンレール

YM1

YM2

CR

MH マンホール_φ750

凡例・記号

壁凡例

LT1
防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

LT2

L2 ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L4

L5

ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

ＬＧＳ50＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

GL1 ＧＢ-Ｆt15.0(GL工法)

特記事項
※ 特記のない外壁内部は、硬質発砲ウレタンフォーム t=25吹付 とする
※ 設備室（機械室等）、ＰＳ、ＥＰＳのＲＣ壁及び柱型はコンクリート

打放しとする
※  Gはグラスウール・充填を示す。
※  Sは、GB-St12.5を示す
※  Đは断熱材を示す。
※  TĐは、天井までを示す
※ 特記のない床レベルは、FL±0とする。

L6 ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L7
ＬＧＳ＋PW(2) H1800まで＋PW(3) H1800以上
（片面、天井面まで）

消 消火栓＋消火器(埋込型)

消 移動式粉末消火設備（別途工事）

視覚障害者用誘導ブロック

CG2 コーナーガード アルミ

消 消火栓

P1 ステンレス製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ
樹脂製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ

内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
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京都市左京区田中大堰町１８２
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一級建築士事務所 京都府知事登録 (06A)第02291号
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山本 篤史

山田 俊二 （登録第183136号）

紀北支援学校中校舎棟建築工事

A1: 1／ 50
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３階平面詳細図（４）
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手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
逆三角形(50×33)タイプ 壁付２段

T3 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
34Φ丸タイプ 壁付２段

T2 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
楕円(40×32)タイプ 壁付２段

HB 配管バック ※Ｄは特記なき限り150とする

P2

P3 排水ピット(厨房)

RD-Y よこ引き用ルーフドレン

RD-T たて引き用ルーフドレン

RD-J 中継用ルーフドレン

TD 竪樋（特記なき限りカラーＶＰ１００φ）

消 消火器ボックス

FH
屋内用アルミ製ＳＵＳ目地 ６００角 鍵付
モルタル充填型フロアハッチ

床見切 ＳＵＳ目地棒

床見切 御影石

直付けカーテンレール

YM1

YM2

CR

MH マンホール_φ750

凡例・記号

壁凡例

LT1
防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

LT2

L2 ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L4

L5

ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

ＬＧＳ50＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

GL1 ＧＢ-Ｆt15.0(GL工法)

特記事項
※ 特記のない外壁内部は、硬質発砲ウレタンフォーム t=25吹付 とする
※ 設備室（機械室等）、ＰＳ、ＥＰＳのＲＣ壁及び柱型はコンクリート

打放しとする
※  Gはグラスウール・充填を示す。
※  Sは、GB-St12.5を示す
※  Đは断熱材を示す。
※  TĐは、天井までを示す
※ 特記のない床レベルは、FL±0とする。

L6 ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L7
ＬＧＳ＋PW(2) H1800まで＋PW(3) H1800以上
（片面、天井面まで）

消 消火栓＋消火器(埋込型)

消 移動式粉末消火設備（別途工事）

視覚障害者用誘導ブロック

CG2 コーナーガード アルミ

消 消火栓

P1 ステンレス製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ
樹脂製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ

内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
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A1: 1／ 50
Ａ－2059
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内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
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A1: 1／100
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CG1
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コーナーガード 塩ビ

手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
逆三角形(50×33)タイプ 壁付２段

T3 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
40Φ丸タイプ 壁付２段 HB 配管バック ※Ｄは特記なき限り150とする

P1 ステンレス製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ

P2 樹脂製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ

RD-Y よこ引き用ルーフドレン

RD-T たて引き用ルーフドレン

RD-J 中継用ルーフドレン

TD 竪樋（特記なき限りカラーＶＰ１００φ） 消 消火器BOX（埋込型）

床見切 ＳＵＳ目地棒

床見切 御影石

カーテンレール

YM1

YM2

CRT2 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
楕円(40×32)タイプ 壁付２段

FH
屋内用アルミ製ＳＵＳ目地 ６００角 鍵付
モルタル充填型フロアハッチ

LT1
防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

L2 ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L4

L5

ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

ＬＧＳ50＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

特記事項
※ 特記のない外壁内部は、硬質発砲ウレタンフォーム t=25吹付 とする
※ 設備室（機械室等）、ＰＳ、ＥＰＳのＲＣ壁及び柱型はコンクリート

打放しとする
※  Gはグラスウール・充填を示す。
※  Sは、GB-St12.5を示す
※  TĐは、天井までを示す
※ 特記のない床レベルは、FL±0とする。

MH マンホール_φ750

LT2
防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

GL1 ＧＢ-Ｆt15.0(GL工法)
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ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5
（両面、天井裏共）
ＬＧＳ＋PW(2) H1800まで＋PW(3) H1800以上
（片面、天井面まで）

消 消火栓＋消火器(埋込型)

消 移動式粉末消火設備（別途工事）

視覚障害者用誘導ブロック

CG2 コーナーガード アルミ 消 消火栓

内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
 

 

印 A3: 1／100

京都市左京区田中大堰町１８２
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一級建築士事務所 京都府知事登録 (06A)第02291号

一級建築士
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A1: 1／ 50
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凡例・記号
CG1

T1

コーナーガード 塩ビ

手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
逆三角形(50×33)タイプ 壁付２段

T3 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
40Φ丸タイプ 壁付２段 HB 配管バック ※Ｄは特記なき限り150とする

P1 ステンレス製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ

P2 樹脂製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ

RD-Y よこ引き用ルーフドレン

RD-T たて引き用ルーフドレン

RD-J 中継用ルーフドレン

TD 竪樋（特記なき限りカラーＶＰ１００φ） 消 消火器BOX（埋込型）

床見切 ＳＵＳ目地棒

床見切 御影石

カーテンレール

YM1

YM2

CRT2 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
楕円(40×32)タイプ 壁付２段

FH
屋内用アルミ製ＳＵＳ目地 ６００角 鍵付
モルタル充填型フロアハッチ

LT1
防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

L2 ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L4

L5

ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

ＬＧＳ50＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

特記事項
※ 特記のない外壁内部は、硬質発砲ウレタンフォーム t=25吹付 とする
※ 設備室（機械室等）、ＰＳ、ＥＰＳのＲＣ壁及び柱型はコンクリート

打放しとする
※  Gはグラスウール・充填を示す。
※  Sは、GB-St12.5を示す
※  TĐは、天井までを示す
※ 特記のない床レベルは、FL±0とする。

MH マンホール_φ750

LT2
防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

GL1 ＧＢ-Ｆt15.0(GL工法)

L6

L7

ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5
（両面、天井裏共）
ＬＧＳ＋PW(2) H1800まで＋PW(3) H1800以上
（片面、天井面まで）

消 消火栓＋消火器(埋込型)

消 移動式粉末消火設備（別途工事）

視覚障害者用誘導ブロック

CG2 コーナーガード アルミ 消 消火栓

内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
 

 

印 A3: 1／100

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

一級建築士事務所 京都府知事登録 (06A)第02291号

一級建築士

山本 篤史

山田 俊二 （登録第183136号）

紀北支援学校中校舎棟建築工事

A1: 1／ 50
Ａ－2062

４階平面詳細図（２）
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コーナーガード 塩ビ

手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
逆三角形(50×33)タイプ 壁付２段

T3 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
34Φ丸タイプ 壁付２段

T2 手摺（半硬質樹脂二層成形 抗菌剤･光触媒入）
楕円(40×32)タイプ 壁付２段

HB 配管バック ※Ｄは特記なき限り150とする

P2

P3 排水ピット(厨房)

RD-Y よこ引き用ルーフドレン

RD-T たて引き用ルーフドレン

RD-J 中継用ルーフドレン

TD 竪樋（特記なき限りカラーＶＰ１００φ）

消 消火器ボックス

FH
屋内用アルミ製ＳＵＳ目地 ６００角 鍵付
モルタル充填型フロアハッチ

床見切 ＳＵＳ目地棒

床見切 御影石

直付けカーテンレール

YM1

YM2

CR

MH マンホール_φ750

凡例・記号

壁凡例

LT1
防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

LT2

L2 ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L4

L5

ＬＧＳ＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

ＬＧＳ50＋ＧＢ-Ｒt12.5（片面、天井面まで）

防火区画︓１時間耐火
ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｆt12.5＋ＧＢ-Ｆt12.5（両面、天井裏共）

GL1 ＧＢ-Ｆt15.0(GL工法)

特記事項
※ 特記のない外壁内部は、硬質発砲ウレタンフォーム t=25吹付 とする
※ 設備室（機械室等）、ＰＳ、ＥＰＳのＲＣ壁及び柱型はコンクリート

打放しとする
※  Gはグラスウール・充填を示す。
※  Sは、GB-St12.5を示す
※  Đは断熱材を示す。
※  TĐは、天井までを示す
※ 特記のない床レベルは、FL±0とする。

L6 ＬＧＳ100＋ＧＢ-Ｒt12.5＋ＧＢ-Ｒt12.5（両面、天井裏共）

L7
ＬＧＳ＋PW(2) H1800まで＋PW(3) H1800以上
（片面、天井面まで）

消 消火栓＋消火器(埋込型)

消 移動式粉末消火設備（別途工事）

視覚障害者用誘導ブロック

CG2 コーナーガード アルミ

消 消火栓

P1 ステンレス製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ
樹脂製グレーチング 溝幅150
細目ノンスリップ 縦目タイプ

内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
 

 

印 A3: 1／100

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

一級建築士事務所 京都府知事登録 (06A)第02291号

一級建築士

山本 篤史

山田 俊二 （登録第183136号）

紀北支援学校中校舎棟建築工事

A1: 1／ 50
Ａ－2063

４階平面詳細図（３）
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内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
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一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

一級建築士事務所 京都府知事登録 (06A)第02291号

一級建築士

山本 篤史

山田 俊二 （登録第183136号）

紀北支援学校中校舎棟建築工事

A1: 1／100
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４階展開図（１）
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<屋内階段2~スロープ~倉庫12エリア>

<備蓄倉庫~洗面キッチン~男子便所6エリア>

<肢体便所~理科室~被服室エリア>
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内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
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内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
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紀北支援学校中校舎棟建築工事

A1: 1／200
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１階天井伏図

N

点検口 450 × 450 71 82 74 56 283

※150φ未満は補強不要と考え計上しない

自火報　感知器 125φ

放送　ｽﾋﾟｰｶｰ 200φ 40 44 34 26 144

放送　ｽﾋﾟｰｶｰ 150φ 5 1 6

音響　ｽﾋﾟｰｶｰ 200φ

非常照明 100φ

　〃　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 150φ

　〃　ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 100φ ｘ

照明　ｽｸｴｱ 450 ｘ 450

【電気設備】

点検口 450 × 450 52 58 58 29 197

1300 × 300

1100 × 1100 2 2

900 × 900 2 2 4

700 × 700

600 × 600 14 14

500 × 500 24 12 26 15 77

制気口 400 × 400 22 16 12 20 70

ストレートシロッ... 補強不要 2 2 2 2 8

天井扇（サニタ... 450 × 450 3 0 1 4 8

天井扇 450 × 450 12 7 3 10 32

全熱交換換気... 補強不要 6 2 10 4 22

全熱交換換気... 900 × 900 16 24 19 11 70

天埋ﾀﾞｸﾄ 補強不要 0 0 0 0

天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ 800 × 600 2 0 0 1 3

天ｶｾ(4) 1000 × 1000 18 24 27 12 81

天ｶｾ(2) 1200 × 700 8 8 2 1 19

天ｶｾ(1) 1200 700 2 2

【機械設備】

1F 2F 3F 4F 合計
名　称 開口寸法

（mm）
数量

天井開口補強リスト
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内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
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（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
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内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】
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（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
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内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】
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（主任技術者）
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内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】
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（主任技術者）
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内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】
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一般共通事項 （図示,特記なき限り、以下による）

注記︓特記仕様書、仕上表、建具表、部分詳細図等に特記なき限り本図の記載を適用する。
注記︓本図の記載事項で「・」印および「※」印の付いたものは、 ・  印の付いたものを適用する。 ・  印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

１）共通事項

10 簡易気密型扉の気密材との取合い部は、ステンレス鋼板1.5mmとする。

2 建具は付属金物一式を含む。特記なき限り右表とする。
3 両開き戸・親子開き戸は、フランス落しを設ける。
4 引き戸は、戸当りゴム付とする。
5 両開き戸の押引表示は、特記なき限り必要に応じ表示板（ステンレス）を設置する。
6 枠が外壁と同面または出ている場合の上枠には水返しを設け、躯体との間はダブルシールを施す。
7 防音建具は、特記及び詳細に従った構造、金物を使用し、建具枠及び壁の隙間をモルタル詰めの上、指定仕上

材とする。又はロックウール（特記なき限り150kg/m3）で充填する。
8 非常用進入口（代替進入口）及び避難出入口には外部に開放装置を設ける。

また内部側の開放装置には平常時の開閉を防ぐカバー類を設ける。
9 フラッシュ戸、ガラス入りフラッシュ戸の巾木高さはH＝150を標準とするが、建具に隣接する壁の巾木がH＝100

以上の場合は、その高さに合わせる。

1 表記の建具寸法は、特記なき限り枠内法寸法とする。

２）建具金物　共通事項
1 建具金物は原則としてステンレス製とする。
2 外部建具の錠前は、CPーC認定品等の防犯対策を施したものとする。
3 マスターキーは2系統、グランドマスターキーは1組を標準とする。
4 DC、FH、PH、ハンガードア自閉装置は、ストッパー付タイプとする。

ただし防火設備または常時閉鎖建具に設置する場合は、ストッパーなしタイプとする。
5 開き戸には全てに戸当たりを床又は壁に設け、壁当りとなる開き戸は壁面からの逃げ寸法を100mm程度とし、

ドアクローザーの有無にかかわらず戸当りを設ける。
戸当りが設置困難な場合は、監督職員と協議の上、アームストッパー等の取付けを検討する。
また、枠には衝撃防止ゴムを2ヶ所以上取付ける。（防音型を除く）

6 レバーハンドル錠、本締錠等は原則として室内側にサムターン、廊下側にシリンダー錠の組み合わせとする。
7 障害者等が利用する戸のサムターンは、長いハンドル、大型サムターン、大型錠にするなど障害者等の使いやすいも

8 箱錠はバックセット60mmを標準とし6本ピンを標準とする。
9 便所建具金物は黄銅製クロームメッキ又はステンレス製とする。

10 扉の握玉及びレバーハンドルの取付位置は床面から900〜1.000mmとし、押板類は1.100mmとする。

３）アルミ製建具　共通事項
1 サッシと膳板・額縁の隙間には結露防止断熱材を入れる。
2 防火設備防火戸仕様︓建具枠見込は70mm規格品、防火設備防火戸認定届を有するメーカーの製品として

そのメーカーの製品と同一の部材を使用し方立無目については厚さ2mmとする。
3 換気扇枠のアルミパネルは3.0mmとする。

高窓のクレセント位置は手が届く位置となるようサッシ発注時に十分考慮すること。
5 アルミ製建具の水切板は既製押出型材を原則とする。止むを得ない場合は曲げ材（2.0mm以上）を使用してもよい。
4

6 縦・横軸回転窓は、2ハンドル6点締り機構とし、15度〜90度停止の建具サイズに適したアームストッパーを取付ける。
7 内・外開き窓は、1ハンドル3点締まり機構とし、15度から90度停止の建具サイズに適したアームストッパーを取付ける。
8 AW裏面の耐火パネル・ケイ酸カルシウム板は、EPーG塗仕上げとする。耐火パネル仕様は、特記による。
9 外開き窓・縦軸回転窓・すべりだし窓等にはあおり防止金具を設け、開放幅は150ｍｍ程度で制限し、清掃時等

はその制限をはずせるものとする。
10 開口部は開口調整・指詰防止ストッパー付を標準とする。
11 幅が5mを超える連窓サッシ方立の頂部には緩衝材を挿入する。
12 はめ殺し窓等で結露水が排出されない窓には、結露水受けを設ける。
13 引違い窓の召合せかまち下端は、結露水が下枠に排水できるようにする。
14 開口部が自然排煙設備としての排煙口の場合は、手動開放装置（オペレーター、クレセント等）の位置は床面

から800〜1500mmとする。
15 手動オペレーター（過巻き防止機能付・ワンタッチ開放・排煙用）の装置ボックスは埋込式とし、サッシ方立に設置

する場合は、サッシ同材のカバーを設ける。また原則として押しボタン式とし、ハンドルの個数は監督職員の指示による。

４）鋼製・ステンレス製建具　共通事項
1 くつずりは、ステンレス（SUS304）t＝2.0加工とする。
2 外部に面する扉及び水がかり部の扉支持金物は、ステンレス丁番とする。
3 扉の表板上部は、曲げ込みとする。
4 点検口表板は、四周曲げ込みとする。
5 両開き防火戸は、順位調整器を設ける。
6 特記のない防火設備（防火戸）のくぐり戸は、オートヒンジ付とする。
7 常時開放型防火戸のレリーズは、マグネット取付補強板までを建具工事とする。

５）鋼製軽量建具　共通事項
1 召合せ、縦小口包み板等の材質は、アルミ製(指定色塗装)とする。人が当たる部分はゴムクッションを設ける。
2 ハンガードア（LGS内蔵タイプ）で戸袋側に手摺が取付く場合には、手摺取付位置の戸袋部には手摺取付補強

材を入れること。

６）木製建具　共通事項
1 建具工法は標準仕様書による。ただしフラッシュ戸以外の建具ほぞ種別は抜きほぞとする。
2 窓及びランマ（引違い）は戸車を使用し、レールはステンレス製角鋼（窓9x9mmビス止メ）とする。

かまち及び中骨は集成材とする。3
4 建具障子桧材（木工事A種）は代用桧仕様可（※桧は米桧を使用できる）

木製建具のガラリは木製とし、ガラス枠は押縁（面取）とする。5

７）自動ドア開閉装置　共通事項
1 安全装置は光検知式とし、建具の縦枠に取付ける（H=150およびH=650の計2ヶ所）
2 自動ドアには天井付光線反射スイッチを付け、天井及び庇のない箇所は無目取付けタイプを標準とする。

８）シャッター　共通事項
1 化粧座板・マグサ・ガイドレール・スイッチボックスのカバーは、ステンレス（SUS304）HL仕上とする。
2 エンジン部は点検口付とする。
3 防火防煙シャッターの自動開閉装置は本工事とする。
4 煙感知器連動型は安全装置付とし、手動開閉装置付とする。

９）ガラス・ガラリ関係　共通事項
1 内外の建具ガラスは特記なき限りシーリングで固定すること。
2 SSW・SW・AWは、施工図完成時にガラスの熱割れ検討・耐風圧検討を再度行う。
3 がらりは、内部はⅢ型とし、外部はⅠ型とする。
4 外部がらりは全て水返し（ステンレス）、及び防鳥網（ステンレス網目15ｍｍ）、落下防止材付とする。

またダクト接続用フランジは、溶融亜鉛めっき鋼板t=2.3mmとし、梁等の障害物がある場合は、かわす形状とする。

１０）その他　共通事項
1

建具金具などの種類・仕様
区分 種　　　　類 符号 材質・性能・適用など 備　　　　考
カギ ディンブル式リバーシブルシリンダー錠・

錠・締り
金物

空錠
本締り錠 ゴール　EU錠同等品
シリンダー箱錠 バックセット60mm、6本ピンを標準

アンチフリクション機構
レバーハンドル錠
握玉ハンドル錠
引戸錠（鎌錠）
引戸錠（鎌錠） 表示付、大型サムターン ゴール　SX-45FL（LXエマーシャル）同等品
引戸錠（上吊り戸用・ロッドタイプ）
本締り付モノロック（両面錠） 両面錠 片面錠
グレモン錠 ハンドル材料（　 亜鉛合金　　 ステンレス）※

ハンドル着脱式（　 扉面操作　　 戸先操作）※
ゴール　MHJ同等品
エアタイト︓美和NDR-AT同等品

点検扉錠（面付け本締り錠） 黄銅製※ ステンレス製
エアタイト対応

シブタニV55シリーズ同等品以上
戸先操作︓シブタニ70シリーズ同等品

ホテル錠（レバーハンドル錠）

面付型 高受型

上げ落し（フランス落し）
自動上げ落し
非常解錠機能付錠
電気錠（シリンダー錠）
非常解錠機能付表示錠
耐震受座付

一般型※ 自動施錠錠 ゴール　シリンダー型非常解錠装置同等品
美和ALRシリーズ,クラビスAEEシリーズ程度付加

機構

支持金物 丁番
ピボットヒンジ（枠付け）
連続丁番
耐震丁番
軸吊りヒンジ

PH

戸は目板加工とする

ステンレス製（ロストワックスまたは削出し加工）扉枠同面タイプ
ステンレス製室内丁番の軸︓　

リョービ　GP-12程度
東京萬　ロートロングヒンジ程度
美和FHシリーズ、シブタニDHTシリーズ同等
リョービ　TKP程度点検扉用

自閉装置
付き支持

金物

フロアヒンジ
ヒンジクローザー（中心吊）
ヒンジクローザー（丁番型）
上吊引戸用クローザー

上吊引戸用クローザー
上吊引戸用クローザー
ラバトリーヒンジ
グラビティヒンジ

FH

DC-1

HC-2

LH
GH

形式︓浅型　防水仕様　カバー材質（ステンレス）
扉の大きさに合わせ選択
扉の大きさに合わせ選択

日東工器　オートヒンジ程度
日東工器　オートヒンジ程度

傾斜レール。又は、直動ベアリング方式、トルク調整機能付駆動 リョービ　SL-2HGシリーズ程度
特記なき限り室内側取付け

引分け連動式
二連式

自閉装置 ドアクローザー

ドアクローザー（コンシールド）
点検用簡易ドアクローザー
エンドストッパー

HC-1

DC-2
DC-3
DC-4

角型（取付ビス隠蔽タイプ）
ラッチング機能、ディレイドアクション機能、トルク調整機能

停止保持機能付自閉装置

バックチェック機能

バックチェック機能、ディレイドアクション機能、ラッチング機能、トルク調整機能

リョービ　1000シリーズ程度

日本ドアーチェック製造 TH2程度

ハンドル
把手類

レバーハンドル

ドアハンドル

LH-1
LH-2
LH-3

※

DH-1
DH-2
DH-3

※

DH-4
握玉
ケースハンドル（空錠）
プッシュつまみ
掘込引手
押引手バー

ステンレスへアライン
ステンレス＋強化木
アルミ塗装
ステンレス（　　　　　　　　　　）
ステンレス＋強化木
ステンレス＋強化木（軸回転）
ナイロン製
チューリップ型ステンレス　HL
形状︓球型、材質︓　
ステンレス製（SUS316）32Φ

ステンレス製 木製

L=450※ L=600
L=450※ L=600
L=450※ L=600
L=450※ L=600

HL※ 鏡面

ユニオン　UL840-001S同等品
ユニオン　UL750-004S同等品
ユニオン　UL1039-003S同等品

ユニオン　Ｈ2154-83-077同等品
ユニオン　Ｈ500-57-076同等品

ユニオン　UCH1110-001同等品
スガツネ　ZL-1908同等品
ユニオン　T-108同等品
ユニオン　T5111-53-076同等品

その他 順位調整器 上枠内蔵形※ 上枠外付型
材質︓ステンレス※

リョービ　JCN-250C・350C程度

戸当り DS-1 床付けタイプ
アルミ＋ゴム（ブラック）45Φ H=53

ユニオン　UT-260-53-ALS同等品

DS-2 床埋込式
丸型75Φ　コイン式ロック機構付

ユニオン　UT-64程度

レバーストッパー LS

EPDMゴム※ シリコーン発泡ゴム
埋込型

AT用気密材

鋼（クロームめっき）※ ステンレス

PAT用気密材 シリコーン発泡ゴム
タイト・シール金物

排煙及び換気窓開閉装置 隠蔽式※ 露出式

東京萬　ゼロオートマチックタイト、

豊和マドコンシステム　NH23A程度
フィルム
その他

飛散防止フィルム
視線制御フィルム
ガラス衝突防止

押引表示

図示
ステンレス製　30Φ（両面）＠300程度※

図示なき限り両開き戸全て

住友3M　SH4CLAR同等品
住友3M  ロンターノ同等品

ユニオン　DS7程度

扉見込み
寸法（mm）

SD
及び
SSD

40（H=2,400未満、扉1枚の幅=1,050以下）
50（H=2,400以上、扉1枚の幅=1,600以下）
50（H=2,700以上、扉1枚の幅=1,500以下）
60（H=3,200以上、扉1枚の幅=2,000以下）

LD 36
WD 30（H=1,000未満、扉1枚の幅=950以下）

36（H=2,000未満、扉1枚の幅=950以下）
40（H=2,400未満、扉1枚の幅=950以下）

F 19.5
FD 30

符号
建具の性能（JIS A 4706） 特記事項

扉仕上
枠仕上
窓枠・戸先
センサー位置

パニックオープン
非常時開閉操作

パニッククローズ

指定色焼付※ 標準色焼付 標準色塗装
図示※ 指定色焼付 塗装
額縁タイプ※ エッジレスタイプ
無目面付※ 天井 無目埋込

図示なき限り以下による
自動火災報知器連動かつ停電時自動開放し開放状態維持
停電時の開放電源 内蔵バッテーリー※ 非常用電源回路
自動火災報知器連動かつ停電時、人力での開放、定時間後自動閉鎖
閉鎖動作の電源 内蔵バッテーリー※ 非常用電源回路

バネ機構

鋼製軽量戸

自動扉

表示略号
略号 建　　具 略号 建　　具 略号 機能性 略号 ガラス
AD
AW
AG

PD
PW

SK
SD
SW
SG
SH

LD
LS
PT

SLW

アルミ製戸
アルミ製窓
アルミ製がらり

樹脂製戸
樹脂製窓

鋼製三方枠
鋼製戸
樹脂製戸
鋼製がらり
重量シャッター

鋼製軽量戸
軽量シャッター
可動間仕切（パーティション）
移動間仕切（スライディングウォール）

SSD
SSW
SSG

特定防火設備
防火設備
電気錠

SSK
SSH

OHD

常時閉鎖式
煙感知器連動随時閉鎖式（常時開放式）

オーバーヘッドドア
ACW アルミ製カーテンウォール

WD
WW
WK

木製戸
木製窓
木製三方枠

F
FD

ふすま
戸ぶすま

S 紙障子

特
防
電
※
Ｓ

ステンレス製戸
ステンレス製窓
ステンレス製がらり
ステンレス製三方枠
ステンレス製シャッター

FL
FG
FW
NLG
PW

フロート板ガラス
型板ガラス
網入型板ガラス
線入型板ガラス
網入磨き板ガラス

PLG
HAP

HANP
HAWP

T

線入磨き板ガラス
熱線吸収フロート板ガラス
熱線吸収網入磨き板ガラス
熱線吸収線入磨き板ガラス
強化ガラス

PG
HR
DS
LG
LE

複層ガラス
熱線反射ガラス
倍強度ガラス
合わせガラス
低放射ガラス（Low-Eガラス）

HT

GB

断熱強化ガラス

ガラスブロック

略号 沓摺記号
A
B
C
D
E

目地棒　SUS304 t=4
SUS304  t=2  W20

F

SUS304  t=2
SUS304  t=2（ゴム付）

SUS304  t=2（ゴム付）
SUS304  t=2

鋼
製
建
具
枠
・
鋼
製
軽
量
建
具
枠

内部S1

（4－21－1，－3）
（4－22－1）
（4－23－3）

内部S2

（4－22－2〜5）
（4－23－1,－4,－5）
（4－25－1,－2）

内部・簡易気密型S3

気密材

気密材

（4－21－2,－4）
（4－23－2）
（4－45－1,ー2）

三方枠S4 外部S5

（4－41－3）
（4－41－1,ー2）
（4－42ー3）

外部S6

（4－42ー1）

外部・簡易気密型S7

（4－43－3）
（4－44－3）

外部・簡易気密型S8

（4－43－1,－2）
（4－44－1,－2）

軽量鉄骨下地L1 軽量鉄骨下地・簡易気密型L2

（4－24－1,ー3,ー4）
（4－24－2）
（4－45－3,－4）

窓の形式

形
式

FIX窓 引違い 内倒し 外倒し 突き出し

FIX
内 外

形
式

備考

10

10

10

10

10

10

10

10

10

気密材

気密材

10

気密材

気密材

10

10

10

10

気密材

気密材

気密性 水密性 遮音性能等級 名称
A-3 W-4 T-1 簡易防音建具
A-3 W-4 T-2 簡易防音建具
A-4 W-5 T-2 防音建具
A-4 W-5 T-3 完全防音建具
A-4 W-5 T-4 完全防音建具

ST
SAT
AT
PAT
PPAT

（図示、特記なき限り、以下による）

TB トイレブース
HR 耐熱ガラス
HRT 耐熱強化ガラス

ー
ー
ー
ー
ー

注記︓下図（　　）内の番号は、国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 建築工事標準詳細図（平成28年版）の番号を示す

10

※

（図示、特記なき限り、以下による）

※

窓ガラスに張る飛散防止フィルムは、消防法による有窓の扱いにする箇所については、厚さ100μｍ以下のものを使

16 排煙窓の開放角度は45度以上とする。

11 電気錠の解錠方式は、電気設備図面による。

のとする。

・

・

・

・
・

・
・

・

・

・ ・

・

・
・・

・

・

・

・

・

・
・
・

・
・

・
・
・
・

・
・

・

・

・
・

・
・
・
・

S 30

・

用するものとし、必要に応じて管轄消防署の指導を受ける。

開き

縦辷り出し 縦軸回転辷り出し

ST 学校用強化ガラス

自 自動ドア
AT  気密建具(エアタイト)

がらりの形式

形
式

扉

窓

Ⅰ型 Ⅱ型 Ⅲ型

開口率
約30％
開口率
約30％

開口率
約35％
開口率
約50％

開口率

内部︓約50％
開口率
約30％

姿図

W=1,500以上は
方立を設ける

外部︓約25％

装置、速度調整機構付制動装置。

FT 型板強化ガラス

シブタニ　オートドアボトム　同等品

2 Low-E複層ガラスは特記なき限り日射遮熱型とする。
3 サッシと躯体の取合部は現場発泡吹付断熱材により隙間充填を行い、熱橋を防止する。
4 パーテションはコマツウォール工業　マイティ70　同等品とし　ｽﾁｰﾙ焼付塗装　H2500とする。

25
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上
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H
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25
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46
以
上

30

H

W

内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
 

 

印 A3: 1 : -

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

一級建築士事務所 京都府知事登録 (06A)第02291号

一級建築士

山本 篤史

山田 俊二 （登録第183136号）

紀北支援学校中校舎棟建築工事

A1: 1 : -
Ａ－2075

建具共通事項
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LSD（親子）LSD（片開き）
LOD（折れ戸）

LSD（両開き） LHD（片引き） LHD（二枚引き） LHD（引き分け）

番号 有効幅番号 番号 番号 有効幅番号 有効幅番号
01
02
03
04
05
06
07
08

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

09
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

有効幅
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500

有効幅
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400

有効幅
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300

1200
1300
1400
1500

11
12
13
14

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

■形式記号・姿図

開勝手

扉形状

LSD
片開

LSD
両開

LSD
親子

LHD
片引

LHD
2連引戸

LHD
両引分

A B C AG BG CG G
フラッシュ スリット窓 小窓 腰窓 スリット窓 小窓 腰窓 ガラリ

LOD
折戸

ガラリ ガラリ ガラリ

W
W=有効

■建具幅

■ガラス 大きさ

W

150 150
幅=W-300

W

150

15
5080

0

1  01  AG  aefs
LSD

階数

有効幅
扉形状

仕様
a:自動ドア
e:電気錠
f:防火区画
s:防音仕様建具種別（開勝手) W

550×550

内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
 

 

印 A3: 1／200

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

一級建築士事務所 京都府知事登録 (06A)第02291号
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紀北支援学校中校舎棟建築工事

A1: 1／100
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建具表（１）

レ
ベ
ル

符号

建
具
形
式

取付場所 建具_形式_説明 個
数

建具
 自動

ド
ア

建具 枠・ガイド 沓
摺 ガラス ガラリ

支持金物 開閉調整金物 固定金物(錠前)
電
気
錠

操作金物 備考防
火
戸

遮
音

寸法
見込 材質 仕上 見込 材質 仕上 形

状 略号厚さ W H 材質
W H

1FL AD-101C D51 保健室1

2段2連FIX窓付親子戸

1 1300 2000 70 アルミ B-2 70 アルミ B-2 F

LE5+A6
+T4　

ﾗﾝﾏLE5+
A6+FL5

丁番 ドアクローザー
戸当 シリンダー錠 レバーハンドル

1FL AD-111C D52 保健室3

2段2連FIX引違い窓付
親子戸 1 1300 2000 40 アルミ B-2 70 アルミ B-2 F

LE5+A6
+T4

ﾗﾝﾏLE5+
A6+FL5

丁番 ドアクローザー
戸当

シリンダー錠
大型クレセント レバーハンドル

4FL AD-403C C 浴室 片引ハンガードア(外付け) 1 900 2000 40 AL B-2 135 アルミ B-2 B FG6.8 ハンガーレール ドアクローザー
戸当 シリンダー錠 SUS引手

1FL JK-102 D01 校務員室 三方枠 1 760 2000 125 樹脂製 塗装品 付属金物一式
3FL JK-301 D01 脱衣 三方枠 1 1560 2050 125 樹脂製 塗装品 付属金物一式
4FL JK-402 D01 UB 三方枠 2 760 2000 125 樹脂製 塗装品 付属金物一式

1FL LHD-102B B WC前室 片引ハンガードア(引込) 1 700 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP な
し FG4 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強、アンダーカッ

トH20

1FL LHD-102C C 給食員休憩室 片引ハンガードア(引込) 1 700 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP な
し T4 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強

1FL LHD-103C C カートプール 片引ハンガードア(外付け) 1 900 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP B T4 ハンガーレール ドアクローザー
戸当 シリンダー錠 レバーハンドル ガラスフィルム貼り

1FL LHD-104C C
調理室,食品庫,アレルギ
ー・再調理室,検収室,下
処理室

片引ハンガードア(外付け)
6 950 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP B T4 ハンガーレール ドアクローザー

戸当 シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 キックプレートH300︓SUS304t2.0
HL

1FL LHD-105C C 調理室,洗浄室 片引ハンガードア(外付け) 2 1050 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP B T4 ハンガーレール ドアクローザー
戸当 シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 キックプレートH300︓SUS304t2.0

HL
1FL LHD-106B B クールダウン室1 片引ハンガードア(引込) 1 1100 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A FG4 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服
1FL LHD-106BG BG 倉庫3 片引ハンガードア(引込) 1 1100 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A FG4 800 150 アルミ ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服

1FL LHD-106C C 教育相談室1,2,保健室
1

片引ハンガードア(引込) 4 1100 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強

1FL LHD-106CG CG 校務員室 引き(上吊)_片引_戸袋_
ボード 1 1100 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A FG4 800 150 アルミ ハンガーレール ドアクローザー 表示付シリンダー

錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強ガラスフィル
ム貼り

1FL LHD-106RC RC6 保健室1-3,個別学習室
1

ランマ引違い片引ハンガー
ドア(引込) 6 1100 2675 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4,ﾗﾝﾏFL

5 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強

1FL LHD-108A A 肢体便所1 片引ハンガードア(引込) 1 1300 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強ガラスフィル
ム貼り

1FL LHD-108C C 保健室2 片引ハンガードア(外付け) 1 1300 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 キックプレートH300︓SUS304t2.0
HL

1FL LHD-108f 窓無 カート洗浄 片引ハンガードア(外付け) 1 f 1275 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP B ハンガーレール ドアクローザー
戸当 シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 キックプレートH300︓SUS304t2.0

HL

1FL LHD-108RD RD8 普通教室(肢)1-3 ランマ引違い片引ハンガー
ドア(引込) 6 1300 2675 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4,ﾗﾝﾏFL

5 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強

1FL LHD-116 窓無 肢体便所1 二枚引ハンガードア(引込) 6 1100 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服

1FL LHD-138C C ランチルーム 両引分引ハンガードア(引
込) 1 2000 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強

1FL LHD-151D D57 ランチルーム 3連引分け戸 1 5266.6
7 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服

1FL LHD-158C C ランチルーム 片引ハンガードア(外付け) 1 1350 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 キックプレートH300︓SUS304t2.0
HL

1FL LHD-158Cf C カートプール、アレルギー・
再調

片引ハンガードア(外付け) 2 f 1300 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A PW6.8 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 キックプレートH300︓SUS304t2.0
HL

2FL LHD-204AG AG 多目的便所1 片引ハンガードア(引込) 1 900 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A FG4 150 600 アルミ ハンガーレール ドアクローザー 表示付シリンダー
錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強ガラスフィル

ム貼り

2FL LHD-204RD RD4 普通教室(知)1-10 ランマ引違い片引ハンガー
ドア(引込) 10 900 2675 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4,ﾗﾝﾏFL

5 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強

2FL LHD-206AG AG 男子更衣室1,女子更衣
室1

片引ハンガードア(引込) 2 1100 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A FG4 150 600 アルミ ハンガーレール ドアクローザー 表示付シリンダー
錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強ガラスフィル

ム貼り
2FL LHD-206B B クールダウン室2,3 片引ハンガードア(引込) 2 1100 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A FG4 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服
2FL LHD-206BG BG 女子更衣室2 片引ハンガードア(引込) 1 1100 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A FG4 800 150 アルミ ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服

2FL LHD-206C C

個別学習室2,3,多目的
室2,自立活動室(運動),
自立活動室(言語),調理
実習室

片引ハンガードア(引込)

7 1100 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強

2FL LHD-206RC RC6
自立活動室(運動),(言
語)(感覚),多目的室2,
調理実習室

ランマ引違い片引ハンガー
ドア(引込) 10 1100 2675 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4,ﾗﾝﾏFL

5 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強

2FL LHD-206RD RC6 普通教室(知)1-10 ランマ引違い片引ハンガー
ドア(引込) 10 1100 2675 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4,ﾗﾝﾏFL

5 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強

3FL LHD-304AG AG 脱衣 片引ハンガードア(引込) 1 900 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A FG4 150 600 アルミ ハンガーレール ドアクローザー 表示付シリンダー
錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強ガラスフィル

ム貼り

3FL LHD-304RD RD4 普通教室(知)19-28,37
-42

ランマ引違い片引ハンガー
ドア(引込) 16 900 2675 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4,ﾗﾝﾏFL

5 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強

3FL LHD-306B B クールダウン室4,5 片引ハンガードア(引込) 2 1100 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A FG4 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服
3FL LHD-306C C 個別学習室4,講堂 片引ハンガードア(引込) 2 1100 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強

3FL LHD-306RD RC6 普通教室(知)19-28,37
-42

ランマ引違い片引ハンガー
ドア(引込) 16 1100 2675 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4,ﾗﾝﾏFL

5 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強

3FL LHD-308C C 講堂 片引ハンガードア(外付け) 1 1300 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 キックプレートH300︓SUS304t2.0
HL

3FL LHD-338C C 講堂 両引分引ハンガードア(引
込) 1 2000 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強

4FL LHD-404AG AG 男子,女子便所6 片引ハンガードア(引込) 2 900 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A FG4 150 600 アルミ ハンガーレール ドアクローザー 表示付シリンダー
錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強ガラスフィル

ム貼り

4FL LHD-406A A 生活学習室,洗面・脱衣 片引ハンガードア(引込) 1 1100 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A FG4 150 1000 アルミ ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強ガラスフィル
ム貼り

4FL LHD-406AG AG 洗濯室,洗面・脱衣,肢体
便所

片引ハンガードア(引込) 3 1100 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A FG4 150 600 アルミ ハンガーレール ドアクローザー 表示付シリンダー
錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強ガラスフィル

ム貼り

4FL LHD-406CG BG 生活学習室,洗キッチン 引き(上吊)_片引_戸袋_
ボード 3 1100 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A FG4 150 1100 アルミ ハンガーレール ドアクローザー 表示付シリンダー

錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強ガラスフィル
ム貼り
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内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
 

 

印 A3: 1／200

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

一級建築士事務所 京都府知事登録 (06A)第02291号

一級建築士

山本 篤史

山田 俊二 （登録第183136号）

紀北支援学校中校舎棟建築工事

A1: 1／100
Ａ－2077

建具表（２）

レ
ベ
ル

符号

建
具
形
式

取付場所 建具_形式_説明 個
数

建具
 自動

ド
ア

建具 枠・ガイド 沓
摺 ガラス ガラリ

支持金物 開閉調整金物 固定金物(錠前)
電
気
錠

操作金物 備考防
火
戸

遮
音

寸法
見込 材質 仕上 見込 材質 仕上 形

状 略号厚さ W H 材質
W H

4FL LHD-406RC RC6 音楽室1,2,理科室,被服
室

ランマ引違い片引ハンガー
ドア(引込) 6 1100 2675 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4,ﾗﾝﾏFL

5 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強

4FL LHD-408C C 音楽室1,2,音楽準備室 片引ハンガードア(外付け) 2 1300 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 キックプレートH300︓SUS304t2.0
HL

4FL LHD-408RC
s RC8 音楽室1,2,音楽準備室 ランマ引違い片引ハンガー

ドア(引込) 3 s 1300 2675 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 ハンガーレール ドアクローザー シリンダー錠 引手（Ｌ450）樹脂被服 戸袋部︓手摺取付補強,SAT

1FL LSD-101B B WC前室 片開き戸 1 600 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A FG4 丁番 ドクローザー戸当り シリンダー錠 レバーハンドル アンダーカット H=20
1FL LSD-101C C 調理室 片開き戸 1 600 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 丁番 ドクローザー戸当り シリンダー錠 レバーハンドル
1FL LSD-102B B 物品庫 片開き戸 1 700 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 丁番 ドクローザー戸当り シリンダー錠 レバーハンドル
1FL LSD-104C C サニタリー 片開き戸 1 900 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 丁番 ドクローザー戸当り シリンダー錠 レバーハンドル アンダーカット H=20
1FL LSD-112B B 倉庫4 親子開き戸 1 1300 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 丁番 ドクローザー戸当り シリンダー錠 レバーハンドル
1FL LSD-112BG BG 教材室1,倉庫6 親子開き戸 2 1300 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 1000 150 アルミ 丁番 ドクローザー戸当り シリンダー錠 レバーハンドル
1FL LSD-114BG BG 倉庫5 片開き戸 1 900 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 600 150 アルミ 丁番 ドクローザー戸当り シリンダー錠 レバーハンドル
2FL LSD-203A A 資料室 片開き戸 1 800 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 丁番 ドクローザー戸当り シリンダー錠 レバーハンドル

2FL LSD-204C C 自立活動準備室1,2,調
理実習準備室

片開き戸 4 900 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 丁番 ドクローザー戸当り シリンダー錠 レバーハンドル

2FL LSD-214B B 教材制作室,倉庫9 片開き戸 2 900 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 600 150 アルミ 丁番 ドクローザー戸当り シリンダー錠 レバーハンドル
3FL LSD-302C C 講堂 親子開き戸 2 1300 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP B T4 丁番 ドクローザー戸当り シリンダー錠 レバーハンドル AT
3FL LSD-314BG BG 倉庫11,教材室2 片開き戸 2 900 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 600 150 アルミ 丁番 ドクローザー戸当り シリンダー錠 レバーハンドル
4FL LSD-404C C 理科準備室 片開き戸 2 900 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 丁番 ドクローザー戸当り シリンダー錠 レバーハンドル
4FL LSD-412BG BG 備蓄倉庫 親子開き戸 2 1300 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 1000 150 アルミ 丁番 ドクローザー戸当り シリンダー錠 レバーハンドル
4FL LSD-414BG BG 倉庫12 片開き戸 1 900 2000 40 軽量鋼製 焼付塗装 135 スチール SOP A T4 600 150 アルミ 丁番 ドクローザー戸当り シリンダー錠 レバーハンドル

1FL SD-101 窓無 PS・EPS,ランチルーム,保
健室3,倉庫4

片開き戸 8 600 1800 40 鋼製 SOP スチール SOP C 丁番 ドアクローザー シリンダー錠 ケースハンドル

1FL SD-104 窓無 通路、消火ポンプ室 片開き戸 1 900 2000 40 鋼製 DP 100 スチール DP F 丁番 ドアクローザー
戸当 シリンダー錠 レバーハンドル

1FL SD-104F 窓無 通路、消火ポンプ室 片開き戸 1 F 900 2000 40 鋼製 DP 100 スチール DP F 丁番 ドアクローザー
戸当 シリンダー錠 レバーハンドル

1FL SD-104f Ｄ55 屋外階段1,2 欄間FIX片開き戸 2 f 900 2000 40 鋼製 DP 100 スチール DP A PW6.8 丁番 ドアクローザー
戸当 シリンダー錠 レバーハンドル

1FL SD-111 Ｄ54 倉庫4,校務員室,保健室
2

欄間FIX片開き戸
3 1300 2000 40 鋼製 DP 100 スチール DP F

ドア:T4,ﾗ
ﾝﾏ:T4+A
6+LE5

丁番 ドアクローザー
戸当 シリンダー錠 レバーハンドル

1FL SD-112 窓無 検収室,西廊下 親子開き戸 2 1300 2000 40 鋼製 DP 100 スチール DP F 丁番 ドアクローザー
戸当 シリンダー錠 レバーハンドル

1FL SD-121 窓無 倉庫3 片引き戸 1 550 1800 45 鋼製 SOP スチール SOP C 丁番 ドアクローザー シリンダー錠 ケースハンドル

1FL SD-151F Ｄ31 スロープ 常時開放型片開き戸くぐり
戸付き 1 F 1800 2700 55 鋼製 SOP 115 スチール SOP オートヒンジ 付属金物一式 ケースハンドル 自火報連動型

2FL SD-201 窓無 PS・EPS,個別学習室3,
自立活動言語()

片開き戸 6 600 1800 40 鋼製 SOP スチール SOP C 丁番 ドアクローザー シリンダー錠 ケースハンドル

2FL SD-201F 窓無 DS 片開き戸 1 F 600 1800 40 鋼製 SOP スチール SOP C 丁番 ドアクローザー シリンダー錠 ケースハンドル

2FL SD-204F Ｄ55 屋外階段1,2 欄間FIX片開き戸 2 F 900 2000 40 鋼製 DP 100 スチール DP A PW6.8 丁番 ドアクローザー
戸当 シリンダー錠 レバーハンドル

2FL SD-222 D1 西廊下 片開き戸 1 450 450 45 鋼製 SOP スチール SOP E 丁番 シリンダー錠 ケースハンドル

2FL SD-232 Ｄ53 東廊下
欄間FIX片開き戸

1 800 2000 40 鋼製 DP 100 スチール DP
ドア袖:T8
,ﾗﾝﾏ:T4+
A6+LE5

丁番 ドアクローザー
戸当 シリンダー錠 レバーハンドル

2FL SD-254F Ｄ32 東廊下 常時開放型両開き戸くぐり
戸付き 1 F 3520 2400 55 鋼製 SOP スチール SOP な

し オートヒンジ 付属金物一式 ケースハンドル 自火報連動型

2FL SD-256F Ｄ31 スロープ 常時開放型片開き戸くぐり
戸付き 1 F 1500 2700 55 鋼製 SOP 115 スチール SOP オートヒンジ 付属金物一式 ケースハンドル 自火報連動型

3FL SD-301 窓無 PS・EPS 片開き戸 4 600 1800 40 鋼製 SOP スチール SOP C 丁番 ドアクローザー シリンダー錠 ケースハンドル
3FL SD-301F 窓無 DS 片開き戸 1 F 600 1800 40 鋼製 SOP スチール SOP C 丁番 ドアクローザー シリンダー錠 ケースハンドル

3FL SD-304F Ｄ55 屋外階段1,2 欄間FIX片開き戸 2 F 900 2000 40 鋼製 DP 100 スチール DP A PW6.8 丁番 ドアクローザー
戸当 シリンダー錠 レバーハンドル

3FL SD-321 窓無 倉庫11 片引き戸 1 550 1800 45 鋼製 SOP スチール SOP C 丁番 ドアクローザー シリンダー錠 ケースハンドル
3FL SD-322 D1 西廊下 片開き戸 1 450 450 45 鋼製 SOP スチール SOP E 丁番 シリンダー錠 ケースハンドル

3FL SD-351F Ｄ31 スロープ 常時開放型片開き戸くぐり
戸付き 1 F 1800 2700 55 鋼製 SOP スチール SOP な

し オートヒンジ 付属金物一式 ケースハンドル 自火報連動型

3FL SD-354F Ｄ32 東廊下 常時開放型両開き戸くぐり
戸付き 1 F 3520 2400 55 鋼製 SOP スチール SOP な

し オートヒンジ 付属金物一式 ケースハンドル 自火報連動型

3FL SD-399 D99 バルコニー 非常進入口 3 900 1300 40 鋼製 メッキ 100 スチール メッキ B 丁番 付属金物一式 スライド錠 ケースハンドル 化粧アルミ格子
4FL SD-401 窓無 PS・EPS 片開き戸 4 600 1800 40 鋼製 SOP スチール SOP C 丁番 ドアクローザー シリンダー錠 ケースハンドル
4FL SD-401F 窓無 DS 片開き戸 1 F 600 1800 40 鋼製 SOP スチール SOP C 丁番 ドアクローザー シリンダー錠 ケースハンドル

4FL SD-403C C 理科準備室 片開き戸 1 800 2000 40 鋼製 SOP 100 スチール SOP E 丁番 ドアクローザー
戸当 シリンダー錠 レバーハンドル

4FL SD-404F Ｄ55 屋外階段1 欄間FIX片開き戸 1 F 900 2000 40 鋼製 DP 100 スチール DP A PW6.8 丁番 ドアクローザー
戸当 シリンダー錠 レバーハンドル

4FL SD-421 窓無 倉庫12 片引き戸 1 550 1800 45 鋼製 SOP スチール SOP C 丁番 ドアクローザー シリンダー錠 ケースハンドル

4FL SD-451F Ｄ31 スロープ 常時開放型片開き戸くぐり
戸付き 1 F 1880 2700 55 鋼製 SOP 115 スチール SOP な

し オートヒンジ 付属金物一式 ケースハンドル 自火報連動型

4FL SD-456F Ｄ31 屋内階段2 常時開放型片開き戸くぐり
戸付き 1 F 1300 2700 55 鋼製 SOP 115 スチール SOP な

し オートヒンジ 付属金物一式 ケースハンドル 自火報連動型

4FL SD-499 D99 バルコニー 非常進入口 5 900 1300 40 鋼製 メッキ 100 スチール メッキ B 丁番 付属金物一式 スライド錠 ケースハンドル 化粧アルミ格子

RSL SD-RSL03C C 屋内階段2 片開き戸 1 800 2000 40 鋼製 SOP 100 スチール SOP E 丁番 ドアクローザー
戸当 シリンダー錠 レバーハンドル

1FL SK-111 D03 肢体便所1 一方枠 2 800 2500 スチール DP A 付属金物一式
2FL SK-211 D03 男子,女子便所1 一方枠 4 800 2500 スチール DP A 付属金物一式
2FL SK-214 D01 男子,女子便所1 三方枠 2 1145 2000 スチール DP A 付属金物一式
3FL SK-311 D03 男子,女子便所3 一方枠 4 800 2500 スチール DP A 付属金物一式
3FL SK-314 D01 男子,女子便所3 三方枠 2 1145 2000 スチール DP A 付属金物一式
4FL SK-411 D03 洗面脱衣,生活学習室 一方枠 2 800 2500 スチール DP A 付属金物一式

1FL SLW-101 Ｄ21 普通教室(肢)1-3 スラインディングウォール 3 6487.5 2700 100 スチール ビニルクロス スチール SOP な
し 詳細図参照
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内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
 

 

印 A3: 1／200

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

一級建築士事務所 京都府知事登録 (06A)第02291号

一級建築士

山本 篤史

山田 俊二 （登録第183136号）

紀北支援学校中校舎棟建築工事

A1: 1／100
Ａ－2078

建具表（３）

レ
ベ
ル

符号

建
具
形
式

取付場所 建具_形式_説明 個
数

建具
 自動

ド
ア

建具 枠・ガイド 沓
摺 ガラス ガラリ

支持金物 開閉調整金物 固定金物(錠前)
電
気
錠

操作金物 備考防
火
戸

遮
音

寸法
見込 材質 仕上 見込 材質 仕上 形

状 略号厚さ W H 材質
W H

1FL SLW-102 Ｄ22 保健室2 スラインディングウォール 1 6712.5 2700 100 スチール ビニルクロス スチール SOP な
し 詳細図参照

2FL SLW-208 Ｄ21 自立活動室(言語) スラインディングウォール 1 6785 3000 100 スチール ビニルクロス スチール SOP な
し 詳細図参照

2FL SLW-209 Ｄ22 自立活動室(感覚) スラインディングウォール 1 5655 2700 100 スチール ビニルクロス スチール SOP な
し 詳細図参照

3FL SLW-311 Ｄ23 多目的室2 スラインディングウォール 1 11015 2700 100 スチール ビニルクロス スチール SOP な
し 詳細図参照

1FL SS-104F D12 屋内階段2 袖扉連動防火防炎シャッ
ター 1 F 1640 2690 60 ｽﾗｯﾄ,袖扉共

ｽﾁｰﾙt1.6 SOP SUS（ﾚｰﾙ,､
ﾏｸﾞｻ,座金） HL 電動昇降式

オートヒンジ
障害物検知装置、急

降下停止装置
煙感知連動閉鎖

装置
電動式閉鎖装置、停電時

手動操作､ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ
ﾚｰﾙ外枠︓ｽﾁｰﾙSOP,付属金物一式
ｼｬｯﾀｰｹｰｽ:ｽﾁｰﾙt1.6

1FL SS-105F D12 廊下 袖扉連動防火防炎シャッ
ター 1 F 1640 2690 60 ｽﾗｯﾄ,袖扉共

ｽﾁｰﾙt1.6 SOP SUS（ﾚｰﾙ,､
ﾏｸﾞｻ,座金） HL 電動昇降式

オートヒンジ
障害物検知装置、急

降下停止装置
煙感知連動閉鎖

装置
電動式閉鎖装置、停電時

手動操作､ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ
ﾚｰﾙ外枠︓ｽﾁｰﾙSOP,付属金物一式
ｼｬｯﾀｰｹｰｽ:ｽﾁｰﾙt1.6

1FL SS-111F D11 スロープ 防火防炎シャッター 1 F 1640 2690 60 スチールt1.6 SOP SUS（ﾚｰﾙ,､
ﾏｸﾞｻ,座金） HL 電動昇降式 障害物検知装置、急

降下停止装置
煙感知連動閉鎖

装置
電動式閉鎖装置、停電時

手動操作
ﾚｰﾙ外枠︓ｽﾁｰﾙSOP,付属金物一式
ｼｬｯﾀｰｹｰｽ:ｽﾁｰﾙt1.6

1FL SS-112F D11 スロープ 防火防炎シャッター 5 F 4750 2690 60 スチールt1.6 SOP SUS（ﾚｰﾙ,､
ﾏｸﾞｻ,座金） HL 電動昇降式 障害物検知装置、急

降下停止装置
煙感知連動閉鎖

装置
電動式閉鎖装置、停電時

手動操作
ﾚｰﾙ外枠︓ｽﾁｰﾙSOP,付属金物一式
ｼｬｯﾀｰｹｰｽ:ｽﾁｰﾙt1.6

1FL SS-113F D11 ランチルーム 防火防炎シャッター 1 F 10400 2690 60 スチールt1.6 SOP SUS（ﾚｰﾙ,､
ﾏｸﾞｻ,座金） HL 電動昇降式 障害物検知、急降下

停止、
煙感知連動閉鎖

装置
電動式閉鎖装置、停電時

手動操作
レール外枠︓スチールSOP,付属金物
一式

1FL SS-114F D11 ランチルーム 防火防炎シャッター 1 F 2450 2690 60 スチールt1.6 SOP SUS（ﾚｰﾙ,､
ﾏｸﾞｻ,座金） HL 電動昇降式 障害物検知、急降下

停止、
煙感知連動閉鎖

装置
電動式閉鎖装置、停電時

手動操作
レール外枠︓スチールSOP,付属金物
一式

1FL SS-122 D11 カート洗浄 電動シャッター 1 1500 2000 60 スチールt1.6 DP SUS（ﾚｰﾙ,､
ﾏｸﾞｻ,座金） HL 電動昇降式 障害物検知装置、急

降下停止装置
電動式閉鎖装置、停電時

手動操作 付属金物一式,ｼｬｯﾀｰｹｰｽ:ｽﾁｰﾙt1.6

1FL SS-123F D11 洗浄室 電動シャッター 1 F 4000 1500 60 スチールt1.6 DP SUS（ﾚｰﾙ,､
ﾏｸﾞｻ,座金） HL 電動昇降式 障害物検知装置、急

降下停止装置
電動式閉鎖装置、停電時

手動操作 付属金物一式,ｼｬｯﾀｰｹｰｽ:ｽﾁｰﾙt1.6

2FL SS-204F D12 屋内階段2 袖扉連動防火防炎シャッ
ター 1 F 1640 2690 60 ｽﾗｯﾄ,袖扉共

ｽﾁｰﾙt1.6 SOP SUS（ﾚｰﾙ,､
ﾏｸﾞｻ,座金） HL 電動昇降式

オートヒンジ
障害物検知装置、急

降下停止装置
煙感知連動閉鎖

装置
電動式閉鎖装置、停電時

手動操作､ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ
ﾚｰﾙ外枠︓ｽﾁｰﾙSOP,付属金物一式
ｼｬｯﾀｰｹｰｽ:ｽﾁｰﾙt1.6

2FL SS-208F D11 スロープ 防火防炎シャッター 1 F 4700 2700 60 スチールt1.6 SOP SUS（ﾚｰﾙ,､
ﾏｸﾞｻ,座金） HL 電動昇降式 障害物検知装置、急

降下停止装置
煙感知連動閉鎖

装置
電動式閉鎖装置、停電時

手動操作
ﾚｰﾙ外枠︓ｽﾁｰﾙSOP,付属金物一式
ｼｬｯﾀｰｹｰｽ:ｽﾁｰﾙt1.6

2FL SS-211F D11 スロープ 防火防炎シャッター 1 F 1640 2690 60 スチールt1.6 SOP SUS（ﾚｰﾙ,､
ﾏｸﾞｻ,座金） HL 電動昇降式 障害物検知装置、急

降下停止装置
煙感知連動閉鎖

装置
電動式閉鎖装置、停電時

手動操作
ﾚｰﾙ外枠︓ｽﾁｰﾙSOP,付属金物一式
ｼｬｯﾀｰｹｰｽ:ｽﾁｰﾙt1.6

2FL SS-212F D11 スロープ 防火防炎シャッター 4 F 4750 2690 60 スチールt1.6 SOP SUS（ﾚｰﾙ,､
ﾏｸﾞｻ,座金） HL 電動昇降式 障害物検知装置、急

降下停止装置
煙感知連動閉鎖

装置
電動式閉鎖装置、停電時

手動操作
ﾚｰﾙ外枠︓ｽﾁｰﾙSOP,付属金物一式
ｼｬｯﾀｰｹｰｽ:ｽﾁｰﾙt1.6

3FL SS-304F D12 屋内階段2 袖扉連動防火防炎シャッ
ター 1 F 1640 2690 60 ｽﾗｯﾄ,袖扉共

ｽﾁｰﾙt1.6 SOP SUS（ﾚｰﾙ,､
ﾏｸﾞｻ,座金） HL 電動昇降式

オートヒンジ
障害物検知装置、急

降下停止装置
煙感知連動閉鎖

装置
電動式閉鎖装置、停電時

手動操作､ｹｰｽﾊﾝﾄﾞﾙ
ﾚｰﾙ外枠︓ｽﾁｰﾙSOP,付属金物一式
ｼｬｯﾀｰｹｰｽ:ｽﾁｰﾙt1.6

3FL SS-311F D11 スロープ 防火防炎シャッター 1 F 1640 2690 60 スチールt1.6 SOP SUS（ﾚｰﾙ,､
ﾏｸﾞｻ,座金） HL 電動昇降式 障害物検知装置、急

降下停止装置
煙感知連動閉鎖

装置
電動式閉鎖装置、停電時

手動操作
ﾚｰﾙ外枠︓ｽﾁｰﾙSOP,付属金物一式
ｼｬｯﾀｰｹｰｽ:ｽﾁｰﾙt1.6

3FL SS-312F D11 スロープ 防火防炎シャッター 5 F 4750 2690 60 スチールt1.6 SOP SUS（ﾚｰﾙ,､
ﾏｸﾞｻ,座金） HL 電動昇降式 障害物検知装置、急

降下停止装置
煙感知連動閉鎖

装置
電動式閉鎖装置、停電時

手動操作
ﾚｰﾙ外枠︓ｽﾁｰﾙSOP,付属金物一式
ｼｬｯﾀｰｹｰｽ:ｽﾁｰﾙt1.6

4FL SS-411F D11 スロープ 防火防炎シャッター 1 F 1640 2690 60 スチールt1.6 SOP SUS（ﾚｰﾙ,､
ﾏｸﾞｻ,座金） HL 電動昇降式 障害物検知装置、急

降下停止装置
煙感知連動閉鎖

装置
電動式閉鎖装置、停電時

手動操作
ﾚｰﾙ外枠︓ｽﾁｰﾙSOP,付属金物一式
ｼｬｯﾀｰｹｰｽ:ｽﾁｰﾙt1.6

4FL SS-412F D11 スロープ 防火防炎シャッター 5 F 4750 2690 60 スチールt1.6 SOP SUS（ﾚｰﾙ,､
ﾏｸﾞｻ,座金） HL 電動昇降式 障害物検知装置、急

降下停止装置
煙感知連動閉鎖

装置
電動式閉鎖装置、停電時

手動操作
ﾚｰﾙ外枠︓ｽﾁｰﾙSOP,付属金物一式
ｼｬｯﾀｰｹｰｽ:ｽﾁｰﾙt1.6

1FL SSK-101 D02 ランチルーム 四方枠 1 2000 1500 SUSt1.5 HL B 付属金物一式
1FL SSK-102 D01 サニタリー 三方枠 1 1750 2100 SUSt1.5 HL B 付属金物一式
1FL SSK-103 D01 調理室 三方枠 1 6650 2000 SUSt1.5 HL B 付属金物一式
1FL SSK-104 D01 調理室 三方枠 1 1520 2000 SUSt1.5 HL B 付属金物一式
1FL SSK-105 D01 調理室 三方枠 1 2630 2000 SUSt1.5 HL B 付属金物一式
1FL SSK-106 D01 調理室 三方枠 1 2020 2100 SUSt1.5 HL B 付属金物一式
1FL SSK-107 D01 調理室 三方枠 1 5350 2000 SUSt1.5 HL B 付属金物一式
1FL SSK-108 D01 ランチルーム 三方枠 1 2400 2000 SUSt1.5 HL B 付属金物一式
1FL SSK-109 D01 食品庫 三方枠 1 615 2000 SUSt1.5 HL B 付属金物一式
1FL SSK-110 D01 洗浄室 三方枠 1 4000 1500 SUSt1.5 HL B 付属金物一式

2FL TB-221 D85 女子便所1 トイレブース 1 40 合板t5.5(耐水
タイプⅠ)

高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧
板(指定色)

ｱﾙﾐ笠木,ｻﾎﾟｰﾄ脚,SU
S巾木(間仕切のみ) 中心吊グラビティヒンジ 表示錠(非常開

錠) 取手、戸当り付帽子掛 芯材︓ペーパーコア,
付属金物一式,手摺補強

2FL TB-222 D86 女子便所1 トイレブース 1 40 合板t5.5(耐水
タイプⅠ)

高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧
板(指定色) アルミ笠木,サポート脚 中心吊グラビティヒンジ 表示錠(非常開

錠) 取手、戸当り付帽子掛 芯材︓ペーパーコア,付属金物一式

2FL TB-223 D87 男子便所1 トイレブース 1 40 合板t5.5(耐水
タイプⅠ)

高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧
板(指定色) アルミ笠木,サポート脚 中心吊グラビティヒンジ 表示錠(非常開

錠) 取手、戸当り付帽子掛 芯材︓ペーパーコア,付属金物一式

2FL TB-224 D88 男子便所1 トイレブース 1 40 合板t5.5(耐水
タイプⅠ)

高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧
板(指定色)

ｱﾙﾐ笠木,ｻﾎﾟｰﾄ脚,SU
S巾木(間仕切のみ) 中心吊グラビティヒンジ 表示錠(非常開

錠) 取手、戸当り付帽子掛 芯材︓ペーパーコア,
付属金物一式,手摺補強

3FL TB-321 D85 女子便所3 トイレブース 1 40 合板t5.5(耐水
タイプⅠ)

高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧
板(指定色)

ｱﾙﾐ笠木,ｻﾎﾟｰﾄ脚,SU
S巾木(間仕切のみ) 中心吊グラビティヒンジ 表示錠(非常開

錠) 取手、戸当り付帽子掛 芯材︓ペーパーコア,
付属金物一式,手摺補強

3FL TB-322 D86 女子便所3 トイレブース 1 40 合板t5.5(耐水
タイプⅠ)

高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧
板(指定色) アルミ笠木,サポート脚 中心吊グラビティヒンジ 表示錠(非常開

錠) 取手、戸当り付帽子掛 芯材︓ペーパーコア,付属金物一式

3FL TB-323 D87 男子便所3 トイレブース 1 40 合板t5.5(耐水
タイプⅠ)

高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧
板(指定色) アルミ笠木,サポート脚 中心吊グラビティヒンジ 表示錠(非常開

錠) 取手、戸当り付帽子掛 芯材︓ペーパーコア,付属金物一式

3FL TB-324 D88 男子便所3 トイレブース 1 40 合板t5.5(耐水
タイプⅠ)

高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧
板(指定色)

ｱﾙﾐ笠木,ｻﾎﾟｰﾄ脚,SU
S巾木(間仕切のみ) 中心吊グラビティヒンジ 表示錠(非常開

錠) 取手、戸当り付帽子掛 芯材︓ペーパーコア,
付属金物一式,手摺補強

4FL TB-435 D96 男子便所6 トイレブース 1 40 合板t5.5(耐水
タイプⅠ)

高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧
板(指定色)

ｱﾙﾐ笠木,ｻﾎﾟｰﾄ脚,SU
S巾木(間仕切のみ)

中心吊グラビティヒンジ
ハンガーレール

表示錠(非常開
錠)

取手,戸当付帽子掛,
引手(Ｌ450)樹脂被服

芯材︓ペーパーコア,
付属金物一式,手摺補強

4FL TB-436 D97 女子便所6 トイレブース 1 40 合板t5.5(耐水
タイプⅠ)

高圧ﾒﾗﾐﾝ化粧
板(指定色)

ｱﾙﾐ笠木,ｻﾎﾟｰﾄ脚,SU
S巾木(間仕切のみ)

中心吊グラビティヒンジ
ハンガーレール

表示錠(非常開
錠) 取手、戸当り付帽子掛 芯材︓ペーパーコア,

付属金物一式

1FL WD-151 窓無 押入 両開戸 1 800 2000 40 木製 メラミン化粧合
板貼 木製 OSCL 丁番 シリンダー錠 取手 付属金物一式

3FL WD-353 D61 多目的室2 引違戸 1 2550 2000 40 木製 メラミン化粧合
板貼 木製 OSCL フラッターレール 戸車 引違い錠 堀込引手 付属金物一式

4FL WD-452 D61 音楽室1,2 引違戸 2 2250 2000 40 木製 メラミン化粧合
板貼 木製 OSCL フラッターレール 戸車 引違い錠 堀込引手 付属金物一式

4FL WD-455 窓無 宿泊学習室1,2 片引ハンガードア(外付け) 2 1000 2000 40 木製シナ合板貼 OSCL 木製 OSCL ハンガーレール 戸当り 表示付きカマ錠 堀込引手 付属金物一式

4FL WD-456 B 便所 片引ハンガードア(外付け) 2 700 2000 40 木製 メラミン化粧合
板貼 木製 OSCL ハンガーレール 戸当り 表示付きカマ錠 堀込引手 付属金物一式,アンダーカット H=20

4FL WD-457 D62 洋室,生活学習室 引違戸 3 1700 2000 30 木製 メラミン化粧合
板貼 木製 檜 OSCL 敷居スベリ 堀込引手

4FL WD-458 D63 洋室 片引き戸 1 875 2000 30 木製 メラミン化粧合
板貼 木製 檜 OSCL 敷居スベリ 堀込引手
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内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
 

 

印 A3: 1／200

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

一級建築士事務所 京都府知事登録 (06A)第02291号

一級建築士

山本 篤史

山田 俊二 （登録第183136号）

紀北支援学校中校舎棟建築工事

A1: 1／100
Ａ－2079

建具表（４）

レベ
ル 符号

形状記号 N_建具 取付場所 建具 形式 説明
個
数

建具

腰高さ

建具

ガラス・ガラリ 額縁 支持・固定金物

操作金物

備考

法

性
能 W H 枠見

込 材質 仕上

ク
レ
セ
ン
ト

排
煙
O
P

網
戸

開
放
制
限

電
気
錠

1FL AW-104 W14 教材室１ 引違い窓 1 1900 700 1960 70 AL B-2 LE5+A6+T4 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様
1FL AW-107 W14 肢体便所1 引違い窓 1 1900 520 2100 70 AL B-2 LE5+A6+FG4 AL  焼付塗装 付属金物一式、アルミ水切 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、ガラスフィルム

1FL AW-112 W15 スロープ FIX 1 800 800 300 70 AL B-2 LE5+A6+T4 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、 Low-E︓断熱型

1FL AW-113 W15 スロープ FIX 1 800 1300 1800 70 AL B-2 LE5+A6+T4 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、 Low-E︓断熱型

1FL AW-117 W15 スロープ FIX 1 1000 1000 1600 70 AL B-2 LE5+A6+T4 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、 Low-E︓断熱型

1FL AW-118 W15 スロープ FIX 2 1100 1100 <各種> 70 AL B-2 LE5+A6+T4 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、 Low-E︓断熱型

1FL AW-119 W15 スロープ FIX 1 1200 1500 1000 70 AL B-2 LE5+A6+T4 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、 Low-E︓断熱型

1FL AW-121 W15 スロープ FIX 1 2000 1200 1200 70 AL B-2 LE5+A6+T4 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、 Low-E︓断熱型

1FL AW-122 W15 スロープ FIX 1 2500 1300 100 70 AL B-2 LE5+A6+T4 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、 Low-E︓断熱型

1FL AW-123 W16 検収室 外倒し窓 1 2840 560 1900 70 AL B-2 LE5+A6+FL5 AL  焼付塗装 付属金物一式、アルミ水切
、 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

1FL AW-136 W9a 保健室2 2段2連引違いラン
マ内倒し窓

1 1900 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、トップラッチ

1FL AW-151 W1 西廊下 2段3連FIX付引違
い窓

1 4910 2660 0 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

1FL AW-152 W3 西廊下 2段3連FIX付引違
い窓

3 4910 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

1FL AW-153 W3 普通教室(肢)1-3 2段3連FIX付引違
い窓

4 5010 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

1FL AW-154 W3 普通教室(肢)1-3 2段3連FIX付引違
い窓

1 4960 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

1FL AW-155 W3a ランチルーム 2段連FIX付引違
い窓ランマ内倒し窓

2 4910 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、トップラッチ

1FL AW-156 W4 調理室 5連FIX窓 1 4920 560 1900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 AL  焼付塗装 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、ガラスフィルム

1FL AW-164 W9 教育相談室2,個別学習室1,クールダウン
室1

2段引違い窓 3 1900 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

1FL AW-166 W11 保健室2 2段2連FIX付引違
い窓

1 3030 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

1FL AW-167 W12 東廊下 2段2連FIX付引違
い窓

1 3120 2660 0 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、フラット仕様

1FL AW-187 W9 教育相談室1 2段引違い窓 1 1800 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

1FL AW-190 W13 東廊下 2段2連FIX付引違
い窓

1 3710 2660 0 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、フラット仕様

1FL AW-192 W10 東廊下 2段引違い窓 1 2000 2660 0 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

1FL AW-193f W3 普通教室(肢)1-3 2段3連FIX付引違
い窓

1 f 5010 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+PW6.8
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

1FL WW-101 W15 保健室1,2 FIX 2 1000 700 1100 70 木製 UC T4 木製  UC 付属金物一式
2FL AW-204 W14 自立活動備室1 引違い窓 1 1900 700 1960 70 AL B-2 LE5+A6+T4 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

2FL AW-205 W14 調理実習準備室 引違い窓 1 1900 1450 1100 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

2FL AW-207 W14 男子便所1 引違い窓 1 1900 520 1940 70 AL B-2 LE5+A6+FG4 AL  焼付塗装 付属金物一式、アルミ水切 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、ガラスフィルム

2FL AW-208 W14 屋内階段2 引違い窓 1 2400 560 100 70 AL B-2 LE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

2FL AW-209 W17 教材制作室 2連引違い 1 3870 1560 1100 70 AL B-2 LE5+A6+T4 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

2FL AW-236 W9a 多目的室1,自立活動室(感覚),調理実
習室

2段2連引違いラン
マ内倒し窓

3 1900 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、トップラッチ

2FL AW-252 W2 多目的室2,自立活動室(運動) 2段3連FIX付引違
い窓

2 4910 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

2FL AW-253 W3 普通教室(知)5-9 2段3連FIX付引違
い窓

4 5010 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

2FL AW-254 W3 普通教室(知)10 2段3連FIX付引違
い窓

1 4960 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

2FL AW-255 W3 普通教室(知)1-4 2段3連FIX付引違
い窓

4 4910 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

2FL AW-264 W9 自立活動準備室2,クールダウン室3 2段引違い窓 2 1900 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

2FL AW-265 W10 自立活動室(言語),(運動),個別学習室
2,3

2段引違い窓 6 1900 2660 0 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

2FL AW-266 W11 クールダウン室2 2段2連FIX付引違
い窓

1 3030 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

2FL AW-267 W12 東廊下 2段2連FIX付引違
い窓

1 3120 2660 0 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

2FL AW-268 W18 東廊下 2段2連FIX付引違
い窓

1 3670 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

2FL AW-272 W19 スロープ 2段5連外倒し付FI
X窓

1 4780 1760 1100 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 Low-E︓断熱型

2FL AW-273f W2 調理実習室 2段3連FIX付引違
い窓

1 f 4905 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+PW6.8 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

2FL AW-274 W20 自立活動室(感覚) 2段2連FIX付引違
い窓ランマ内倒し

1 3840 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、トップラッチ

2FL AW-276 W21 スロープ 2段5連外倒し付FI
X窓

3 5020 2660 200 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 Low-E︓断熱型

2FL AW-277 W19 スロープ 2段5連外倒し付FI
X窓

1 5020 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 Low-E︓断熱型
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内藤・フジ設計共同体
【構造関係規定に関わる部分が適合する】

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

（一級建築士  登録第160462号）
（構造設計一級建築士 第4071号）

（一級建築士  登録第361974号）
（設備設計一級建築士 第5999号）

（主任技術者）

藤田 貴司検 
 

 

印 A3: 1／200

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

一級建築士事務所 京都府知事登録 (06A)第02291号

一級建築士

山本 篤史

山田 俊二 （登録第183136号）

紀北支援学校中校舎棟建築工事

A1: 1／100
Ａ－2080

建具表（５）

レベ
ル 符号

形状記号 N_建具 取付場所 建具 形式 説明
個
数

建具

腰高さ

建具

ガラス・ガラリ 額縁 支持・固定金物

操作金物

備考

法

性
能 W H 枠見

込 材質 仕上

ク
レ
セ
ン
ト

排
煙
O
P

網
戸

開
放
制
限

電
気
錠

2FL AW-293f W3 普通教室(知)5-9 2段3連FIX付引違
い窓

1 f 5010 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+PW6.8
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

3FL AW-305 W14 倉庫13 引違い窓 1 1900 1400 1100 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

3FL AW-307 W14 男子便所3 引違い窓 1 1900 520 1940 70 AL B-2 LE5+A6+FG4 AL  焼付塗装 付属金物一式、アルミ水切 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、ガラスフィルム

3FL AW-308 W14 屋内階段2 引違い窓 1 2400 560 100 70 AL B-2 LE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

3FL AW-353 W3 普通教室(知)24-27 2段3連FIX付引違
い窓

4 5010 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

3FL AW-354 W3 普通教室(知)28 2段3連FIX付引違
い窓

1 4960 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

3FL AW-355 W3 普通教室(知)19-22,37-41 2段3連FIX付引違
い窓

9 4910 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

3FL AW-364 W9 クールダウン室5,個別学習室4,多目的室
2,西廊下

2段引違い窓 4 1900 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

3FL AW-365 W10 西廊下 2段引違い窓 1 1900 2660 0 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

3FL AW-366 W11 クールダウン室4 2段2連FIX付引違
い窓

1 3030 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

3FL AW-374 W20 多目的室2 2段2連FIX付引違
い窓

1 3840 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

3FL AW-376 W21 スロープ 2段5連外倒し付FI
X窓

4 5020 2660 200 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 Low-E︓断熱型

3FL AW-382 W3 普通教室(知)42 2段3連FIX付引違
い窓

1 4550 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

3FL AW-384 W21 スロープ 2段5連外倒し付FI
X窓

1 4780 2660 200 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、Low-E︓断熱型

3FL AW-385 W22 講堂 2段3連外倒し付引
違い窓

2 4800 2470 900 70 AL B-2 LE5+A6+PW6.8 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、 〇 〇 〇

3FL AW-385f W22 講堂 2段3連外倒し付引
違い窓

1 f 4800 2470 900 70 AL B-2 LE5+A6+PW6.8 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、 〇 〇 〇

3FL AW-393f W3 普通教室(知)23 2段3連FIX付引違
い窓

1 f 5010 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+PW6.8
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

4FL AW-408 W14 屋内階段2 引違い窓 1 2400 560 100 70 AL B-2 LE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

4FL AW-415 W15 屋内階段2 FIX 1 900 1300 1050 70 AL B-2 LE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、 Low-E︓断熱型

4FL AW-433 W15 PS FIX 1 1500 400 1200 70 AL B-2 アルミパネル AL  焼付塗装 付属金物一式、アルミ水切

4FL AW-452 W2 音楽室1,2 2段3連FIX付引違
い窓(二重窓)

2 T4 4910 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、二重窓

4FL AW-453 W3 理科室,生活学習室 2段3連FIX付引違
い窓

2 5010 1760 <各種> 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

4FL AW-454 W3 洋室 2段3連FIX付引違
い窓

1 4960 1760 1050 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

4FL AW-455 W3 音楽室2 2段3連FIX付引違
い窓(二重窓)

1 T4 4910 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、二重窓

4FL AW-456 W4 浴室 5連FIX窓 1 4920 560 1900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 AL  焼付塗装 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、ガラスフィルム

4FL AW-460 W2 理科室 2段3連FIX付引違
い窓

1 5020 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

4FL AW-464 W9 備蓄倉庫,理科準備室,洗濯室,被服室,
廊下

2段引違い窓 6 1900 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

4FL AW-465 W10 廊下,備蓄倉庫,理科室 2段引違い窓 3 1900 2660 0 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

4FL AW-476 W21 スロープ 2段5連外倒し付FI
X窓

4 5020 2660 200 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 Low-E︓断熱型

4FL AW-477 W23 被服室 2段3連FIX付引違
い窓

1 6020 660 2000 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

4FL AW-482 W3 音楽室1 2段3連FIX付引違
い窓(二重窓)

1 T4 4550 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、二重窓

4FL AW-484 W21 スロープ 2段5連外倒し付FI
X窓

1 4780 2660 200 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、Low-E︓断熱型

4FL AW-485 W24 宿泊学習室1 2段2連FIX付引違
い窓

1 3030 1560 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

4FL AW-486 W24 宿泊学習室2 2段2連FIX付引違
い窓

1 3030 1560 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

4FL AW-487 W10 音楽室1,2 2段引違い窓(二重
窓)

2 T4 1900 2660 0 70 AL B-2 LE5+A6+T4 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、二重窓

4FL AW-494 W9 音楽準備室 2段引違い窓(二重
窓)

2 T4 1900 1760 900 70 AL B-2 LE5+A6+T4
ﾗﾝﾏLE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切

、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様、二重窓

RSL AW-RSL08 W14 屋内階段2 引違い窓 1 2400 560 100 70 AL B-2 LE5+A6+FL5 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、 〇 〇 〇 大型クレセント、指詰め防止仕様

RSL AW-RSL41 W15 屋上 FIX 4 1900 580 930 70 AL B-2 アルミパネル 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、

RSL AW-RSL42 W15 屋上 FIX 2 1900 1000 930 70 AL B-2 アルミパネル 木製  UC 付属金物一式、アルミ水切
、
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@750（収納部 @500）@750（収納部 @500）@750（収納部 @500）@750（収納部 @500）@750（収納部 @500）@750（収納部 @500）@750（収納部 @500）
グラスウール充填グラスウール充填グラスウール充填グラスウール充填グラスウール充填グラスウール充填グラスウール充填

アンカーM16@750(収納部 @500)アンカーM16@750(収納部 @500)アンカーM16@750(収納部 @500)アンカーM16@750(収納部 @500)アンカーM16@750(収納部 @500)アンカーM16@750(収納部 @500)アンカーM16@750(収納部 @500)
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@750（収納部 @500）@750（収納部 @500）@750（収納部 @500）@750（収納部 @500）@750（収納部 @500）@750（収納部 @500）@750（収納部 @500）

振レ止メ L-50x50x6@1500振レ止メ L-50x50x6@1500振レ止メ L-50x50x6@1500振レ止メ L-50x50x6@1500振レ止メ L-50x50x6@1500振レ止メ L-50x50x6@1500振レ止メ L-50x50x6@1500

レール取付断面図　S=/20レール取付断面図　S=/20レール取付断面図　S=/20レール取付断面図　S=/20レール取付断面図　S=/20レール取付断面図　S=/20レール取付断面図　S=/20

参考図参考図参考図参考図参考図参考図参考図

A1:1／50A1:1／50A1:1／50A1:1／50A1:1／50A1:1／50A1:1／50

A3:1／100A3:1／100A3:1／100A3:1／100A3:1／100A3:1／100A3:1／100
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GB t12.5（両面）GB t12.5（両面）GB t12.5（両面）GB t12.5（両面）GB t12.5（両面）GB t12.5（両面）GB t12.5（両面）

天井裏遮音壁（ＬＴ１/ＬＴ１Ｇ）天井裏遮音壁（ＬＴ１/ＬＴ１Ｇ）天井裏遮音壁（ＬＴ１/ＬＴ１Ｇ）天井裏遮音壁（ＬＴ１/ＬＴ１Ｇ）天井裏遮音壁（ＬＴ１/ＬＴ１Ｇ）天井裏遮音壁（ＬＴ１/ＬＴ１Ｇ）天井裏遮音壁（ＬＴ１/ＬＴ１Ｇ）



（主任技術者）（主任技術者）（主任技術者）（主任技術者）（主任技術者）（主任技術者）（主任技術者）

（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）

藤田　貴司藤田　貴司藤田　貴司藤田　貴司藤田　貴司藤田　貴司藤田　貴司検
　
　
　
印
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（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】

京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士 神先 誠司神先 誠司神先 誠司神先 誠司神先 誠司神先 誠司神先 誠司（登録第252129号）（登録第252129号）（登録第252129号）（登録第252129号）（登録第252129号）（登録第252129号）（登録第252129号）

【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】

一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士

（一級建築士　　登録第361974号）（一級建築士　　登録第361974号）（一級建築士　　登録第361974号）（一級建築士　　登録第361974号）（一級建築士　　登録第361974号）（一級建築士　　登録第361974号）（一級建築士　　登録第361974号）
（設備設計一級建築士　第5999号）（設備設計一級建築士　第5999号）（設備設計一級建築士　第5999号）（設備設計一級建築士　第5999号）（設備設計一級建築士　第5999号）（設備設計一級建築士　第5999号）（設備設計一級建築士　第5999号）

山本　篤史山本　篤史山本　篤史山本　篤史山本　篤史山本　篤史山本　篤史

内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体

山田 俊二山田 俊二山田 俊二山田 俊二山田 俊二山田 俊二山田 俊二（登録第183136号）（登録第183136号）（登録第183136号）（登録第183136号）（登録第183136号）（登録第183136号）（登録第183136号）

一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号

建具詳細図（２）（ＳＬＷ）建具詳細図（２）（ＳＬＷ）建具詳細図（２）（ＳＬＷ）建具詳細図（２）（ＳＬＷ）建具詳細図（２）（ＳＬＷ）建具詳細図（２）（ＳＬＷ）建具詳細図（２）（ＳＬＷ）
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アルミ、スチールアルミ、スチールアルミ、スチールアルミ、スチールアルミ、スチールアルミ、スチールアルミ、スチール

＜小松ランニング 厚み100mm＞（100DPEA）（参考）＜小松ランニング 厚み100mm＞（100DPEA）（参考）＜小松ランニング 厚み100mm＞（100DPEA）（参考）＜小松ランニング 厚み100mm＞（100DPEA）（参考）＜小松ランニング 厚み100mm＞（100DPEA）（参考）＜小松ランニング 厚み100mm＞（100DPEA）（参考）＜小松ランニング 厚み100mm＞（100DPEA）（参考）

横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5
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防振材:ネオプレーンゴム防振材:ネオプレーンゴム防振材:ネオプレーンゴム防振材:ネオプレーンゴム防振材:ネオプレーンゴム防振材:ネオプレーンゴム防振材:ネオプレーンゴム

グラスウールグラスウールグラスウールグラスウールグラスウールグラスウールグラスウール

ベース桟 □－40×40×1.6ベース桟 □－40×40×1.6ベース桟 □－40×40×1.6ベース桟 □－40×40×1.6ベース桟 □－40×40×1.6ベース桟 □－40×40×1.6ベース桟 □－40×40×1.6

シールフレームシールフレームシールフレームシールフレームシールフレームシールフレームシールフレーム

アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)

シールゴム(ブラック)シールゴム(ブラック)シールゴム(ブラック)シールゴム(ブラック)シールゴム(ブラック)シールゴム(ブラック)シールゴム(ブラック)

芯材：ペーパーコア芯材：ペーパーコア芯材：ペーパーコア芯材：ペーパーコア芯材：ペーパーコア芯材：ペーパーコア芯材：ペーパーコア

ドア：スチールパネル（焼付塗装）ドア：スチールパネル（焼付塗装）ドア：スチールパネル（焼付塗装）ドア：スチールパネル（焼付塗装）ドア：スチールパネル（焼付塗装）ドア：スチールパネル（焼付塗装）ドア：スチールパネル（焼付塗装）

ダウンシール付ダウンシール付ダウンシール付ダウンシール付ダウンシール付ダウンシール付ダウンシール付

戸当りゴム戸当りゴム戸当りゴム戸当りゴム戸当りゴム戸当りゴム戸当りゴム

儀星丁番儀星丁番儀星丁番儀星丁番儀星丁番儀星丁番儀星丁番

＜スライディングウォール 厚み85mm＞ (80D)（参考）＜スライディングウォール 厚み85mm＞ (80D)（参考）＜スライディングウォール 厚み85mm＞ (80D)（参考）＜スライディングウォール 厚み85mm＞ (80D)（参考）＜スライディングウォール 厚み85mm＞ (80D)（参考）＜スライディングウォール 厚み85mm＞ (80D)（参考）＜スライディングウォール 厚み85mm＞ (80D)（参考）

縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5 横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5

アルミレール（アルマイト）アルミレール（アルマイト）アルミレール（アルマイト）アルミレール（アルマイト）アルミレール（アルマイト）アルミレール（アルマイト）アルミレール（アルマイト）

消音型水平2段スライド走行輪消音型水平2段スライド走行輪消音型水平2段スライド走行輪消音型水平2段スライド走行輪消音型水平2段スライド走行輪消音型水平2段スライド走行輪消音型水平2段スライド走行輪

スチールハンガーレールスチールハンガーレールスチールハンガーレールスチールハンガーレールスチールハンガーレールスチールハンガーレールスチールハンガーレール

アルミ走行レールアルミ走行レールアルミ走行レールアルミ走行レールアルミ走行レールアルミ走行レールアルミ走行レール

（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）

アルミフレーム（アルマイト）アルミフレーム（アルマイト）アルミフレーム（アルマイト）アルミフレーム（アルマイト）アルミフレーム（アルマイト）アルミフレーム（アルマイト）アルミフレーム（アルマイト）

クローザーガスケット(ブラック)クローザーガスケット(ブラック)クローザーガスケット(ブラック)クローザーガスケット(ブラック)クローザーガスケット(ブラック)クローザーガスケット(ブラック)クローザーガスケット(ブラック)

上部圧着アルミフレーム上部圧着アルミフレーム上部圧着アルミフレーム上部圧着アルミフレーム上部圧着アルミフレーム上部圧着アルミフレーム上部圧着アルミフレーム

（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）

角パイプ □-60×60×3.2角パイプ □-60×60×3.2角パイプ □-60×60×3.2角パイプ □-60×60×3.2角パイプ □-60×60×3.2角パイプ □-60×60×3.2角パイプ □-60×60×3.2

ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303

アルミ押出形材アルミ押出形材アルミ押出形材アルミ押出形材アルミ押出形材アルミ押出形材アルミ押出形材

天井戸当り 焼付塗装天井戸当り 焼付塗装天井戸当り 焼付塗装天井戸当り 焼付塗装天井戸当り 焼付塗装天井戸当り 焼付塗装天井戸当り 焼付塗装

グラスウール 32K 50mmグラスウール 32K 50mmグラスウール 32K 50mmグラスウール 32K 50mmグラスウール 32K 50mmグラスウール 32K 50mmグラスウール 32K 50mm

角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3

下部圧着アルミフレーム下部圧着アルミフレーム下部圧着アルミフレーム下部圧着アルミフレーム下部圧着アルミフレーム下部圧着アルミフレーム下部圧着アルミフレーム

（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）

繊維混入せっこう板 8mm繊維混入せっこう板 8mm繊維混入せっこう板 8mm繊維混入せっこう板 8mm繊維混入せっこう板 8mm繊維混入せっこう板 8mm繊維混入せっこう板 8mm

表面材：表面材：表面材：表面材：表面材：表面材：表面材：

表面仕上：クロス貼（内装工事）表面仕上：クロス貼（内装工事）表面仕上：クロス貼（内装工事）表面仕上：クロス貼（内装工事）表面仕上：クロス貼（内装工事）表面仕上：クロス貼（内装工事）表面仕上：クロス貼（内装工事）

スチール戸当り t1.6　焼付塗装スチール戸当り t1.6　焼付塗装スチール戸当り t1.6　焼付塗装スチール戸当り t1.6　焼付塗装スチール戸当り t1.6　焼付塗装スチール戸当り t1.6　焼付塗装スチール戸当り t1.6　焼付塗装

角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3

サイド圧着アルミフレームサイド圧着アルミフレームサイド圧着アルミフレームサイド圧着アルミフレームサイド圧着アルミフレームサイド圧着アルミフレームサイド圧着アルミフレーム

（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）

アルミ押出形材アルミ押出形材アルミ押出形材アルミ押出形材アルミ押出形材アルミ押出形材アルミ押出形材

ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303

パワークローザー圧着装置パワークローザー圧着装置パワークローザー圧着装置パワークローザー圧着装置パワークローザー圧着装置パワークローザー圧着装置パワークローザー圧着装置

パワークローザー操作口パワークローザー操作口パワークローザー操作口パワークローザー操作口パワークローザー操作口パワークローザー操作口パワークローザー操作口

化粧プレート化粧プレート化粧プレート化粧プレート化粧プレート化粧プレート化粧プレート

召合せアルミフレーム召合せアルミフレーム召合せアルミフレーム召合せアルミフレーム召合せアルミフレーム召合せアルミフレーム召合せアルミフレーム

(アルマイト)(アルマイト)(アルマイト)(アルマイト)(アルマイト)(アルマイト)(アルマイト)

召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)

角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3
連続アルミ丁番連続アルミ丁番連続アルミ丁番連続アルミ丁番連続アルミ丁番連続アルミ丁番連続アルミ丁番 バランスウエイトバランスウエイトバランスウエイトバランスウエイトバランスウエイトバランスウエイトバランスウエイト

(調整式)(調整式)(調整式)(調整式)(調整式)(調整式)(調整式)

焼付塗装焼付塗装焼付塗装焼付塗装焼付塗装焼付塗装焼付塗装

スチール戸当り t1.6スチール戸当り t1.6スチール戸当り t1.6スチール戸当り t1.6スチール戸当り t1.6スチール戸当り t1.6スチール戸当り t1.6

アルミレール（アルマイト）アルミレール（アルマイト）アルミレール（アルマイト）アルミレール（アルマイト）アルミレール（アルマイト）アルミレール（アルマイト）アルミレール（アルマイト）

消音型水平2段スライド走行輪消音型水平2段スライド走行輪消音型水平2段スライド走行輪消音型水平2段スライド走行輪消音型水平2段スライド走行輪消音型水平2段スライド走行輪消音型水平2段スライド走行輪

シールゴム(ブラック)シールゴム(ブラック)シールゴム(ブラック)シールゴム(ブラック)シールゴム(ブラック)シールゴム(ブラック)シールゴム(ブラック)

アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)

トップ桟 □－40×40×1.6トップ桟 □－40×40×1.6トップ桟 □－40×40×1.6トップ桟 □－40×40×1.6トップ桟 □－40×40×1.6トップ桟 □－40×40×1.6トップ桟 □－40×40×1.6

亜鉛めっき鋼板 0.8mm亜鉛めっき鋼板 0.8mm亜鉛めっき鋼板 0.8mm亜鉛めっき鋼板 0.8mm亜鉛めっき鋼板 0.8mm亜鉛めっき鋼板 0.8mm亜鉛めっき鋼板 0.8mm

(焼付塗装)(焼付塗装)(焼付塗装)(焼付塗装)(焼付塗装)(焼付塗装)(焼付塗装)

せっこうボード 12.5mmせっこうボード 12.5mmせっこうボード 12.5mmせっこうボード 12.5mmせっこうボード 12.5mmせっこうボード 12.5mmせっこうボード 12.5mm

防振材:ネオプレーンゴム防振材:ネオプレーンゴム防振材:ネオプレーンゴム防振材:ネオプレーンゴム防振材:ネオプレーンゴム防振材:ネオプレーンゴム防振材:ネオプレーンゴム

中桟 □－40×40×1.6中桟 □－40×40×1.6中桟 □－40×40×1.6中桟 □－40×40×1.6中桟 □－40×40×1.6中桟 □－40×40×1.6中桟 □－40×40×1.6

シールフレームシールフレームシールフレームシールフレームシールフレームシールフレームシールフレーム

フラットレバーハンドルフラットレバーハンドルフラットレバーハンドルフラットレバーハンドルフラットレバーハンドルフラットレバーハンドルフラットレバーハンドル

アルミ押出形材（アルマイト）アルミ押出形材（アルマイト）アルミ押出形材（アルマイト）アルミ押出形材（アルマイト）アルミ押出形材（アルマイト）アルミ押出形材（アルマイト）アルミ押出形材（アルマイト）

アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)

シールフレームシールフレームシールフレームシールフレームシールフレームシールフレームシールフレーム

アルミ押出形材(アルマイト)アルミ押出形材(アルマイト)アルミ押出形材(アルマイト)アルミ押出形材(アルマイト)アルミ押出形材(アルマイト)アルミ押出形材(アルマイト)アルミ押出形材(アルマイト)

サイドフレームサイドフレームサイドフレームサイドフレームサイドフレームサイドフレームサイドフレーム召合せフレーム召合せフレーム召合せフレーム召合せフレーム召合せフレーム召合せフレーム召合せフレーム

召合せガスケット召合せガスケット召合せガスケット召合せガスケット召合せガスケット召合せガスケット召合せガスケットエンドフレームエンドフレームエンドフレームエンドフレームエンドフレームエンドフレームエンドフレーム

アルミ押出形材(アルマイト)アルミ押出形材(アルマイト)アルミ押出形材(アルマイト)アルミ押出形材(アルマイト)アルミ押出形材(アルマイト)アルミ押出形材(アルマイト)アルミ押出形材(アルマイト)

アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)アルミ押出型材(アルマイト)

シールフレームシールフレームシールフレームシールフレームシールフレームシールフレームシールフレーム

紀北支援学校中校舎棟建築工事紀北支援学校中校舎棟建築工事紀北支援学校中校舎棟建築工事紀北支援学校中校舎棟建築工事紀北支援学校中校舎棟建築工事紀北支援学校中校舎棟建築工事紀北支援学校中校舎棟建築工事

A1:1／5A1:1／5A1:1／5A1:1／5A1:1／5A1:1／5A1:1／5

A3:1／10A3:1／10A3:1／10A3:1／10A3:1／10A3:1／10A3:1／10
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角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3

召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)

横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5横断面詳細図 S=1:5

スチール戸当り t1.6　焼付塗装スチール戸当り t1.6　焼付塗装スチール戸当り t1.6　焼付塗装スチール戸当り t1.6　焼付塗装スチール戸当り t1.6　焼付塗装スチール戸当り t1.6　焼付塗装スチール戸当り t1.6　焼付塗装

召合せアルミフレーム召合せアルミフレーム召合せアルミフレーム召合せアルミフレーム召合せアルミフレーム召合せアルミフレーム召合せアルミフレーム
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召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)召合せガスケット(ブラック)

パワークローザー圧着装置パワークローザー圧着装置パワークローザー圧着装置パワークローザー圧着装置パワークローザー圧着装置パワークローザー圧着装置パワークローザー圧着装置

パワークローザー操作口パワークローザー操作口パワークローザー操作口パワークローザー操作口パワークローザー操作口パワークローザー操作口パワークローザー操作口

化粧プレート化粧プレート化粧プレート化粧プレート化粧プレート化粧プレート化粧プレート

アルミ押出形材アルミ押出形材アルミ押出形材アルミ押出形材アルミ押出形材アルミ押出形材アルミ押出形材

ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303
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＜小松ランニング 厚み100mm＞（100D）（参考）＜小松ランニング 厚み100mm＞（100D）（参考）＜小松ランニング 厚み100mm＞（100D）（参考）＜小松ランニング 厚み100mm＞（100D）（参考）＜小松ランニング 厚み100mm＞（100D）（参考）＜小松ランニング 厚み100mm＞（100D）（参考）＜小松ランニング 厚み100mm＞（100D）（参考）
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上部圧着アルミフレーム上部圧着アルミフレーム上部圧着アルミフレーム上部圧着アルミフレーム上部圧着アルミフレーム上部圧着アルミフレーム上部圧着アルミフレーム

（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）

角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3角パイプ □-60×60×2.3

グラスウール 32K 50mmグラスウール 32K 50mmグラスウール 32K 50mmグラスウール 32K 50mmグラスウール 32K 50mmグラスウール 32K 50mmグラスウール 32K 50mm

繊維混入せっこう板 8mm繊維混入せっこう板 8mm繊維混入せっこう板 8mm繊維混入せっこう板 8mm繊維混入せっこう板 8mm繊維混入せっこう板 8mm繊維混入せっこう板 8mm

表面材：表面材：表面材：表面材：表面材：表面材：表面材：

下部圧着アルミフレーム下部圧着アルミフレーム下部圧着アルミフレーム下部圧着アルミフレーム下部圧着アルミフレーム下部圧着アルミフレーム下部圧着アルミフレーム
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ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303ボード下地 @303

表面仕上：クロス貼表面仕上：クロス貼表面仕上：クロス貼表面仕上：クロス貼表面仕上：クロス貼表面仕上：クロス貼表面仕上：クロス貼

角パイプ □-60×60×3.2角パイプ □-60×60×3.2角パイプ □-60×60×3.2角パイプ □-60×60×3.2角パイプ □-60×60×3.2角パイプ □-60×60×3.2角パイプ □-60×60×3.2
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（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）（アルマイト）

縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5縦断面詳細図 S=1:5
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内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体
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Y2Y2Y2Y2Y2Y2Y2

Y3Y3Y3Y3Y3Y3Y3

Y4Y4Y4Y4Y4Y4Y4

Y5Y5Y5Y5Y5Y5Y5

Y6Y6Y6Y6Y6Y6Y6

GL1GL1GL1GL1GL1GL1GL1

GL1GL1GL1GL1GL1GL1GL1

GL
1

GL
1

GL
1

GL
1 GL
1

GL
1

GL
1

GL1GL1GL1GL1GL1GL1GL1

GL1GL1GL1GL1GL1GL1GL1
GL
1

GL
1

GL
1

GL
1 GL
1

GL
1

GL
1

3650365036503650365036503650

HBHBHBHBHBHBHB

T2T2 T2T2 T2T2 T2

T2T2T2T2T2T2T2

PSPSPSPSPSPSPS

X3X3X3X3X3X3X3

LHDLHDLHDLHDLHDLHDLHD

151D151D151D151D151D151D151D

A1:1／30A1:1／30A1:1／30A1:1／30A1:1／30A1:1／30A1:1／30

A3:1／60A3:1／60A3:1／60A3:1／60A3:1／60A3:1／60A3:1／60

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

8
,
0
0
0

2
0
0

900

通常出入口有効W通常出入口有効W通常出入口有効W通常出入口有効W通常出入口有効W通常出入口有効W通常出入口有効W

1,2781,2781,2781,2781,2781,2781,278

25 8,000 25W=W=W=W=W=W=W=

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

5
0

D
H
=
2
0
0
0

D
H
=
2
0
0
0

D
H
=
2
0
0
0

D
H
=
2
0
0
0

D
H
=
2
0
0
0

D
H
=
2
0
0
0

D
H
=
2
0
0
0

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

2
5

H
=
2
0
0
0

H
=
2
0
0
0

H
=
2
0
0
0

H
=
2
0
0
0

H
=
2
0
0
0

H
=
2
0
0
0

H
=
2
0
0
0

77 77 77 7

レールジョイントレールジョイントレールジョイントレールジョイントレールジョイントレールジョイントレールジョイント

DWDWDWDWDWDWDW 1,4431,4431,4431,4431,4431,4431,443

シシシシシシシサササササササ

2
5

2
5

Ａ－０８３Ａ－０８３Ａ－０８３Ａ－０８３Ａ－０８３Ａ－０８３Ａ－０８３



（主任技術者）（主任技術者）（主任技術者）（主任技術者）（主任技術者）（主任技術者）（主任技術者）

（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）

藤田　貴司藤田　貴司藤田　貴司藤田　貴司藤田　貴司藤田　貴司藤田　貴司検
　
　
　
印

検
　
　
　
印

検
　
　
　
印

検
　
　
　
印

検
　
　
　
印

検
　
　
　
印

検
　
　
　
印

（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】

京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士 神先 誠司神先 誠司神先 誠司神先 誠司神先 誠司神先 誠司神先 誠司（登録第252129号）（登録第252129号）（登録第252129号）（登録第252129号）（登録第252129号）（登録第252129号）（登録第252129号）

【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】
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(小松ウオール　多連引き戸同等品)(小松ウオール　多連引き戸同等品)(小松ウオール　多連引き戸同等品)(小松ウオール　多連引き戸同等品)(小松ウオール　多連引き戸同等品)(小松ウオール　多連引き戸同等品)(小松ウオール　多連引き戸同等品)◇仕様表◇仕様表◇仕様表◇仕様表◇仕様表◇仕様表◇仕様表

項　目項　目項　目項　目項　目項　目項　目 部　材部　材部　材部　材部　材部　材部　材 材　料（板厚mm）材　料（板厚mm）材　料（板厚mm）材　料（板厚mm）材　料（板厚mm）材　料（板厚mm）材　料（板厚mm）

枠枠枠枠枠枠枠 枠枠枠枠枠枠枠 亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<指定色焼付塗装仕上>

引き戸引き戸引き戸引き戸引き戸引き戸引き戸 パネル表面材パネル表面材パネル表面材パネル表面材パネル表面材パネル表面材パネル表面材 亜鉛めっき鋼板　0.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　0.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　0.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　0.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　0.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　0.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　0.6mm　<指定色焼付塗装仕上>

芯　材芯　材芯　材芯　材芯　材芯　材芯　材 ペーパーコアペーパーコアペーパーコアペーパーコアペーパーコアペーパーコアペーパーコア

フロントゴムフロントゴムフロントゴムフロントゴムフロントゴムフロントゴムフロントゴム ポリ塩化ビニル　<ブラック色>ポリ塩化ビニル　<ブラック色>ポリ塩化ビニル　<ブラック色>ポリ塩化ビニル　<ブラック色>ポリ塩化ビニル　<ブラック色>ポリ塩化ビニル　<ブラック色>ポリ塩化ビニル　<ブラック色>

引戸錠引戸錠引戸錠引戸錠引戸錠引戸錠引戸錠 ミワロック　ＳＬ－９９Ｖ錠ミワロック　ＳＬ－９９Ｖ錠ミワロック　ＳＬ－９９Ｖ錠ミワロック　ＳＬ－９９Ｖ錠ミワロック　ＳＬ－９９Ｖ錠ミワロック　ＳＬ－９９Ｖ錠ミワロック　ＳＬ－９９Ｖ錠

堀込み引手堀込み引手堀込み引手堀込み引手堀込み引手堀込み引手堀込み引手 ステンレス(W30×H122)　<梨地電解>ステンレス(W30×H122)　<梨地電解>ステンレス(W30×H122)　<梨地電解>ステンレス(W30×H122)　<梨地電解>ステンレス(W30×H122)　<梨地電解>ステンレス(W30×H122)　<梨地電解>ステンレス(W30×H122)　<梨地電解>

三角ストッパー三角ストッパー三角ストッパー三角ストッパー三角ストッパー三角ストッパー三角ストッパー 樹脂　<グレー色>樹脂　<グレー色>樹脂　<グレー色>樹脂　<グレー色>樹脂　<グレー色>樹脂　<グレー色>樹脂　<グレー色>

上レール上レール上レール上レール上レール上レール上レール 亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<指定色焼付塗装仕上>亜鉛めっき鋼板　1.6mm　<指定色焼付塗装仕上>

下レール下レール下レール下レール下レール下レール下レール ステンレス　1.5mm　<ヘアライン仕上>ステンレス　1.5mm　<ヘアライン仕上>ステンレス　1.5mm　<ヘアライン仕上>ステンレス　1.5mm　<ヘアライン仕上>ステンレス　1.5mm　<ヘアライン仕上>ステンレス　1.5mm　<ヘアライン仕上>ステンレス　1.5mm　<ヘアライン仕上>

戸車戸車戸車戸車戸車戸車戸車 高炭素クロム軸受鋼高炭素クロム軸受鋼高炭素クロム軸受鋼高炭素クロム軸受鋼高炭素クロム軸受鋼高炭素クロム軸受鋼高炭素クロム軸受鋼

フランス落しフランス落しフランス落しフランス落しフランス落しフランス落しフランス落し ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
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（主任技術者）

（一級建築士　　登録第160462号）

藤田　貴司検
　
　
　
印

A1:1／200

A3:1／400

（構造設計一級建築士　第4071号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

京都市左京区田中大堰町１８２
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中校舎　１Ｆ　家具キープラン　Ｓ＝１／２００

PS・EPS

WC

カート洗浄

ランチルーム

東廊下

1

屋外階段2

検収室

食品庫

下処理室

調理室

サニタリー

物品庫

給食員休憩室通路

前室
WC

アレルギー・再調理室

カートプール

洗浄室

屋外階段1

倉庫5

倉庫6

教材室
1

1
クールダウン室

肢体便所
1

PS・EPS

保健室
2

倉庫 3
教育相談室 1

教育相談室2

普通教室(肢)1 普通教室(肢)3普通教室(肢)2

保健室

人荷用
EV

8倉庫

屋内階段

2
スロープ

倉庫 4

保健室 3

校務員室

個別学習室 1

K-3a

K-1

K-2

K-3b

K-3c

K-4

K-5

K-6a

K-8a
K-9

K-10

K-11 K-11 K-11 K-11 K-11 K-11

K-12a K-12b K-12a K-12b K-12a K-12b

K-13 K-13 K-13 K-13 K-13 K-13K-14K-14K-14K-14K-14K-14

PS・EPS ??

東廊下

資料室
教材制作室

クールダウン室3

西廊下

女子便所1

男子便所1

倉庫10

屋外階段2

多目的室1

調理実習準備室

2
クールダウン室

DS

女子更衣室
2

女子更衣室
1

1屋外階段

倉庫9

自立活動室(言語)

自立活動室（運動）

人荷用
EV

自立活動室(感覚)

1
自立活動準備室

調理実習室

屋内階段2

普通教室(知)1

普通教室(知)2

普通教室(知)3

普通教室(知)4

普通教室(知)5 普通教室(知)6 普通教室(知)7 普通教室(知)8 普通教室(知)9 普通教室(知)10

PS・EPS

中校舎　２Ｆ　家具キープラン　Ｓ＝１／２００

個別学習室2

個別学習室3

男子更衣室
1

多目的便所1

K-13

K-6b

K-6c

K-13

K-13
K-13

K-13

K-13

K-16

K-17
K-18a

K-18b

K-19a

K-19b

K-19b

K-21

K-22

K-23a

K-23a K-23b

K-23c

K-24a

K-24b

K-25

K-26

K-25

K-26

K-25

K-26

K-25

K-25 K-25 K-25 K-25 K-25 K-25

K-26

K-26 K-26 K-26 K-26 K-26 K-26

K-27a

K-27a

K-27a

K-27a

K-27b K-27bK-27b K-27b K-27b K-27b

K-29
K-30

K-31

K-32

K-33a

K-33b

K-34

K-35

K-37

K-37

K-37

K-37

K-37 K-37 K-37 K-37 K-37 K-37

K-21

自立活動準備室2
K-20

中校舎　４Ｆ　家具キープラン　Ｓ＝１／２００

DS

廊下

浴室

洗面・脱衣

洗濯室

PS・EPS

備蓄倉庫

音楽室2

物入6

音楽準備室

音楽室1

倉庫12
PS・EPS

人荷用
EV

屋内階段2

肢体便所
生活学習室

洋室

便所

宿泊学習室2

宿泊学習室1

UB

UB

便所

屋外階段1

理科
準備室

被服室 理科室

K-56

K-55

K-54

K-53K-52b

K-52a

K-51

K-50

K-49 K-48

K-47

K-46

K-45b

K-45a
K-44

K-43

K-42

K-42

K-41a

K-41b

K-40

K-40

K-39

K-39

K-38

K-38

K-6b

K-13 K-13

K-13

K-13

K-18c

K-18c

K-57b

K-57a

西廊下

東廊下

PS・EPS

クールダウン室1

物入3

屋外階段1

多目的室
2

スロープ

DS

クールダウン室
4

倉庫13

普通教室(知)42

普通教室(知)41

普通教室(知)40

普通教室(知)39

普通教室(知)38

普通教室(知)37

男子便所
3

3女子便所

11倉庫
PS・EPS

EV
人荷用

2屋内階段

屋外階段2

普通教室(知)23 普通教室(知)24 普通教室(知)25 普通教室(知)26 普通教室(知)27 普通教室(知)28

普通教室(知)22

普通教室(知)21

普通教室(知)20

普通教室(知)19

教材室
4

個別学習室4

中校舎　３Ｆ　家具キープラン　Ｓ＝１／２００

K-8b
K-9

K-10

K-24a

K-24b

K-25

K-26

K-25

K-25

K-25

K-25 K-25 K-25 K-25 K-25 K-25

K-25

K-25

K-25

K-25

K-25

K-25

K-26

K-26

K-26

K-26

K-26

K-26

K-26

K-26

K-26

K-26 K-26 K-26 K-26 K-26 K-26

K-27a

K-27a

K-27a

K-27b K-27b K-27b K-27b K-27b

K-27b

K-27b

K-27b

K-27b

K-37

K-37

K-37

K-37

K-37 K-37 K-37 K-37 K-37K-37

K-37

K-37

K-37

K-37

K-37

K-37

K-27a

K-27b

K-27b

K-27b

K-7a

K-7b

K-7b

K-7c

女子便所

男子便所

K-60

K-59

K-59

K-58a

K-58b

K-58c

K-58e

K-58d

K-58f

K-13 K-61 K-62

K-6d

K-5

K-6a

K-63

K-23a

K-63
K-63

紀北支援学校中校舎棟建築工事

家具配置図
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K-64
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（構造設計一級建築士　第4071号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

京都市左京区田中大堰町１８２
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家具工事　共通仕様 「特記なき場合は、下記仕様とする」

ガラスの押し縁はABS樹脂のものを使用し、開き扉はその四周をセフティーエッジ貼りとする。

開き扉、引戸共に主材の両面メラミン化粧パーチクルボードt20mmを使用し、開き扉はその周囲をセフティーエッジ貼りとする。

・裏板

・扉

開き扉、引戸共に主材の両面メラミン化粧パーチクルボードt20mmを使用し、強化ガラスt4mmを落とし込んだものとする。・ガラス扉

UV塗装MDFボード t4mm を使用し、たわみの出ないよう裏桟等により補強する。

内容物の落下防止策とする。

開き扉、引戸共に下端がFL+1,500mm以上に位置するものは、耐震開き止め金具を組込み、・耐震開き止め

木口処理：扉、天板等指示する箇所はセフティーエッジ

木口材はフラットエッジ(t0.45mm)、セフティーエッジ(t3mm)を用い、防湿のため床、壁に接する部位も同処理を行う

（コート紙系パーティクルボードは使用不可）

現品サンプルによるスクラッチテストを行い承認を得ること。

・表面材

光触媒によるVOC低減 抗菌・抗ウイルス機能付き

化粧パーチクルボードの切断木口はABS樹脂による木口材をホットメルト系接着剤を用い、曲線部も含め専用機械にて接着する。・木口処理

２
０

２
０

木口処理：一般部にはフラットエッジ　t0.45mm

表面材：鉛筆硬度にて ９Ｈ 以上

ｔ３mm

主材料：３
Ｒ３

光触媒加工は、塗膜の本来の性能を損なわないよう、塗装条件、環境が整った工場ラインの設備によって加工を行う事。

ホルムアルデヒド及びＶＯＣの低減効果と抗菌・抗ウイルス機能を持った可視光増感型触媒を工業的に配合した両面メラミン化粧

(国内産木材チップを使用する。F☆☆☆☆JIS-A5908適合品とする。)パーチクルボード（ユニボードピュアＨｉ)厚さ20㎜を使用する。

・主材料

上記、両面メラミン化粧パーチクルボードの表面はメラミン含浸紙使用し、鉛筆硬度にて 9H 以上のものとし、

前板は開き扉同様、四周をセフティーエッジ貼りとする。

底板にはt15mmの両面メラミン化粧パーチクルボードを使用する。

強度を高めるため、ベアリングを組み入れたスチール側板を用い、・抽斗

・特記事項

・棚板受け

・引戸

・丁番

下レールは面付けの樹脂性レールとし、上下調整機能付の戸車を使用する。

製作にあたり品質証明書及び、材料、接着材の安全データシートを提出し承認を受けて製造する。

製作はISO9001取得工場かつ日本家具保証協会認定工場とし、その管理下で施工を行う。

図示する箇所はロック機能を持ったセフティ棚受けを使用する。

棚板は、外れ止めの為のダボ受けシャクリ加工をする。

安全で外れにくいネジ込み式で、錆びにくいステンレス製ダボを使用する。

上レールも樹脂製とし、耐震倒れ止め機能を持った、スライドガイドを使用する。

105゜以上の開き角度を持つものを使用する。

パーチクルボードの重量に耐えるキャッチ機能付スライドヒンジで、

スライドヒンシ゛詳細図

側板取付用

中仕切取付用

64

105ﾟ
105ﾟ

20

敷居：樹脂成型レール

スライドガイド

上下調整戸車

６
２

０

押縁：樹脂成型品（4mm用）

透明強化ガラス t4
　　４ 　　４

レール：樹脂成型品

※ 板戸も本図に準ずる

両面メラミン化粧パーチクルボード

ガラス引戸　詳細図

召し合わせ部耐震外れ止めダボ

（FL+1800mm以上に採用）

32

30

抽斗　詳細図

103

39 20

95

9.5

※ Ｄ，Ｈ寸法は本体の割付により決定する

※ ５色より選択 ※ ５色より選択

１５

１
５

側板：スチール製

パーチクルボードｔ１５

底板、向板 両面メラミン化粧

把手（抗菌性ABS成形品) 詳細図 引手(抗菌性ABS成型品)詳細図

Ｗ部：下部戸先Ｒ加工

Ｖ部：上部戸先Ｒ加工

Ｒ１０

Ｒ１０ Ｒ１０ Ｒ１０

Ｒ１０ Ｒ１０

左扉 右扉

右扉左扉

Ｘ部：上部戸先Ｒ加工

Ｙ部：下部戸先Ｒ加工

Ｒ１０

Ｒ１０

Ｚ部：前面板Ｒ加工

４
８

２２５

ラテラル引手

引手の大きさ ４８

２
２

５

両開き引手

３６

２
２

５

引戸引手

ロック表示

施錠 解錠 リバーシブルキー
（表示：赤）（表示：白）

Ｓ仕様

可動棚詳細図

ジョイント天板詳細図

Ｒ５

１
５

１
８

蝶番詳細図

１８０°

１８０°開閉式

二重構造ベース

ベース詳細図

５
０

～
７

２

床固定用穴８Ｘ１０

アジャスター アジャスタープレート

　１.本体、扉、棚板

二重構造とし、設置時のレベル調整による床とベースとの隙間が空かない地レール付きとする。

　２.ベース スチール：冷間圧延鋼板（ＳＰＣＣ）とし、粉体焼付塗装とする。

レベル調整可能なアジャスター機構付きとし、床固定が可能なアジャスタープレートとする。

高さ調整が可能な調整ネジ付とする。

二重構造とし、設置時の高さ調整による天井と笠木の隙間が空かない天レール付きとする。

　３.笠木

　４.本体連結

スチール：冷間圧延鋼板（ＳＰＣＣ）とし、有害なＶＯＣの発散がない粉体焼付塗装とする。

施錠時には引手レバーが空回りしてラッチ機構への負荷を低減するクラッチ機構付きとする。

扉は使い勝手のよい１８０°開閉式とする。

戸先の上下には安全性に配慮し、アール加工（Ｒ１０）付きとする。

地震対策として引違い戸が特定の位置以外では外れない構造とする。

引出し各段には、耐震性能を高める為に、ラッチ機構を装備したラッチ付き引手を使用する。

転倒防止対策として、一度に２引出し以上引出せないセーフティロック機構を装備する。

引出しを最後まで引き出せるダブルサスペンション機構を装備する。

引出し前面板の四隅には安全性に配慮し、アール加工（Ｒ１０）付きとする。

　５.両開き扉 耐震性を考慮して、扉にはラッチ機構を装備したラッチ付き引手を使用する。

　６.引違い戸 耐震性を考慮して、引違い戸にはラッチ機構を装備したラッチ付き引手を使用する。

　７.引手位置

　８.扉／引戸のガラス 透明強化ガラス４ｍｍ厚を使用し、ガラス押さえ板で固定する。

　９.引出し

棚板は２４mmピッチで取付け位置設定ができる構造とする。

棚板には落下防止の為、棚フック受け加工（切欠き）をする。

１０.棚板

１１.錠前・鍵 錠前は開閉表示付きシリンダー錠とする。施錠時は赤色、解錠時は白色で表示する。

スチール：冷間圧延鋼板（ＳＰＣＣ）とし、粉体焼付塗装とする。

天板の連結穴はハーフパンチ加工とする。側板の連結穴はφ８穴加工とし、エンド部は樹脂キャップを装着する。

引手位置は上置きユニットと下置きユニットで引手の位置を変え、体格に配慮したユニバーサルデザインとする。

１２.施工 家具取付は、安全のため壁や床に耐震固定を施す。

Ｃ仕様　スチール家具Ｂ仕様　紀州産桧集成材仕様

桧集成材（紀州産材）

ＵＣ塗装仕上げ

ｔ
Ａ仕様　メラミンパーティクルボード家具 

(同等品以上の場合は、事前に金物・素材のサンプルを提示し承認を受ける。)

家具取付は、安全のため壁や床に耐震固定を施す。

紀北支援学校中校舎棟建築工事

家具詳細図（１）
Ａ－０８６

床置きではない下記については、建築壁内の下地「鉄板t1.0」（別途建築工事）に強固に固定する。

Ｋ－３、１２、２７、３７、５６、５９、６２
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Ｋ－１ 収納戸棚 １Ｆ　保健室３／１ヶ所 Ａ仕様 流し台 １Ｆ　保健室／１ヶ所

５０

換気口

電気温水器設置

底板補強

３５０

１
５

０

穴（補強共）φ３７

７００

３５０

１６５０

６
０
０

シンク：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

８
０
０

８
８
０

８
０

３
０

２
２
０

２５

６００

５０

５７５

点検口：ポリ合板 ｔ４

　　　（取り外し可）

７
５

５
０

５

水返し付

排水トラップ（設備工事）

１
８
０

１１５４１０

９００

６
０

０

５０

１２００

穴（補強共）φ３７

２７５

１
５

０

５５０

２７５

６００

水返し付

Ａ仕様Ｋ－２

吊戸棚 各　室／計３ヶ所

１８００

１６８０１６８０１６８０８５０

５８９０ｂ

１８００
３６００（１８００×２）ｃ

耐震ラッチ１
０

０

２
７

０
０

８
０

０

９
０

０
１

８
０

０

２
０

棚受け：

４５０２０

＠５０　８段

ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

室　名

１Ｆ　保健室２

１Ｆ　保健室１

Ｗ

ａ

ｂ ５８９０

ｃ ３６００

Ａ仕様 Ａ仕様

７
５

１Ｆ　保健室２／１ヶ所腰下戸棚Ｋ－３ Ｋ－４

Ａ仕様収納戸棚

扉：透明強化ガラス ｔ４

シリンダー錠

１８００

棚受け：

＠５０　１３段

４５０

７
８

０
１
１
２

０

１
９

０
０

２０

耐震ラッチ

棚受け：

＠５０　５段

７
０
５

７
５

抽斗箱

Ｋ－５

室　名 ヶ所

１ヶ所１Ｆ　保健室

Ｗ

１２００ａ

Ａ仕様Ｋ－６ 流し台（１槽・作業台付）

ａ

５０

３５０

７００

３５０

６
０

０

７５０

１５００

水返し付
１

５
０

穴（補強共）φ３７

ｂ

５０

６
０

０

１８００

４２５

水返し付

１
５

０

穴（補強共）φ３７

８５０

４２５

９００

ｃ

１Ｆ　校務員室

９００

扉：透明強化ガラス ｔ４

シリンダー錠

１８００

２７００

Ａ Ｂ

可動棚：

透明強化ガラス ｔ５

棚受け：＠５０　１３段

グラフィックス付

７
８

０
１
１
２

０

１
９

０
０

４５０２０

棚受け：

＠５０　５段

７
０

５
７
５

抽斗箱

耐震ラッチ

棚受け：

＠５０　１３段

４５０

７
８

０
１
１
２

０

１
９

０
０

２０

耐震ラッチ

棚受け：

＠５０　５段

７
０

５
７
５

抽斗箱

Ａ Ｂ

※ 扉・抽斗前板木口：セフティーエッジ　ｔ３

※ 扉木口：セフティーエッジ　ｔ３

棚受け：

＠５０　５段

９００

８
６
０

２
０

６００

５７０３０

セフティーエッジ
ｔ３

７
６
５

シンク：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

８
０

０

８
８

０

８
０

３
０

２
２

０

２５

６００

５０

５７５

７
５

５
０
５

排水トラップ（設備工事）

１
８

０

１１５４１０

点検口：ポリ合板 ｔ４

　　　（取り外し可）

コンセント

５０

３００

６００

３００

水返し付

１
５

０

穴（補強共）φ３７

６５０

６
０

０

１３００ｄ

ヶ所

１

１

室　名

１Ｆ　保健室１

１Ｆ　保健室２

各室／計２ヶ所

１ヶ所

１ヶ所２Ｆ　自立活動準備室２

４Ｆ　理科準備室

１ヶ所１８００

１５００ｂ

ｃ ２Ｆ　調理実習準備室

１ヶ所ｄ １３００ １Ｆ　教育相談室２

１２００ １ヶ所１Ｆ　校務員室

各　室／計６ヶ所

１Ｆ　校務員室は逆勝手とする。

ａ

１８００

紀北支援学校中校舎棟建築工事

家具詳細図（２）
Ａ－０８７

建築下地（鉄板t1.0）へ固定
建築下地（鉄板t1.0）へ固定

（設備工事）



（主任技術者）

（一級建築士　　登録第160462号）

藤田　貴司検
　
　
　
印

（構造設計一級建築士　第4071号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

一級建築士

（一級建築士　　登録第361974号）
（設備設計一級建築士　第5999号）

山本　篤史

内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体

山田 俊二（登録第183136号）

一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号

A1:1／20

A3:1／40

鍵付ロッカーＫ－７ 各　室／計４ヶ所

ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

室　名

３Ｆ　教材室４

１Ｆ　教材室１ａ

ｂ

※ｂはａの左右対称とする

アルミＬアングル

２７３

９００

１６２

５７０

６
０
０

５
７

０

９００

７
５

５
２

５

Ａ仕様収納戸棚（長物） 各　室／計２ヶ所

ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

室　名

３Ｆ　教材室４

１Ｆ　教材室１

スチール収納戸棚 各　室／計２ヶ所Ｋ－９ Ｋ－１０

粉体焼付塗装

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２
高さ調整範囲５０～７２ｍｍ

（
５
１

）

粉体焼付塗装

１２００１２００

２４００

６００

１
８
０

０

１
８

５
１

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

室　名

３Ｆ　教材室４

１Ｆ　教材室１

流し台（２槽・作業台付）Ｋ－１１ Ａ仕様

９００

Ａ Ｂ

Ｋ－１２ 収納戸棚 各　室／計６ヶ所 Ａ仕様

ヶ所室　名

ａ

ｂ

※ｂはａの左右対称とする

３ヶ所

３ヶ所

１Ｆ　普通教室（肢）１～３

１Ｆ　普通教室（肢）１～３

１Ｆ　普通教室（肢）１～３【３室】／計６ヶ所

Ｃ仕様

Ｃ仕様

ホワイトボード

１５００

ホワイトボード

１５００

レール：樹脂成型品

（ストッパー４ヶ両端取付）

引違戸：ホワイトボード

（裏面／鉄板貼・補強桟付）
戸枠：アルミ製（手掛け付）

４８００

９００

Ｃ

ｂａ ※ｂはａの左右対称とする

ビス止め
４００

パネル：

１１００

底板補強

電気温水器設置

換気口

Ａ Ｂ

７
５
０

１
５
０

５
２

５
７

５

排水トラップ（設備工事）

１
２

０

３９０ ２１０

Ａ

７
５

０

１
５

０

シンク：ステンレス
　ｓｕｓ３０４　ｔ１．０

５
２
５

７
５

Ｂ

６
０

０

５００

２２５２２５

４５０

２２５２２５

４５０

穴（補強共）φ３７

水返し付

５０
５０

１
５
０

１
５
０

１５００

８
６
０

１
１
０

６００

４００５０ １５０

８
６

０

１
１

０

６００

５０ １５０４００

６００

１
８
０
０

１
８

５
１

粉体焼付塗装

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

ハンガーパイプ：ＳＵＳ（φ２５）

Ｓカン（４８ヶ）：ＳＷＲＭ６

ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２
高さ調整範囲５０～７２ｍｍ

（
５

１
）

粉体焼付塗装

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

ＢＡ

７
５

０

８
０

１

９００

粉体焼付塗装

ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２
高さ調整範囲５０～７２ｍｍ

（
５
１
）

粉体焼付塗装

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

９００

Ａ

１２００

２１００

Ｂ

ｂａ ※ｂはａの左右対称とする

室　名 ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

Ａ仕様

１Ｆ　個別学習室１

２Ｆ　個別学習室２・３ ２ヶ所

３Ｆ　個別学習室４

スチール収納戸棚Ｋ－８ 各　室／計２ヶ所

※ ネームプレート：樹脂成型品

扉

４
５

６４ ４ Ｗ

ａ

ｂ

ｃ

２４２９

２４３７

２１９７

７
５

３
７

５
７

４５０

２
０

４８０

３０

８
３

７
５

７
６

５

８
６
０

ｔ３
セフティーエッジ

２１９７２４３７

１３１３ ８８４

４１１ ４１２

１４５７ ９８０

４５９ ４６０

２４２９

１４５４ ９７５

４５８ ４５８ ４５７

ａ

ｃｂ

シリンダー錠

ネームプレート

１０人用

１０人用

１０人用

紀北支援学校中校舎棟建築工事

家具詳細図（３）
Ａ－０８８

建築下地（鉄板t1.0）へ固定

耐震ラッチ
７

０
０

８
０

０

１
０

０

１
９

０
０

Ａ

※ 扉木口：セフティーエッジ　ｔ３ ５００２０

棚受け：

＠５０　１３段

アルミ製

フラッターレール

１
１
２

０

７
５

セフティーエッジ　ｔ３

３
１

０
３
１

５

５００

５３０

７
０

０

２
７
０
０

１
０
０

３０

棚受け：

＠５０　５段

７
８

０

７
０
５

Ｃ

７
８

０
１
１
２

０
７

０
０

１
０

０

２
７
０
０ 棚受け：

＠５０　１３段

耐震ラッチ

棚受け：

＠５０　５段
７

０
５

７
５

耐震ラッチ

５００２０

Ｂ

建築下地（鉄板t1.0）へ固定

（設備工事）



１ヶ所

（主任技術者）

（一級建築士　　登録第160462号）

藤田　貴司検
　
　
　
印

（構造設計一級建築士　第4071号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

一級建築士

（一級建築士　　登録第361974号）
（設備設計一級建築士　第5999号）

山本　篤史

内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体

山田 俊二（登録第183136号）

一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号

A1:1／20

A3:1／40

６００

掃除用具入れ

通気口

通気口

４５０２０

１
９

０
０

２
０

１５０

水受皿：ステンレス

ｓｕｓ４３０　ｔ０．４

雑巾掛け：Ｌ３００

ステンレス棒　φ５

１
８

２
５

７
５

６０１５

ステンレスパイプ　φ２５

（Ｓカン　５ヶ付）

ステンレス玉付回転フック

棚板跳ね上げ防止ダボ

１
０

０
２
２
５

１
０
０

　　　　　　　　　２ヶ所　

１
２

５
０

６００
※ 扉吊元については、配置確認の上製作すること。

左吊元 右吊元

Ｋ－１３ Ａ仕様

ヶ所

３ヶ所

３ヶ所

Ａ仕様 窓下戸棚 １Ｆ　普通教室（肢）１～３【３室】／計６ヶ所Ｋ－１４

７
５

Ｋ－１５ 折畳配膳台 １Ｆ　ランチルーム／計３ヶ所 スチール掃除用具入れ・収納戸棚 ２Ｆ　教材制作室／１ヶ所

扉：粉体焼付塗装

ＡＢＳ樹脂成型品

引手：

Ａ Ｂ

２４００

６００ １８００

９００９００

Ｙ

Ｘ

１
８

０
０

（
５

１
）

１
８

５
１

４５０

粉体焼付塗装

ハンガーパイプ：ＳＵＳ（φ２５）

Ｓカン（４ヶ）：ＳＷＲＭ６

（塞ぎキャップ付）
φ８穴加工

雑巾掛け：真鍮

トレイ：ＳＵＳ

ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２
高さ調整範囲５０～７２ｍｍ
粉体焼付塗装

Ａ

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

１
８

０
０

１
８

５
１

（
５

１
）

４５０

ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２
高さ調整範囲５０～７２ｍｍ
粉体焼付塗装

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

粉体焼付塗装

Ｂ

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

Ｒ１０

扉コーナーＲ指示図

Ｒ１０

Ｘ部：上部戸先Ｒ加工

Ｒ１０

Ｙ部：下部戸先Ｒ加工

Ｋ－１６

中量棚

Ｗ２・Ｗ３・Ｗ４・Ｗ５

３５
６

４１

２

７

９ １
０

０
５

０
０

４
０

４
６
０

５
０

０

４
０

４
６
０

５
０

０

４
０

４
６

０

２.８ ２.８

２
１
０

０
２

７
５

４
２
５

５
０

０

Ｗ１

Ｗ１－５５

Ｗ１＋５５

５５ ５５５５

２.８ ２.８

Ｗ２・Ｗ３・Ｗ４・Ｗ５

Ｗ２・Ｗ３・Ｗ４・Ｗ５－５５

５７１

Ｋ－１８ 既製品

表面仕上げ板厚・サイズ材質名部品名品番

粉体塗装ｔ１．６ＳＰＨＣ　１ 支柱

粉体塗装　２ ＳＰＣＣ ｔ０．７、０．８棚板

粉体塗装天板受 ｔ２．０　３ ＳＰＨＣ

粉体塗装ｔ２．０中棚受　４ ＳＰＨＣ

粉体塗装ビーム ｔ２．０　５ ＳＰＨＣ

ＳＷＲＭ ユニクロメッキロックピン　６

ブラックＰＰベースプレート（樹脂）　７

■仕様

棚厚 ４０ｍｍ

棚ピッチ

棚板許容積載質量 ３００ｋｇ／段

最大積載質量 ２５００ｋｇ／連

柱形状 Ｃ型形状　５５ｘ５５ｍｍ

２５ｍｍ

ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

ａ

ｂ

９００

９００

Ｗ１ Ｗ２ Ｗ３ Ｗ４ Ｗ５

９００ ９００

９００ ９００ ９００ ９００

室　名

２Ｆ　資料室

２Ｆ　資料室

４Ｆ　備蓄倉庫ｃ １８００ １８００ １８００

スチール窓下戸棚 ２Ｆ　教材制作室／１ヶ所

１８００

引戸：粉体焼付塗装

引手：ＡＢＳ樹脂成型品

シリンダー錠

７
３

０

８
０

０

１
８
.５

（
５

１
.５

）

６００

ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２
高さ調整範囲５０～７２ｍｍ
粉体焼付塗装

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

粉体焼付塗装

ユニット天板：パーティクルボード

低圧メラミン成形板

５４００（１８００×３）

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

Ｋ－１７

１ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

各　室／計１７ヶ所

３０００

５
５

０

６
７

０

１
２
０

Ｒ２０Ｒ２０ 天板：メラミンフラッシュ　ｔ３０

３０００

１４９７.５ ５ １４９７.５

１７０ １１０５ ９０ １１０５ １７０９０ ９０

ブラケット

メラミンフラッシュ ｔ５０

フランス落し
（左右計４ヶ所）

９０ ９０

タモ集成材：１２０×９０　Ｕ.Ｃ

タモ集成材：８０×１１０　Ｕ.Ｃ

タモ集成材：９０×１１０　Ｕ.Ｃ
壁下地補強
Ｗ１９００×１５０

７
０

９

１２０５５０

６７０

ブラケット

ピアノ丁番

下地芯

天板：メラミンフラッシュ ｔ３０

６
７

５

タモ集成材 １２０×９０　Ｕ.Ｃ

固定金物：Ｌー４０×４０×３

旗丁番：（上下２ヶ所）

メラミンフラッシュ ｔ５０

ブラケット上部フェルト貼り

下地補強Ｈ１５０（別途）

Ｒ１０
Ａ

５００ ６０５０６０
エラストマーキャスター

７
０

９

６
４
９

５
４

７

６
０

３３
０

６
９

木口：タモ集成材 Ｕ.Ｃ

上下Ｒ５

ブラケット

タモ集成材：

１２０×９０　Ｕ.Ｃ

１０Ｒ

ピアノ丁番

３
０

９
０

メラミンフラッシュ ｔ５０
５０１０

６

６ ６
４

Ａ部分詳細図　Ｓ：１／５

色
Ｕ.Ｃ

Ｕ.Ｃ

Ｕ.Ｃ

仕 様
本 体
天 板

ブラケット

タモ集成材
メラミンフラッシュ ｔ３０
木口：木縁
メラミンフラッシュ ｔ５０
木口上面：フェルト貼り
木口他面：木縁

Ｃ仕様

Ｃ仕様

２ヶ所

各　室／計４ヶ所

２Ｆ　女子更衣室２

室　名

１Ｆ　普通教室（肢）１～３

１Ｆ　普通教室（肢）１～３

２Ｆ　自立活動室（運動）

２Ｆ　自立活動室（言語）

２Ｆ　自立活動室（感覚）

２Ｆ　男子更衣室１

２Ｆ　女子更衣室１

２Ｆ　調理実習室

４Ｆ　被服室

４Ｆ　理科室

４Ｆ　音楽室１

４Ｆ　音楽室２

※ 扉木口：セフティーエッジ　ｔ３

棚受け：

＠５０　５段

１６６０８４０

２５００

８
６
０

２
０

３０

７
６

５

５００

４７０

セフティーエッジ
ｔ３

※ 扉木口：セフティーエッジ　ｔ３

紀北支援学校中校舎棟建築工事

家具詳細図（４）
Ａ－０８９
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藤田　貴司検
　
　
　
印

（構造設計一級建築士　第4071号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

一級建築士

（一級建築士　　登録第361974号）
（設備設計一級建築士　第5999号）

山本　篤史

内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体

山田 俊二（登録第183136号）

一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号

A1:1／20

A3:1／40

窓下戸棚 各　室／計３ヶ所Ｋ－１９ Ａ仕様

室　名

２Ｆ　自立活動室（運動）

ヶ所

１ヶ所

２Ｆ　自立活動室（言語） ２ヶ所

ａ

ｂ

Ｌ Ｗ 連

１１８００

７
５

スチール収納戸棚

引手：ＡＢＳ樹脂成型品

透明強化ガラス ｔ４．０

引戸：粉体焼付塗装

シリンダー錠

アジャスター

１８００ ４５０１５０

６００

２
０

１
０
５

０

１
８

５
１

Ｒ５

７
８
１

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

粉体焼付塗装
本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

Ｋ－２０ ２Ｆ　自立活動準備室２／１ヶ所 スチール収納戸棚

９００９００

１８００

４５０

１
８

０
０

１
８
５

１

（
５
１

） ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２
高さ調整範囲５０～７２ｍｍ
粉体焼付塗装

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

粉体焼付塗装
本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

Ｋ－２１

スチール収納戸棚 ２Ｆ　自立活動準備室１／１ヶ所

７
３
０

８
０
０

４５０

１
８

.５
（

５
１
.５

）

ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２
高さ調整範囲５０～７２ｍｍ
粉体焼付塗装

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

粉体焼付塗装

ユニット天板：パーティクルボード

低圧メラミン成形板引戸：粉体焼付塗装

引手：ＡＢＳ樹脂成型品

シリンダー錠

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

９００

３６００（９００×４）

Ｋ－２２ Ｋ－２３ 更衣ロッカー 各　室／計５ヶ所 Ａ仕様

室　名 ヶ所

７
５

２Ｆ　男子更衣室１

１ヶ所

２Ｆ　男子更衣室１

１ヶ所２Ｆ　女子更衣室１

２ヶ所

１ヶ所

２Ｆ　女子更衣室１

ａ

Ｌ Ｗ 連

１８００ １

ｂ １

２ｃ

１６００

１６００３２００

４２５

３７５

３７５

ｗ

窓下戸棚 各　室／計２６ヶ所Ａ仕様教師用戸棚

ヶ所

１０ヶ所

６ヶ所

１０ヶ所

室　名

２Ｆ　普通教室（知）１～１０

３Ｆ　普通教室（知）１９～２８

３Ｆ　普通教室（知）３７～４２

各　室／計２６ヶ所

ベンチＫ－２４

Ｋ－２５ Ｋ－２６ Ａ仕様

ヶ所室　名

室　名 ヶ所

１ヶ所

Ｗ

ａ １５１０ ２Ｆ　男子便所１

１ヶ所

１ヶ所

２Ｆ　女子便所１１１６０ｂ

１ヶ所３Ｆ　男子便所３

３Ｆ　女子便所３

各　室／計４ヶ所 Ｂ仕様

Ｃ仕様 Ｃ仕様

Ｃ仕様

Ｆｉｘ

Ｗ ３０

（ＵＣ塗装）

紀州産桧集成材 ｔ３０
サイドパネル：

Ｒ５

Ｒ５

４
０

０

１００

３
０

座・背：

Ｒ５

３
５

０

７
５
０

１５０４００

５５０

５０ １００

２
９
５

７
５

紀州産桧集成材 ｔ３０（ＵＣ塗装）

本体：紀州産桧集成材 ｔ２０

　　　（ＵＣ塗装）

９
０

０

Ｒ３００

５
５

０

Ｗ ３０

３
０
０

壁（建築工事）

３００

各　室／計２６ヶ所吊戸棚Ａ仕様

ヶ所

１０ヶ所

６ヶ所

１０ヶ所

室　名

２Ｆ　普通教室（知）１～１０

３Ｆ　普通教室（知）１９～２８

３Ｆ　普通教室（知）３７～４２

Ｋ－２７

７
０

０

８
０

０

１
０

０

１
９

０
０

４５０２０

ａ

耐震ラッチ

４ヶ所

３Ｆ　普通教室（知）１９～２２

７
５

ａ ２３０４.５

６ヶ所

３Ｆ　普通教室（知）２３～２８ ６ヶ所

ｂ １７９２

３Ｆ　普通教室（知）２２

２Ｆ　普通教室（知）１～４

２Ｆ　普通教室（知）５～１０

３ヶ所

１ヶ所２３０９.５

１７８９.５

１７９１.５ ３Ｆ　普通教室（知）４０～４２

３Ｆ　普通教室（知）３７～３９ ３ヶ所

３ヶ所

ＷＷ ※ 扉木口：セフティーエッジ　ｔ３

８人用

各　室／計２ヶ所

室　名 ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

２Ｆ　自立活動準備室２

２Ｆ　自立活動準備室１

３
２

２
.５

８
０
０

７
０
５

２
０

Ｗ

ｗ

Ｌ（Ｗ×連）

４００

４１０

１０

セフティーエッジ　ｔ３

棚受け：

＠５０　５段

Ｌ（Ｗ×連）

Ｗ

８
６
０

２
０

６００

５７０３０

７
６

５

セフティーエッジ
ｔ３

棚受け：

＠５０　５段

１５００

８
６
０

２
０

３０

７
６
５

５００

４７０

セフティーエッジ
ｔ３

※ 扉木口：セフティーエッジ　ｔ３

３１６６３４９９０

１２００

７
８

０
１
１
２

０ 棚受け：

＠５０　１３段

棚受け：

＠５０　５段

７
０
５

７
５

棚受け：

＠５０　１３段

７
０

０

１
０

０
２

６
０
０ Ａ４

ファイル

Ａ４
ファイル

５５０

扉：透明強化ガラス ｔ４

耐震ラッチ

シリンダー錠

シリンダー錠

シリンダー錠

紀北支援学校中校舎棟建築工事

家具詳細図（５）
Ａ－０９０

Ｗｂ

建築下地（鉄板t1.0）へ固定
建築下地（鉄板t1.0）へ固定
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山田 俊二（登録第183136号）

一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号

A1:1／20

A3:1／40

配管立上り位置平面図

ＡＣ（１５Ａ・２００Ｖ）

ＡＣ（１５Ａ・１００Ｖ）

Ｗ（Ｃ）

Ｗ（Ｈ）Ｄ

Ｗ

Ｄ ４０ＶＰ

配管（床上９０ｍｍ以内）

２×１５Ａ型

ＡＣ ２×１５Ａ－１００Ｖ

２×１５Ａ－２００Ｖ

２１００

３
０
０

１
５

０
３
５

０

３
０
０

３
０

０

９
０

０
（配管スペース）

１
０

０

〃
１

０
０

１
０
０

（配管スペース）

（
配

管
ス
ペ

ー
ス

）

（
配

管
ス

ペ
ー

ス
）

１３２ ３０２

３８０ ２００１５０１３７０

４
１

８

４
１

８

Ａ仕様昇降式調理台 ２Ｆ　調理実習室／４ヶ所

６０ ６０４５０ ６２０９１０

天板：ステンレス  ｔ３５

    （ｓｕｓ３０４  ｔ１．０）

３
５

８
５

０

２１００ ９００

空気孔

２０４０

２１００

７
０
０

３
５

３０３０

９００

寸法

質量

天板

本体

シンク

エッジ

エッジ

厚さ

幕板・ＦＩＸ

工事フタ

エッジ

水栓 ２

調理器具 ２

コンセント

１

２

２

２空気孔 樹脂成型品

昇降装置 １

キースイッチ １

排水トラップ １

給水管 ４

排水管 １

ＡＣ：１００Ｖ ２口アースターミナル付

ＡＣ：１００Ｖ 露出１口アースターミナル・接地極付

ＡＣ：２００Ｖ 露出１口接地極付

セレクタスイッチ ＡＭ２２ＪＲ－２Ｂ２０Ａ

２”ホースナット付（Ｐ）ＴＢ３０×８００ Ｌ８００

１５６ｋｇ

リフティングコラムＢＬ１（ＬＩＮＡＫ）

  昇降式調理台  ＳＴ－６９０（改）

ステンレス  ｓｕｓ３０４  ｔ１．０  （Ｌ面Ｒ加工）

ｔ３５

ステンレス  ｓｕｓ３０４  ｔ１．０  (アルゴン溶接)

樹脂シート  ｔ０.４５  ホットメルト接着  Ｆ☆☆☆☆

セフティーエッジ  ｔ３  ホットメルト接着

セフティーエッジ  ｔ３  ホットメルト接着

樹脂製ゴミ収納器付       ４０Ａ用

Ｗ２１００×Ｄ９００×Ｈ７００～８５０ｍｍ

Ｋ－３０

Ａ仕様Ｋ－２９ 教師用調理台 ２Ｆ　調理実習室／１ヶ所

Ａ仕様

※ ネームプレート：樹脂シート製

透明 ネーム用紙
白１

６

９５ ９１

１
０

収納戸棚・ロッカー・掃除用具入れ

７
８

０
１
１
２

０
７
０

０
１

０
０

２
７

０
０

７
０

５
７
５

※ 扉吊元については、配置確認の上製作すること。

シリンダー錠

１８００９００

ネームプレート

４２５４２０

９００ １８００

１８人用ＢＡ

１３００ ６００

Ｃ

４６００

棚受け：

＠５０　１３段

耐震ラッチ

棚受け：

＠５０　５段

耐震ラッチ

２０ ５００

１
０

０
０

２
０

２
７
６

９
０

５
７
５

２
７

０
０

７
０

０

８
０
０

１
０
０

９
０
０

１０

２０

５１０

５００

５００

セフティーエッジ
ｔ３

耐震ラッチ

７
０

０
１
９

０
０

２
７

０
０

１
０

０

１
２

５
０

７
５

１
８

２
５

耐震ラッチ

水受皿：ステンレス

ｓｕｓ４３０ ｔ０．４

雑巾掛け：Ｌ３００

ステンレス棒　φ５

ステンレスパイプ　φ２５

（Ｓカン　５ヶ付）

ステンレス玉付回転フック

　　　　　　　　　２ヶ所　

棚板跳ね上げ防止ダボ

１５ ６０

１５０

２０ ４５０

通気口

通気口

２
２

５
１

０
０

１
０

０

２
０

２Ｆ　普通教室（知）１～１０【１０室】／計１０ヶ所Ｋ－２８

Ａ Ｂ Ｃ

両面メラミン化粧パーチクルボード ｔ２０(ユニボードピュアＨｉ）

（パウダーグレー：Ｕ－１６０）

両面メラミン化粧パーチクルボード ｔ２０(ユニボードピュアＨｉ）

両面メラミン化粧パーチクルボード ｔ２０(ユニボードピュアＨｉ）

※ 扉木口：セフティーエッジ　ｔ３

    （ｓｕｓ３０４  ｔ１．０）

天板：ステンレス  ｔ３５

※Ｈ寸法は現場確認の上、製作すること。

（
１
５

０
）

（
８

５
０
）

１
０

０
３

５

８
０

０

２２００９００１０

２２００

６７０ １２１５０８

生　徒　側教　師　側
蹴込み：Ｄ４４１ｍｍ

９００

  ＡＣ

（１５Ａ・１００Ｖ）

  ＡＣ

（３０Ａ・２００Ｖ）

分割可能

Ｗ（Ｈ） Ｗ（Ｃ）

Ｄ

  ＡＣ

（２０Ａ・２００Ｖ）

４
５
０

２
５

０
２

５
０

４
０
０

３５０ ９５０ １５０ ３００

４
５
０

２００２５０

３０Ａ－２００Ｖ

配管（床上９０ｍｍ以内）

ＡＣ

Ｗ

Ｄ ４０ＶＰ

２×１５Ａ型

１５Ａ－１００Ｖ

２０Ａ－２００Ｖ

配管立上り位置平面図

寸法 Ｗ２２００×Ｄ９００×Ｈ８００（８５０）ｍｍ

調理器具

排水トラップ

水栓

把手

蝶番

１

１

１天板

シンク

厚さ ｔ３５ｍｍ

  教師用調理台  ＳＴ－６００（改）

ステンレス  ｓｕｓ３０４  ｔ１．０  （Ｌ面Ｒ加工）

ステンレス  ｓｕｓ３０４  ｔ１．０  (アルゴン溶接)

１０５°開き

ラインハンドル(ネームプレート付き)

樹脂製ゴミ収納器付        ４０Ａ用

セフティーエッジ  ｔ３ｍｍ  ホットメルト接着

樹脂シート  ｔ０.４５ｍｍ  ホットメルト接着  Ｆ☆☆☆☆

本体

建具類

抽斗箱

エッジ

エッジ

（パウダーグレー：Ｕ－１６０）

両面メラミン化粧パーチクルボード ｔ２０(ユニボードピュアＨｉ）

両面メラミン化粧パーチクルボード ｔ２０(ユニボードピュアＨｉ）

ラインハンドル(ネームプレート付き)

紀北支援学校中校舎棟建築工事

家具詳細図（６）
Ａ－０９１

シングルレバー混合栓（設備工事）

給水栓（設備工事）

シングルワンホ－ル混合栓 （設備工事）

ベンリーフレキ （設備工事）

給水栓（設備工事）

ＩＨクッキングヒ－タ－（単相２００Ｖ/２０００Ｗ）

１ビルトインオーブンレンジ

ビルトインＩＨクッキングヒ－タ－

単相２００Ｖ/５８００Ｗ（ヒーター３口、グリル１口）

コンセント

包丁掛け 樹脂成型品

１

１

１

１ＡＣ：クッキングヒーター用３０Ａ・２００Ｖ 露出１口接地極付

ＡＣ：１００Ｖ ２口アースターミナル付

ＡＣ：オーブン用２０Ａ・２００Ｖ 露出１口接地極付

２

※ユニボード ピュアＨｉ：ＶＯＣ低減・抗菌機能付

単相２００Ｖ/１６００Ｗ（レンジ機能＋オーブン機能）



（主任技術者）

（一級建築士　　登録第160462号）

藤田　貴司検
　
　
　
印

（構造設計一級建築士　第4071号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

一級建築士

（一級建築士　　登録第361974号）
（設備設計一級建築士　第5999号）

山本　篤史

内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体

山田 俊二（登録第183136号）

一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号

A1:1／20

A3:1／40

収納戸棚

１８００ １２００

Ａ

１８００

４８００

（食器） （グループ実習器具）

扉：

透明強化ガラス

　　　　 ｔ４

シリンダー錠

ＣＢ

棚受け：

＠５０　１３段

樹脂コーティング

バスケット：２４ヶ

７
８

０
１
１
２

０

１
９

０
０

耐震ラッチ

セフティーエッジ

ｔ３

棚受け：

＠５０　５段

７
０

５
７
５

７
０

０
１
０

０

２
７

０
０

耐震ラッチ

４５０１５０

６００

樹脂コーティングバスケット

Ｗ２３０×Ｄ３６０×Ｈ８５

　　セミクリアコンテナ

Ｗ２６８×Ｄ４４５×Ｈ１２６

　　　　　トレー

Ｗ２７３×Ｄ３７４×Ｈ６４

棚受け：

＠５０　５段

トレー：１２ヶ

セミクリア

７
８

０
１
１
２

０

１
９

０
０

３
５
０

耐震ラッチ

棚受け：

＠５０　５段

コンテナ：１８ヶ

７
０

５
７
５

セフティーエッジ

ｔ３

耐震ラッチ

７
０

０

２
７

０
０

１
０

０

４５０１５０

６００

１
９

０
０

耐震ラッチ

７
０

０

２
７

０
０

１
０

０

１
８

２
５

７
５

耐震ラッチ

５７０２０

棚受け：

＠５０　２５段

締付金具使用棚

Ａ仕様Ｋ－３１ ２Ｆ　調理実習室／１ヶ所

２Ｆ　調理実習室／１ヶ所Ｋ－３２ 流し台・足洗い流し台 Ａ仕様 Ａ仕様窓下戸棚Ｋ－３３

ａ

ｂ

Ｌ Ｗ 連

２１８００３６００

ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

スチール収納戸棚

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

（塞ぎキャップ付）
φ８穴加工

粉体焼付塗装
高さ調整範囲５０～７２ｍｍ

ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２

Ｒ５

（
５

１
）

１
０
５
０

２
０

７
３

０

２
７
０

０

９
９

７
５

０

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

（塞ぎキャップ付）
φ８穴加工

３７８

粉体焼付塗装

６００

１５０ ４５０

１
８

５
１

粉体焼付塗装
本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

Ｙ

Ｘ
透明強化ガラス ｔ４．０

扉：粉体焼付塗装

引手：ＡＢＳ樹脂成型品

シリンダー錠

前面板：粉体焼付塗装

２７００（９００×３）
９００

２Ｆ　調理準備室／１ヶ所

Ｒ１０

Ｒ１０

Ｒ１０

扉コーナーＲ指示図

Ｋ－３４

Ｒ１０ Ｒ１０

Ｒ１０ Ｒ１０

左扉 右扉

右扉左扉

Ｘ部：上部戸先Ｒ加工

Ｙ部：下部戸先Ｒ加工

スチール収納戸棚 ２Ｆ　調理準備室／１ヶ所

９００

Ｙ

Ｘ

シリンダー錠

透明強化ガラス ｔ４．０

扉：粉体焼付塗装

引手：ＡＢＳ樹脂成型品

３６００（９００×４）

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０
粉体焼付塗装

４５０

粉体焼付塗装

３７８
φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

１
０
５
０

７
５

０
（
５

１
） ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２

高さ調整範囲５０～７２ｍｍ
粉体焼付塗装

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

１
８

５
１

７
５

０
９

９

２
７
０

０

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

Ｋ－３５

Ｒ１０ Ｒ１０

Ｒ１０ Ｒ１０

左扉 右扉

右扉左扉

Ｘ部：上部戸先Ｒ加工

Ｙ部：下部戸先Ｒ加工

Ｒ１０

扉コーナーＲ指示図

Ｒ１０

Ｒ１０

Ｃ仕様 Ｃ仕様 

２Ｆ　調理実習室／計２ヶ所

Ａ Ｂ Ｃ

５０

７
５
０

１
５

０

３９０ ２１０

８
３
０

８
０

５
２

５
７

５

４００ １４０

６００

６０

７
５
０

１
５

０

１
２
０

８
３

０

８
０

シンク：ステンレス
　ｓｕｓ３０４　ｔ１．０

５
２

５
７
５

排水トラップ（設備工事）

排水トラップ（設備工事）

シンク：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０１
０

０

５
０

３
０

２
０

０

２
５

０

水栓（設備工事）

２
５

４
７

５

５
０

０

７
５
０

Ｃ

４００ １４０

６００

６０

１０

６００

４８０

４２０５０

１２０

点検口：ポリ合板 ｔ４

　　　（取り外し可）

シンク：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

１
８

０

排水トラップ（設備工事）

１０５

２５

６００

４２０５０

５７５

７
５

７
５
０

８
３
０

８
０

３
０

２
２

０
４

５
５

Ｄ

ＢＡ

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０貼

８
０
０

３
０

棚受け：

＠５０　５段

７
５

６
９
５

※ 扉木口：セフティーエッジ　ｔ３

Ｌ（Ｗ×連）

Ｗ

天板：ステンレス

８
６
０

６
０

６００

５７５ ２５

１２１８ ２２４３６

７３４

電気温水器設置

Ａ

５０５０

１
５

０

７３４

１４６８

底板補強

換気口

水返し付

１５６８

Ａ

１
５

０

７３４

穴（補強共）φ３７

水返し付

ビス止め
４００８００

電気温水器設置

パネル：

換気口

底板補強
ステンレス貼

Ｂ Ｃ Ｄ

１５６８ １２００ ６００

４９３６

５０

７３４

１４６８

穴（補強共）φ３７

１１００５０ ５０

水返し付

６
０
０

１
５

０
.５

３５０ １５０

５００５０ ５０

紀北支援学校中校舎棟建築工事

家具詳細図（７）
Ａ－０９２

（設備工事）
（設備工事）



（主任技術者）

（一級建築士　　登録第160462号）

藤田　貴司検
　
　
　
印

（構造設計一級建築士　第4071号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

一級建築士

（一級建築士　　登録第361974号）
（設備設計一級建築士　第5999号）

山本　篤史

内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体

山田 俊二（登録第183136号）

一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号

A1:1／20

A3:1／40

Ｋ－３６ 折畳テーブル Ａ仕様

窓下戸棚 Ａ仕様４Ｆ　音楽室１・２【２室】／２ヶ所Ｋ－３８

Ｋ－３７

１８００

５４００（１８００×３）

４Ｆ　音楽室１・２【２室】／２ヶ所Ｋ－３９

８
０

０

２
０

３０

７
５

７
０

５

５００

４７０

セフティーエッジ
ｔ３

ロッカー Ａ仕様

４Ｆ　音楽準備室／計２ヶ所スチール収納戸棚

ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

ａ

ｂ

※ｂはａの左右対称とする

３５

９００９００

１８００

１７３０３５

９００９００

１８００

仕切パネル

転倒防止ベルト

シリンダー錠

引手：ＡＢＳ樹脂成型品

扉：粉体焼付塗装

透明強化ガラス ｔ４．０

Ｘ

Ｙ

１２００

４８００

ａ ｂ ※ｂはａの左右対称とする

８００

１
０

５
０

６００２００

２
１
０

１

１
０

５
１

Ｒ５

粉体焼付塗装

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

８００

２
０

１
０

５
０

６００２００

９
８

０

２
１
０

１

（
５

１
）

Ｒ５

粉体焼付塗装

粉体焼付塗装

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２
高さ調整範囲５０～７２ｍｍ

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０ ６００

１
８

０
０

１
８

５
１

（
５
１

）

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

粉体焼付塗装

ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２
高さ調整範囲５０～７２ｍｍ
粉体焼付塗装

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

Ｒ１０

Ｒ１０

Ｒ１０

Ｒ１０

扉コーナーＲ指示図

Ｒ１０ Ｒ１０

右扉左扉

Ｙ部：下部戸先Ｒ加工

Ｒ１０ Ｒ１０

左扉 右扉

Ｘ部：上部戸先Ｒ加工

ＢＡ Ａ Ｂ ＣＣ

Ｋ－４１

吊戸棚・ロッカー・掃除用具入れ

ヶ所室　名
６００２０００

４７５

２０００

２０００

４７５

２０００

４６００

ネームプレート

２４人用Ａ

１
０

０
０

２
０

２
７
６

９
０

５
７
５

２
７

０
０

７
０

０

８
０
０

１
０
０

９
０
０

１０

２０

５１０

５００

５００

セフティーエッジ
ｔ３

耐震ラッチ

７
０

０
１
９

０
０

２
７

０
０

１
０

０

１
２

５
０

７
５

１
８

２
５

耐震ラッチ

水受皿：ステンレス

ｓｕｓ４３０ ｔ０．４

雑巾掛け：Ｌ３００

ステンレス棒　φ５

ステンレスパイプ　φ２５

（Ｓカン　５ヶ付）

ステンレス玉付回転フック

　　　　　　　　　２ヶ所　

棚板跳ね上げ防止ダボ

１５ ６０

１５０

２０ ４５０

通気口

通気口

２
２

５
１

０
０

１
０

０

２
０

天板：メラミンフラッシュ　ｔ３０ Ｒ２０

１８００

５
５
０

６
７

０

１
２

０

１７０９０ ９０ １１００ １７０９０ ９０

１８００

７
０
９

壁下地補強
Ｗ１９００×１５０

フランス落し
（左右計２ヶ所）

Ｒ２０

１２０５５０

６７０

ブラケット

ピアノ丁番

下地芯

天板：メラミンフラッシュ ｔ３０

６
７
５

タモ集成材 １２０×９０　Ｕ.Ｃ

固定金物：Ｌー４０×４０×３

旗丁番：（上下２ヶ所）

メラミンフラッシュ ｔ５０

ブラケット上部フェルト貼り

下地補強Ｈ１５０（別途）

Ｒ１０
Ａ

５００ ６０５０６０
エラストマーキャスター

７
０
９

６
４
９

５
４
７

６
０

３３
０

６
９

木口：タモ集成材 Ｕ.Ｃ

上下Ｒ５

ブラケット
メラミンフラッシュ ｔ５０

タモ集成材：１２０×９０　Ｕ.Ｃ
タモ集成材：８０×１１０　Ｕ.Ｃ

タモ集成材：
９０×１１０　Ｕ.Ｃ

色
Ｕ.Ｃ

Ｕ.Ｃ

Ｕ.Ｃ

仕 様
本 体
天 板

ブラケット

タモ集成材
メラミンフラッシュ ｔ３０
木口：木縁
メラミンフラッシュ ｔ５０
木口上面：フェルト貼り
木口他面：木縁

ブラケット

タモ集成材：

１２０×９０　Ｕ.Ｃ

１０Ｒ

ピアノ丁番

３
０

９
０

メラミンフラッシュ ｔ５０
５０１０

６

６ ６
４

Ａ部分詳細図　Ｓ：１／５

Ｃ仕様 

２Ｆ　女子更衣室２／１ヶ所

Ｂ Ａ Ｂ

８
０
０

２
０

３０

７
５

７
０
５

セフティーエッジ
ｔ３

６００

５７０

棚受け：

＠５０　５段

※ 扉木口：セフティーエッジ　ｔ３

※ 扉木口：セフティーエッジ　ｔ３

６ヶ所

１０ヶ所３Ｆ　普通教室（知）１９～２８

３Ｆ　普通教室（知）３７～４２

※ ネームプレート：樹脂シート製

透明 ネーム用紙
白１

６

９５ ９１

１
０

１０ヶ所２Ｆ　普通教室（知）１～１０

各　室／計２６ヶ所

１８００

１８００

ベンチ・抽斗付Ｋ－４０ ４Ｆ　音楽室１・２【２室】／２ヶ所Ａ仕様

４
０

０

３
０

４
０

０

８
０
０

Ｒ１０

Ｒ１０ （ＵＣ塗装）
タモ集成材　ｔ３０
背・座：

７
５

スライドレール

１８１２ １８１２ １３６４

４９８８

紀北支援学校中校舎棟建築工事

家具詳細図（８）
Ａ－０９３

建築下地（鉄板t1.0）へ固定 建築下地（鉄板t1.0）へ固定

Ｒ１０

５０ １００

１５０４５０

６００

４
０

０

３
０

４
０

０

８
０
０

Ｒ１０

Ｒ１０ （ＵＣ塗装）
タモ集成材　ｔ３０
背・座：

７
５

Ｒ１０

５０ １００

１５０４５０

６００
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スチール窓下戸棚 ４Ｆ　音楽準備室／計２ヶ所

７
３
０

８
０
０

４５０

１
８

.５
（
５

１
.５

）

ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２
高さ調整範囲５０～７２ｍｍ
粉体焼付塗装

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

粉体焼付塗装

ユニット天板：パーティクルボード

低圧メラミン成形板扉：粉体焼付塗装

引手：ＡＢＳ樹脂成型品

シリンダー錠

Ｘ

Ｙ

７５０７５０

１５００

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

扉コーナーＲ指示図

Ｒ１０

Ｒ１０ Ｒ１０

Ｒ１０ Ｒ１０

左扉 右扉

右扉左扉

Ｘ部：上部戸先Ｒ加工

Ｙ部：下部戸先Ｒ加工

Ｋ－４２

５１００

ＤＣＢＡ

（グループ実習器具）（被服作品）（人台）

９００１８００１２００１２００

シリンダー錠

扉：透明強化ガラス ｔ４

収納戸棚 ４Ｆ　被服室／１ヶ所

ＤＣＢ

６００６００

１５０ ４５０１５０ ４５０２０ ５７０

耐震ラッチ

Ｗ２７３×Ｄ３７４×Ｈ６４

　　　　　トレー

Ｗ２６８×Ｄ４４５×Ｈ１２６

　　セミクリアコンテナ

Ｗ２３０×Ｄ３６０×Ｈ８５

樹脂コーティングバスケット

２
７

０
０

１
０

０
７

０
０

１
０
０

２
７

０
０

７
０

０

７
５

７
０
５

＠５０　５段

棚受け：

ｔ３

セフティーエッジ

耐震ラッチ

１
９

０
０

１
１
２

０
７
８
０

バスケット：２４ヶ

樹脂コーティング

＠５０　１３段

棚受け：

耐震ラッチ

ｔ３

セフティーエッジ

７
５

７
０
５

コンテナ：１８ヶ

＠５０　５段

棚受け：

耐震ラッチ

３
５

０

１
９

０
０

１
１
２

０
７
８
０

セミクリア

トレー：１２ヶ

＠５０　５段

棚受け：

１
２
０

７
５

１
８

２
５

摺桟：桐集成材 ｔ１５

桐集成材 ｔ１５（前板 ｔ２１）

抽斗箱：８ヶ

１
０

０

２
７

０
０

７
０

０

耐震ラッチ

１
９

０
０

補強：アルミＬアングル

Ａ

２０ ５７０

耐震ラッチ

７
５

１
８

２
５

締付金具使用棚

＠５０　２５段

棚受け：

１
０

０

２
７

０
０

７
０

０

耐震ラッチ

１
９

０
０

Ａ仕様

窓下戸棚・流し台 ４Ｆ　被服室／１ヶ所

５０１１００５０

Ｒ８０

５０１１００５０

穴（補強共）φ３７

水返し付

１８００

６
０
０

７
５

棚受け：

＠５０　５段

７
５

０

天板：
メラミンフラッシュ

３
０

６
４

５

７
５

０

１
５
０

１
２

０

８
３
０

８
０

シンク：ステンレス
　ｓｕｓ３０４　ｔ１．０

５
２
５

７
５

排水トラップ（設備工事）

７
５

０

１
５
０

３９０ ２１０

８
３
０

８
０

５
２
５

７
５

ＢＡ Ｃ

１８００

ビス止め
４００ ８００

ビス止め
４００ ８００

パネル： パネル：

換気口 底板補強

１２００ １２００

４２００

Ａ Ｂ Ｃ

６００ ６００ ６００

５７０ ４００ ４００３０ ６０ １４０ ６０ １４０

Ｋ－４３

Ｋ－４４

Ａ仕様

窓下戸棚 ４Ｆ　被服室／計２ヶ所

１８００ ９００

２７００ａ

Ｋ－４５

８
０
０

７
５

天板：
メラミンフラッシュ

３
０

６
９
５

棚受け：

６００

５７０３０

＠５０　５段

Ａ仕様

ｂ

ａ

９００

２７００

Ｗ

１ヶ所

１ヶ所

ヶ所

薬品庫 ４Ｆ　理科準備室／１ヶ所

医薬用外劇物 医薬用外毒物

薬品庫

９００

９
０

０
９

０
０

１
８

０
０

３３０１７０

５００

（壁固定用穴）

表示窓Ｂ４
Ｂ３

Ｂ２

Ｂ１

Ａ５

Ａ１

Ａ２

Ａ３

Ａ４

４－φ７（背面）

Ｂ９

Ａ８

Ｂ５

Ｂ６

Ａ６ Ａ７

（床固定金具用ナット）
２－Ｍ６

Ｋ－４６ 既製品

Ｂ１０

Ａ９

２５ ８０

２５

４１．５

４
１

．
５

Ｂ９

２
３

０

φ１００Ａ８

８８９

１６３
７

Ｂ７

４２０

７

４５０

Ｂ８

４３０ ４３０
４

５

Ｃ１
Ｃ３

Ｃ２

１８８
４０２

７
３

２－１１０－０１２５
薬品整理箱ＳＰ
収納本数：１００ｍｌビン１８本

薬品整理箱ＳＰ本体

３０仕切板(小) ＰＰ

乳白色

乳白色

ＰＰ１２仕切板(大)

ピンクＰＰ６

Ｃ３

Ｃ２

Ｃ１

付属品

２Ｂｔ１．５１６

ＢＡ，ＶＣ

ＢＡ，ＶＣ

ＰＰ

Ｂ１１

Ｂ１０

Ｂ９

Ｂ８

Ｂ７

Ｂ６ ＳＵＳ３０４

２

床固定金具

乳白色φ１１０ｘ２３０ＰＥ３密栓ケース

４３０ｘ４３０ｘ４５砂皿

２Ｂｔ１．５ＳＵＳ３０４２

Ｍ６ＳＵＳ金具用ビス

４５０ｘ４２０ｘ７

グレーＰＶＣ１

グレーＰＶＣ２棚板保護皿

付属品

Ａ１１

Ａ１０

Ａ９

Ａ８

２Ｂｔ１．５８Ａ７ ＳＵＳ３０４

ＢＡ，ＶＣ

ＢＡ，ＶＣ

ＰＶＣ

ＳＵＳ３０４

Ｎ２

ｔ７網ガラス

ＳＵＳ３０４ ＢＡ，ＶＣ

ＳＵＳ３０４

ｔ０．８２棚板Ａ６

ＺＤＣ１鍵Ａ５

Ａ４

透明Ａ３

扉Ａ２

本体Ａ１

品番

縦４

備考

ｔ０．８

ｔ０．８

寸法，呼び方品名

扉ガラス

ガラス枠

材質

２

横４

２

１

数量

ＢＡ，ＶＣ

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

ＳＵＳ３０４

Ｍ６ＳＵＳ２金具用ナット

Ｍ６ＳＵＳ金具用ビス

２Ｂｔ１．５ＳＵＳ３０４上下連結金具

グレー８８９ｘ１６３ｘ７ＰＶＣ１下段天板保護皿

４

２

４Ｂ５

４

２

扉銘板Ｂ４

ｔ０．８棚板

鍵、樹脂カバー付Ｂ３ ＺＤＣ鍵

Ｂ２

Ｂ１

扉

本体

ｔ０．８

ｔ０．８

２

１

付属品

薬品庫　ＳＹ－５１（Ｎ）（８－１２５－０３０６）

棚受金具

棚受金具

品番 備考寸法，呼び方品名 材質数量

Ｃ仕様 

９００ｂ

※ 扉木口：セフティーエッジ　ｔ３

紀北支援学校中校舎棟建築工事

家具詳細図（９）
Ａ－０９４

電気温水器設置

（設備工事）
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A1:1／20

A3:1／40

８
０
０

４
５

９
０

６００ １７２２

２４００

３８ ４０

２４００９００ ９００

天板：トレスパ

教  師  側 生  徒  側蹴込み：Ｄ４４１ｍｍ

寸法

配管立上り位置平面図

分割可能

Ｄ

Ｗ

ＡＣ Ｄ

Ｗ １５Ａ型

配管（床上９０ｍｍ以内）

３
０
０

６
０
０

２００８００

４
５
０

１
５

０
３

０
０

天板 表面材

本体

厚さ

エッジ、コーナー

エッジ

４０ＶＰ／５０ＶＰ

  流しフタ  ＳＴＦ－１－Ｇ

寸法 Ｗ５２７×Ｄ３６８×Ｈ４５

質量 ２ｋｇ

色 ブラック

天板 表面材

エッジ、コーナー

厚さ ｔ４５

流しフタ＜ＳＴＦ－１－Ｇ（規）＞

止め加工止め加工

天板：トレスパ

３
６
８

４
５

５２７

  教師用実験台  ＳＴ－５００（改）

Ｗ２４００×Ｄ９００×Ｈ８００

トレスパ  ｔ３  ブラック

樹脂成型エッジ、樹脂成型コーナー

ｔ４５

樹脂シート  ｔ０.４５  ホットメルト接着  Ｆ☆☆☆☆

トレスパ  ｔ３  ブラック

樹脂成型エッジ、樹脂成型コーナー

止め加工 止め加工

Ａ仕様

抽斗箱 スチールドロワー(幕板調整機能・セルフクローズ付)

１

１

蝶番

把手

水栓

コンセント １ＡＣ：１００Ｖ ２口アースターミナル付

１０５°開き

ラインハンドル(ネームプレート付き)

流し ＦＲＰ製

教師用実験台 ４Ｆ　理科室／１ヶ所

スチール収納戸棚

１２００ １２００ ９００ ９００

４２００

Ｚ

前面板：粉体焼付塗装

シリンダー錠

引手：ＡＢＳ樹脂成型品

扉：粉体焼付塗装

透明強化ガラス ｔ４．０
Ｘ

Ｙ

ＣＡ Ｂ Ｄ

Ｋ－４７

Ｒ１０

Ｒ１０

Ｒ１０

Ｒ１０

Ｒ１０

Ｒ１０

Ｒ１０

Ｒ１０

Ｒ１０

扉／前面板コーナーＲ指示図

Ｒ１０ Ｒ１０

Ｒ１０ Ｒ１０

左扉 右扉

右扉左扉

Ｘ部：上部戸先Ｒ加工

Ｙ部：下部戸先Ｒ加工

Ｒ１０

Ｒ１０

Ｚ部：前面板Ｒ加工

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０
粉体焼付塗装

ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２
高さ調整範囲５０～７２ｍｍ
粉体焼付塗装

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

粉体焼付塗装

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

６００

５２８
φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

粉体焼付塗装

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

１
８

０
０

１
８
５

１

（
５
１

）

７
５
０

９
９

２
７

０
０

粉体焼付塗装

６００

５２８
φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

粉体焼付塗装

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

１
８

０
０

１
８
５

１

（
５
１

）

７
５
０

９
９

２
７

０
０

１
８
５

１

４５０１５０

６００

粉体焼付塗装

３７８
φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

７
５
０

９
９

２
７

０
０

ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２
高さ調整範囲５０～７２ｍｍ
粉体焼付塗装

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０ 本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０
粉体焼付塗装

１
８
５

１

４５０１５０

６００

粉体焼付塗装

３７８
φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

本体：ＳＰＣＣ ｔ０．７～ｔ２．０

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

７
５
０

９
９

２
７

０
０

７
３
０

２
０

１
０

５
０

（
５

１
）

Ｒ５

ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２
高さ調整範囲５０～７２ｍｍ
粉体焼付塗装

コンテナ(９ヶ)：ＰＰ　色：黄

有効内寸：Ｗ２４２×Ｄ４０７×Ｈ１０５
Ｗ２７５×Ｄ４５０×Ｈ１２０

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

バスケット（１２ヶ）
Ｗ２３０×Ｄ３６０×Ｈ８５

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

７
３
０

２
０

１
０

５
０

（
５

１
）

Ｒ５

ベース：ＳＰＣＣ ｔ０．６～ｔ１．２
高さ調整範囲５０～７２ｍｍ
粉体焼付塗装

φ８穴加工
（塞ぎキャップ付）

可動棚：ＳＰＣＣ ｔ０．７

天板：トレスパ

１８００ ９００

４
５

８
５
０

７９０ ６２０７０ ２７０

７
０
０

４
５

５０

１８００ ９００

    シ－ル

ピュアＨｉ

トラップ家具工事

昇降式実験台 ４Ｆ　理科室／１ヶ所

寸法

Ｗ

Ｄ

１５Ａ型

４０ＶＰ

配管（床上９０ｍｍ以内）

ＡＣ ２×１５Ａ－１００Ｖ

ＡＣ Ｄ

Ｗ

昇降機脚台あり

ＡＣ

９
０

０

９００ ５５０ １５０２００

３
０

０
１

５
０
２
０

０
２

５
０

１８００

５
１

８
（

配
管

ス
ペ

ー
ス
）

３３８(配管スペース)
天板 表面材

本体

ＦＩＸ

厚さ

エッジ、コーナー

エッジ

エッジ

  昇降式実験台  ＳＴ－５９０（改）

樹脂成型エッジ、樹脂成型コーナー

ｔ４５

樹脂シート  ｔ０.４５  ホットメルト接着  Ｆ☆☆☆☆

セフティーエッジ  ｔ３  ホットメルト接着

１水栓

コンセント １

１

１排水管

１

１給水管

ＡＣ：１００Ｖ ２口アースターミナル付

ＡＣ：１００Ｖ 露出１口アースターミナル・接地極付

ジャバラホース Ｌ１０００ ディスポ－サ－用ジョイントエルボ（０１６６）

ベンリーフレキ Ｔ１９０－１３ Ｌ９００ 配管継手付

流し ＦＲＰ製

トレスパ  ｔ３　ブラック

Ｗ１８００×Ｄ９００×Ｈ７００～８５０

Ａ仕様

配管立上り位置平面図

Ｋ－４８

Ｋ－４９

Ｃ仕様 ４Ｆ　理科準備室／１ヶ所

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

両面メラミン化粧パーチクルボード ｔ２０(ユニボードピュアＨｉ）

（パウダーグレー：Ｕ－１６０）

両面メラミン化粧パーチクルボード ｔ２０(ユニボードピュアＨｉ）

（パウダーグレー：Ｕ－１６０）

両面メラミン化粧パーチクルボード ｔ２０(ユニボードピュアＨｉ）

１

１

昇降装置

キースイッチ セレクタスイッチ ＡＭ２２ＪＲ－２Ｂ２０Ａ

リフティングコラムＢＬ１（ＬＩＮＡＫ）

※昇降装置用家具内配線は含む

紀北支援学校中校舎棟建築工事

家具詳細図（１０）
Ａ－０９５

給水栓（設備工事）

台付化学水栓  ２口 （設備工事）

１４００

ＡＣ １５Ａ－１００Ｖ

折りたたみ化学水栓  ２口（設備工事）

給水栓（設備工事）
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A3:1／40

９
０

※Ｈ寸法は現場確認の上、製作すること。

２×４０ＶＰ／５０ＶＰ

配管（床上９０ｍｍ以内）

１００
５０５０

１５００１５００

４
５
０

４
５
０ １

５
０１

５
０

Ｗ

ＡＣＤ

Ｗ

Ｄ

配管立上り位置平面図

２×１５Ａ型

Ｄ

Ｗ

天板：トレスパ

７
６
０

４
５

９００ ３０００ ９００

９００ ６００ ９００

３０００

２００１００ ２００１００

寸法

天板

本体

脚見付・ＦＩＸ

厚さ

エッジ、コーナー

エッジ

エッジ

  流しフタ  ＳＴＦ－１－Ｇ

寸法 Ｗ５２７×Ｄ３６８×Ｈ４５

質量 ２ｋｇ

色 ブラック

天板 表面材

エッジ、コーナー

厚さ ｔ４５

流しフタ＜ＳＴＦ－１－Ｇ（規）＞

止め加工止め加工

天板：トレスパ

３
６
８

４
５

５２７

トレスパ  ｔ３  ブラック

樹脂成型エッジ、樹脂成型コーナー

止め加工 止め加工

  生徒用実験台  ＳＴ－５３４（改）

Ｗ３０００×Ｄ９００×Ｈ７６０

トレスパ  ｔ３  ブラック

樹脂成型エッジ、樹脂成型コーナー

ｔ４５

樹脂シート  ｔ０.４５  ホットメルト接着  Ｆ☆☆☆☆

セフティーエッジ  ｔ３  ホットメルト接着

水栓 ２

コンセント

２

２ＡＣ：１００Ｖ ２口アースターミナル付

流し ＦＲＰ製

Ａ仕様生徒用実験台 ４Ｆ　理科室／計４ヶ所Ｋ－５０

収納戸棚

１８００ １２００

Ａ

１８００

４８００

（グループ実習器具）

ＣＢ

棚受け：

＠５０　１３段

樹脂コーティング

バスケット：２４ヶ

７
８
０

１
１
２

０

１
９

０
０

耐震ラッチ

セフティーエッジ

ｔ３

棚受け：

＠５０　５段

７
０
５

７
５

７
０

０
１

０
０

２
７

０
０

耐震ラッチ

４５０１５０

６００

樹脂コーティングバスケット

Ｗ２３０×Ｄ３６０×Ｈ８５

　　セミクリアコンテナ

Ｗ２６８×Ｄ４４５×Ｈ１２６

　　　　　トレー

Ｗ２７３×Ｄ３７４×Ｈ６４

棚受け：

＠５０　５段

トレー：１２ヶ

セミクリア

７
８
０

１
１
２

０

１
９

０
０

３
５

０

耐震ラッチ

棚受け：

＠５０　５段

コンテナ：１８ヶ

７
０
５

７
５

セフティーエッジ

ｔ３

耐震ラッチ

７
０

０

２
７

０
０

１
０
０

４５０１５０

６００

Ａ Ｂ

１
９

０
０

耐震ラッチ

７
０

０

２
７

０
０

１
０

０

１
８

２
５

７
５

耐震ラッチ

５７０２０

Ｃ

４Ｆ　理科室／１ヶ所

（ガラス器具）

扉：透明強化ガラス ｔ４

注意シール

シリンダー錠

レール：樹脂成型品

Ｗ３１２×Ｄ４２７×Ｈ２２５

　アクティブトレイ：Ｓ

Ｗ３１２×Ｄ４２７×Ｈ７５

　アクティブトレイ：Ｍ

Ｗ３１２×Ｄ４２７×Ｈ１５０

　アクティブトレイ：Ｌ

アクティブトレイ：Ｓ

みどり／９ヶ

しろ／９ヶ

アクティブトレイ：Ｍ

あお／９ヶ

アクティブトレイ：Ｌ

あか／６ヶ

Ｋ－５１

収納戸棚 ４Ｆ　理科室／１ヶ所窓下戸棚 ４Ｆ　理科室／計２ヶ所

８
０
０

４
５

６００

５７０３０

棚受け：

＠５０　５段

７
５

６
８

０

天板：トレスパ　ｔ４５

Ｌ（Ｗ×連）

Ｗ

Ｋ－５２ Ｋ－５３

ａ

ｂ

Ｌ Ｗ 連

１１８００

１８００

ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

５４００ ３

Ａ仕様

Ａ仕様Ａ仕様

（パウダーグレー：Ｕ－１６０）

両面メラミン化粧パーチクルボード ｔ２０(ユニボードピュアＨｉ）

両面メラミン化粧パーチクルボード ｔ２０(ユニボードピュアＨｉ）

※ 扉木口：セフティーエッジ　ｔ３

７
５
０

１
５

０

１
２

０

４００ １４０

６００

６０

８
３

０

８
０

シンク：ステンレス
　ｓｕｓ３０４　ｔ１．０

５
２

５
７

５

排水トラップ（設備工事）

７
５
０

１
５

０

３９０ ２１０

８
３

０

８
０

４００ １４０

６００

６０

５
２

５
７
５

排水トラップ（設備工事）

シンク：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０１
０

０

５
０

３
０

２
０

０

２
５

０

水栓（設備工事）

２
５

４
７

５

５
０
０

７
５

０

１２０

５０ ４２０

４８０

６００

１０

Ｃ

ＢＡＡ

Ｒ８０

５０

換気口

底板補強

４００１０９６
ビス止め
パネル：

１４９６

５０１３９６ ５０

４００１０９６

１４９６

５０１３９６ ５０

Ｂ

電気温水器設置

パネル：
ビス止め
４００

穴（補強共）φ３７

１５０３５０

５００

６
０

０

１
５
０

.５

５０５０５０

ステンレス貼

６００

Ｃ

１０９６

１４９６

１３９６

５０８８

水返し付

紀北支援学校中校舎棟建築工事

家具詳細図（１１）
Ａ－０９６

（設備工事）

折りたたみ化学水栓  ２口 （設備工事）

給水栓（設備工事）

１５Ａ－１００ＶＡＣ
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A1:1／20
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更衣棚 ４Ｆ　洗面・脱衣室／１ヶ所

４７３

１４９９

４７３

１４９９

２９９８

２４人用

７
５

１
５
２

５

１
６

０
０

５００

３
５
６

Ｋ－５４

２１５０
５０

Ａ Ｂ

６５０１１００ ４００
４７５

５０

４７５４７５

５０

１０５０

１
５

０

１
５

０

２３７.５２３７.５ ２３７.５２３７.５
シリンダー錠

水返し付

穴（補強共）φ３７

壁面調理台 ４Ｆ　生活学習室／１ヶ所

Ａ仕様 ４Ｆ　洗面・脱衣室／１ヶ所腰下戸棚Ｋ－５５ Ａ仕様

１８００

８
０
０

２
０

７
８

０

３０

セフティーエッジ
ｔ３

７
５

３７０

４００

Ｋ－５６

Ｋ－５７ デスク・収納戸棚 各　室／計２ヶ所

Ａ

７
０
０

Ｂ Ｃ

７
５

７
５

６
８

０
６

８
０

ｔ３
セフティーエッジ

７
５

７
５

６
８

０
６

８
０

ｔ３
セフティーエッジ

抽斗箱

７
５

ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

※ｂはａの左右対称とする

Ａ仕様 

室　名

４Ｆ　宿泊学習室１

４Ｆ　宿泊学習室２

ａ

ｂ

Ａ仕様

Ａ Ｂ Ｃ

※ 扉・抽斗前板木口：セフティーエッジ

※ 扉・抽斗前板木口：セフティーエッジ

ＩＨクッキングヒーター

ビルトインオーブンレンジ

２１５０

３
０

０

幕板

７５０１４００

１
０

２
０

１
０

２
０

７
０

０

２
５
０
０

補強：アルミＬアングル

１
０

０

６
５

３
０
０

棚受け：

可動棚：
ポリ合板貼フラッシュ ｔ３０

＠５０　５段

４７０

５００
３０

１
０

２
０

１
０

２
０

７
０

０

２
５
０
０

耐震ラッチ

補強：アルミＬアングル

６
５

３
０
０

棚受け：

可動棚：
ポリ合板貼フラッシュ ｔ３０

＠５０　５段

４７０

５００

３０

１
０

０

棚受け：

＠５０　２５段

締付金具使用棚
１

７
０
０

７
０

０

２
５
０
０

１
０

０

１
６

２
５

２０

耐震ラッチ

耐震ラッチ

４７０８００１５００

２３００ａ ｂ ※ｂはａの左右対称とする

シリンダー錠

紀北支援学校中校舎棟建築工事

家具詳細図（１２）

レンジフード

Ａ－０９７

建築下地（鉄板t1.0）へ固定

８
０
０

８
８

０

８
０

３
０

２
２

０
７

５
５

０
５

シンク：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

１
８

０

点検口：ポリ合板 ｔ４

　　　（取り外し可）

７
２

０

８
０
０

８
８

０

８
０

３
０

７
５

７
２

０

天板：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０貼

７
２

５

５０ １０５

２５

７００

５２０

６７５ ２５

７００

６７５

抽斗箱
排水トラップ（設備工事）

Ａ Ｂ

耐震ラッチ

８
０

０

２
５

０
０

１
０

０

２０ ４００

耐震ラッチ

８
０

０

２
５

０
０

１
０

０

２０ ４００

棚受け： 棚受け：
＠５０　１０段 ＠５０　１０段

建築下地（鉄板t1.0）へ固定 建築下地（鉄板t1.0）へ固定

調理器具 １

１ビルトインオーブンレンジ

ビルトインＩＨクッキングヒ－タ－

単相２００Ｖ/５８００Ｗ（ヒーター３口、グリル１口）

コンセント １

１

１ＡＣ：クッキングヒーター用３０Ａ・２００Ｖ 露出１口接地極付

ＡＣ：１００Ｖ ２口アースターミナル付

ＡＣ：オーブン用２０Ａ・２００Ｖ 露出１口接地極付

単相２００Ｖ/１６００Ｗ（レンジ機能＋オーブン機能）

８０

レンジフード側面

２６０ ３４５
６０５

４
０
０

２５ ７５

３７０前幕板調整可能範囲

４
０
０

８
０

ダクトφ１４８
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（構造設計一級建築士　第4071号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

一級建築士

（一級建築士　　登録第361974号）
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山田 俊二（登録第183136号）

一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号

A1:1／20

A3:1／40

各　室／計６ヶ所Ｋ－５８

荷物棚Ｋ－５９ ４Ｆ　男子・女子便所／計２ヶ所

ＦＬ

３００

７
０
０

２
０

ｔ３
セフティーエッジ

ブラケット：スチール製（白）

１０００

Ａ仕様

点検口パネル：ビス止め

排水トラップ（設備工事）

セフティーエッジ ｔ６

シンク：ステンレス

３
０
０

４２０

４８０

５０

６００

１２０

２
５

３
６

５

３
０

３
９
０

１
０

０
０

６
１

０

６００

３
０
０

１０

２５０２５０

５００ ５０５０

６
０

０１
５

０

（巾木と共に取外し可）

２
３
５

７
５

深流し台Ｋ－６０ ４Ｆ　洗濯室／１ヶ所

深流し台・流し台

５０５０ ５０

Ｂ Ｃ

点検口：ポリ合板 ｔ４

　　　（取り外し可）

７
５

シンク：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

７
５

０

８
３
０

８
０

３
０

２
２
０

４
５

５

７
５

０

１
５
０

３９０

７
５

０

１
５
０

１
２
０

２１０

シンク：ステンレス
　ｓｕｓ３０４　ｔ１．０

５
２
５

５
２
５

７
５

７
５

Ｂ Ｃ

８
３
０

８
３
０

８
０

８
０

Ａ

排水トラップ（設備工事） 排水トラップ（設備工事）

２５

６００

５０

５７５ ４００ １４０

６００

６０４００ １４０

６００

６０

１
８
０

１１５４１０
１
５

０

底板補強

換気口

１
５
０

２５０２５０

５００５０ ５０

パネル：

６００

Ｄ

６
０
０

８００ ５０

６００ ２００

３００

穴（補強共）φ３７

９００Ｗー９００

６００

Ｌ

Ｗ

Ａ

Ｗー１００

Ｗー１００／２ Ｗー１００／２

水返し付

ビス止め

シンク：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

排水トラップ（設備工事）

セフティーエッジ ｔ６

２
５
０

３
０

４
６
０ ２
５
０

１
３

５
７
５

４２０

４８０

５０

６００

１２０

２
５

３
４

５

３
７

０

８
３
０

１０

Ａ仕様

ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

Ｗ 室　名

１ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

Ａ仕様

１Ｆ　東廊下

１ヶ所

１ヶ所

１ヶ所

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ｆ

Ｌ

２０６１２６６１

１９９４２５９４ ２Ｆ　東廊下

２Ｆ　西廊下２７７４３３７４

３Ｆ　東廊下

２７７４３３７４

２０８６２６８６

３Ｆ　西廊下

４Ｆ　東廊下

２０８６２６８６

※ｂは左右対称とする

点検口パネル：ビス止め
（巾木と共に取外し可）

Ａ仕様

Ｋ－６２ 吊戸棚 ２Ｆ　自立活動室（運動）／１ヶ所

１６６０ ８４０

２５００

Ｈ

６
０
０

７
０
０

１
０
０

耐震ラッチ

２０ ４００
※ 扉木口：セフティーエッジ　ｔ３

Ａ仕様

Ａ仕様

Ｄ

Ｋ－６１ 昇降式洗面台 ２Ｆ　自立活動室（運動）／２ヶ所

３２５ ５５０ ２００

１２００

１２５

天板:メラミンポストフォーム

６００

１
５
０９

０

４
０

０
１

０
０

～
２

５
０６

５
０

～
８
０

０

セフティーエッジ　ｔ３

セフティーエッジ　ｔ３

FIXパネル
(取り外し可)

陶器流し

200

２
０
０

２
５

０
５

０

６００

配管カバー
(取り外し可)

２２０ ７６０ ２２０

Ｋ－６３ 姿勢矯正鏡 各室／計３ヶ所

６１３

１
５
３
２

芯材　ｔ２２

ヶ所

１

１

１

室　名

２Ｆ　女子更衣室１

２Ｆ　女子更衣室２

２Ｆ　男子更衣室１

紀北支援学校中校舎棟建築工事

家具詳細図（１３）
Ａ－０９８

建築下地（鉄板t1.0）へ固定 建築下地（鉄板t1.0）へ固定

電気温水器設置

（設備工事）

ステンレスミラー

給水栓（設備工事）

寸法

天板

Ｗ１２００×Ｄ６００×Ｈ６５０～８００（作業面）

メラミンポストフォーム

本体

エッジ 樹脂シート  ｔ０.４５  ホットメルト接着  Ｆ☆☆☆☆

両面メラミン化粧パーチクルボード ｔ２０(ユニボードピュアＨｉ）

（パウダーグレー：Ｕ－１６０）

  昇降式実験台  ＳＴ－５０３２

１水栓 レバー水栓  １口 （設備工事）

１

１

流し 陶器製

１昇降装置 手動ハンドル式

２１０×２９０×３２　ｔ３
建築下地（鉄板t1.0）へ固定１００ １００４００ ４００

建築下地（鉄板t1.0）へ固定

下膳カウンター １Ｆ　洗浄室／１ヶ所

枠：ステンレス

ｓｕｓ３０４ ｔ１．０

40
0

SUS三方枠
4,00025 25

4,200

SS

洗浄室

30
5

95

シャッターレール

SUS三方枠

下膳カウンター
SUS304 HL t1.0

コーナー部R加工
（耐水合板下地）

4,050

廊下

30
1,
03

0

FL

305 95

杉羽目板 t=12

洗浄室 廊下SUS三方枠

SS

400

下膳カウンター
SUS304 HL t1.0

（耐水合板下地）
コーナー部R加工

ＦＫ（２）

厨房機器

カウンター受金物
SUS製L-150×300 t5.0

ビス止め
合計7カ所

ＧＢ-Ｆ t=12.5 二重張り

木製巾木　桧 ＵＣ塗装

LGS
100

20

木製見切り 桧t=21

Ｋ－６４
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紀北支援学校中校舎棟建築工事

家具詳細図（１４）

ＦＬ

根
太

床：(別工事)

・タイルカーペット貼り　ｔ6.5

・線甲板

タッピングビス止め  ４×４５

（ＫＤワッシャー・化粧キャップ付）

20

60

510

Ｐレスアンカー  ５×４５

調整用パッキン
・ビニル床シートｔ２（別工事）

床：(別工事)

ＦＬ

調整用パッキン

（ＫＤワッシャー・化粧キャップ付）

Ｐレスアンカー  ５×４５
20

60

根
太

5

タッピングビス止め  ４×４５

見え掛方向 見
え
掛
方
向

台 輪

調整用パッキン

ＦＬ

タッピングビス止め  ４×４５

（ＫＤワッシャー・化粧キャップ付）

20

Ｐレスアンカー  ５×４５

根
太

6
0

・ビニル床シートｔ２（別工事）

床：(別工事)

後付

壁固定詳細図

裏板：ポリ合板ｔ４

　　　片面フラッシュ

タッピングビス止め  ４×75

（ＫＤワッシャー・化粧キャップ付）

タッピングビス止め  ４×75

（ＫＤﾜｯｼｬｰ・化粧キャップ付）

22 65

A1:　-

A3:　-

※土間モルタル仕上後、家具取付

床固定詳細図 先付

台物床固定詳細図

L金具：150×40×40 t2

巾木固定ビス：ユニクロトラス3.5×16

Ｐレスアンカー：4×45

床：シートt2.0

タイルカーペット t6.5

L金具：150×40×40 t2

巾木固定ビス：ユニクロトラス3.5×16

Ｐレスアンカー：4×45

家具固定詳細図

調整用パッキン

※注：ビス止めは、取付箇所・家具高等により

目立たぬ最善な箇所での接合を行なう為、

図示の通りとは限らないとする。

   

タッピングビス止め  ４×３５

（ＫＤワッシャー・化粧キャップ付）

タッピングビス止め  ４×４５

（ＫＤワッシャー・化粧キャップ付）

（ＫＤワッシャー・化粧キャップ付）

家具同士の接合

４×３５
ＫＤワッシャー

化粧キャップ

タッピングビス止め  ４×３５

20 20

4 15

床：シートt2.0

タイルカーペット t6.5

Ａ－０９９



EV1FL

EV2FL
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EV4FL

X4 X5
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口
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高

さ
 2

10
0

お
も

り
枠

高
さ

 1
81

0

250

180

aa

GL

E

F

h

a 30kN 吊りフック (建築工事)

h 煙感知器 (電気工事)

E タラップ (EV工事)

F フェッシャープレート

煙感知器の施工例（屋内用）

ドアスイッチ（EV工事）

煙感知器

（電気工事）

昇降路

昇降路頂部に煙感知器を設置する場合は外部に引き出した

状態で点検可能なよう施工願います。（建築工事）

点検口の位置は、塔内機器と干渉する恐れがあるため、

事前にご相談下さい。

天井点検口

（1.5mm以上の鉄製）

点検扉（建築工事）

（200角程度）

（施錠付※）

※施錠は、緩めるのに工具が必要なネジで代用可。

（＝FL）

（＝FL）

（＝FL）

（＝FL）

RSL15
0

610

▽防水仕上面

動力用電源

戸の方式

出入口寸法

かご内法

停止階及び数

巻上電動機

おもり

速    度

運転操作方式

積    載

制御方式

用    途

仕　様　一　覧

乗
　
　
　
　
場

三方枠

幕　板

大枠 ステンレスヘアライン仕上

扉

敷　居

表示機器

押ボタン

フェースプレート

遮煙乗場ドア

防犯窓　　

スタンダードタイプ天　井

袖　壁 ステンレスバイブレーション仕上（入口柱一体）

側　壁

扉

幅　木

床

敷　居

換気装置

化粧鋼板

化粧鋼板

ステンレスヘアライン仕上

か
　
　
　
　
ご

特
 
記
 仕
 様

監視盤

停電時自動着床

火災時管制運転

地震時管制運転

冠水時管制運転

光電式多光軸ドアセンサー

ドアニック

カードアポケットセンサー

荷重条件

自家発時管制運転

長周期地震時管制運転

照明用電源

※１

管
　
制
　
運
　
転

緊急地震速報連動

セ
｜
フ
テ
ィ
機
能

ドアエッジセンサー

ドアウインカー

ユ
ニ
バ
｜
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

視覚障がい者仕様（点字）

聴覚障がい者仕様

発音機能付タクタイルボタン

車いす仕様

音声案内装置（かご内設置）

走行お知らせ音

※２

全階

意
匠
機
器

幕　板 化粧鋼板

フェースプレート

押ボタン

表示機器主
操
作
盤

鏡

手すり

ガード

福
祉
対
応

敷居隙間 10mm

-

●：1-4階

●：（P・S波）リスタート運転機能付

●

●

●

-

●

●：（光電式）

●：四ヶ国語対応（通常時：日英、緊急時：日英中韓）

●

●

●

●

●

-

●

-

-

●

-

50

2枚 片引き（電動式）

500 ｋｇ以下

（高さ）

（正面）

（間口）

1500 mmmm （奥行） 2500

mm1200 （高さ）

1-4 階

mm2300

mm2100

3 個所

（背面） 階 個所

（間口）

乗合全自動方式

インバータ制御方式（電力回生無し）

人荷共用（車いす仕様）

1750 ｋｇ

210 Ｖ

11.0

60

26 名

Ｈｚ60

ｋＷ

ｍ／ｍｉｎ

100 Ｖ Ｈｚ60

三相３線

単相

床マット

保護幕

ＩＴＶカメラ

-

化粧鋼板全階

液晶表示（混雑度表示付）／押ボタン組込全階

35φ抗菌樹脂ボタン全階

ステンレスヘアライン仕上全階

t=6.0　ゴムタイル

クロスフローファン

35φ抗菌樹脂ボタン

ステンレスバイブレーション仕上

硬質アルミ製

液晶表示／操作盤組込

標準ステンレス鏡（周囲ビス止め）

ステンレスヘアライン仕上（Ｈ＝300）

ステンレスフラットバーヘアライン仕上（2面）

●

●：標準品（取付：磁石式）

●：122万画素、メンテナンスカメラ兼用

抗菌仕様ボタン（乗場／かご）

戸開き延長ボタン

放送用スピーカー

かご上非常呼（ブザー）

乗場テンキー

行先階キャンセル機能

映像分配器

％バランス

硬質アルミ製全階

（応答灯付インターホン呼びボタン）

（２）オプション対策

【ＥＭＩフィルタ 零相リアクトル】

（１）標準対策高
調
波
対
策

【（１）+ ＤＣリアクトル】

●

【回路分類NO.31 6パルス換算係数Ki＝3.4】

●

【回路分類No.33 6パルス換算係数Ki＝1.8】

号　　機 中校舎

注意事項

設備工事関係除外工事

３. ピット点検用コンセント設置工事。

つなぎ込み工事。

線工事。

２. 昇降路外のインターホン・非常ベル、その他エレベータに必要な配管配

４. 昇降路頂部の煙感知器設置工事。（昇降路頂部より点検が可能な事）

５. エレベータ遠隔監視用電話線（電話中継盤から監視ユニット設置場所ま

で）の配管配線工事。

１. エレベータ受電箱までの動力電源・照明電源・接地線の引込み、並びに

建築工事関係除外工事

エレベータ除外工事

30

８. 工事現場におけるエレベータ部品、据付材料の保管場所を無償貸与願い

７. 据付工事用仮設電源、試運転用電力、砂、セメント、水等は無償供給願

６. エレベータ機器の搬入に支障のない経路を確保願います。

５. 昇降路および出入口は風雨に直接さらされたり、塩分の影響を受けない

ようにして下さい。

４. 昇降路には有毒ガスや甚だしい塵　等が入らないようにして下さい。

３. 昇降路内温度は４０℃、湿度は月平均９０％・日平均９５％を超えない

ようにして下さい。

％以内、電圧不平衡率は５％以内に保つよう電源を設置下さい。

２. エレベータ受電端における電源電圧の変動は±５％以内、照明用は±２

（必要に応じてコンクリート孔あけ、および埋戻し工事）

ます。

います。

　　　　　　　　　　　　　　　埃

７. 昇降路頂部の荷吊り用フック（　　 ｋＮ）設置工事。

３. 各階乗場出入口枠周囲のモルタル詰め もしくはロックウール詰め工事。

４. 乗場据付後の出入口廻りの壁・床及び建築物補修仕上工事。

５. 屋上・開放廊下等直接外気と接する乗場における雨水よけ設備工事。

２. 各階出入口（インジケータ、押釦用孔含む）の孔あけ工事。

１. 昇降路の築造工事。

（コンクリート打ち誤差により必要となるはつりまたは肉付け工事）

（エレベータ工事の着工前に完了のこと）

（排水口・水勾配・庇など）

６. ピット内防水仕上工事、およびピットが深い場合の埋め戻し工事。

埋め込まないで下さい。

また、昇降路壁には、エレベータ以外の電気・水道等の配管・器具類を

・昇降路のコンクリート強度は ２１Ｎ／ｍｍ （ＦＣ２１）以上。２

・昇降路のコンクリート壁厚は １５０ｍｍ 以上。

・防水厚は ２５ｍｍ 以下。

　（３００Ｎ）が作用しても１５ｍｍを超える変形及び塑性変形を

・昇降路の壁（囲い）は、５ｃｍ の任意の面に直角方向の外力

　生じない構造とする。

２

に必要な配管設備にあっては、昇降機の機能に支障無きよう願います。

１. 昇降路内に他の用途の配管、ダクトを設けないように願います。昇降機

基本仕様

最寄階救出運転

戸開き不能時救出運転

乗り過ぎ検出（警報ブザー及び音声案内）

各階強制停止運転（各停運転）

昇降機耐震設計・施工指針（２０１６年版）対応

戸開走行保護装置

耐震クラス（　　　　）A14

シックハウス対策（法令（建基）に基づいたシックハウス対策に対応）

かご照明の自動休止

エコロジー機能

かご天井 ＬＥＤ照明（液晶インジケータのバックライトもＬＥＤ化）

乗　場

かご内室

セーフティ機能

車いす専用乗場ボタン

車いす専用かご主副操作盤（主側のみインジケータ付）

鏡

手すり

戸開放時間の延長

戸閉速度の低減

自動着床修正装置

光電式多光軸ドアセンサー

車いす仕様

階　乗場ドアは、上記認定品とする。

認定番号

1-4

認定条件通り停電時自動着床装置と火災管制運転（自動）を合わせて設置しております。

　制御盤へ供給いただく必要があります。

・建物側で自動火災報知設備の設置義務が無い場合においても、

遮煙エレベータ乗場ドア設置上の注意事項

・遮煙エレベータ乗場ドア設置条件として、建物の火災感知信号をエレベータ

　遮煙エレベータ乗場ドア設置階のエレベータホールに煙感知器などの

　火災感知器を設置の上、火災感知信号をエレベータ制御盤へ供給願います。

遮煙エレベータ乗場ドア

ＣＡＳ－０５９８　（国住指第４１０７号）

４輪手押し台車等で荷物を積み込む場合は、台車の重量を含んで、

荷重条件以下に分けて積み込みください。

※1

特定防火設備の区画では、防犯窓付の扉は設置出来ませんのでご注意下さい。※2

無し全階

車いす・視覚障がい者用一体型注意銘板

車いす国際シンボルマーク

（24A0848）

※昇降路内温度の制約

※エレベータ機器の発熱や昇降路外からの入射熱等により、

　昇降路内温度が40℃を超えないかご確認ください。

下記いずれかの場合は、

　（エレベータ機器の発熱や昇降路外からの入射熱等による）

・昇降路内温度が40℃を超える場合

・エレベータ機器発熱量による昇降路内温度上昇が7℃を超える場合

1380 W／（1台分）エレベータ機器発熱量

「換気上有効な開口部、換気設備又は空気調和設備」を設ける必要があります。

エレベータ機器発熱量による
7℃以下

昇降路内温度上昇

H 中間ビーム

H

187.5

（主任技術者）

（一級建築士　　登録第160462号）

藤田　貴司検
　
　
　
印

（構造設計一級建築士　第4071号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

一級建築士

（一級建築士　　登録第361974号）
（設備設計一級建築士　第5999号）

山本　篤史

内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体

山田 俊二（登録第183136号）

一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号

紀北支援学校中校舎棟建築工事

A1:1/50

A3:1/100

昇降路断面図

Ｅ Ｖ 詳 細 図 （ １ ）
Ａ－１００



照明用電源容量（ｋＶＡ）
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X4
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A 巻上機 (EV工事)

B 制御盤

C 受電箱・ピットタラップ

D 地震感知器 
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出入口有効幅 1200
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高

さ
 2
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0

850

2820 1180

Y14 Y13

▽EVFL

P インジケータ

Q 一般用押釦芯

R 車いす用押釦芯

T 車いす・視覚障がい者用銘板

U マジカルテンキー

W 国際シンボルマーク

P
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355
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注：ピット内は、塗膜防水仕上願います。
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４F：460

28
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740

9090

180

152.527.5

180

13545

67.5

22.5

3Fを示す

4Fを示す

RC

R1R2

RW

R3

R4

R5

R1 R2 R3 R4 R5

47 44 44 32 20

ピット部反力（ｋＮ）：長期荷重

RC RW

184 160

ピット床衝撃力（ｋＮ）：短期荷重

レールに作用する荷重値 （ｋＮ）

9.0

おもり

かご

12.0 6.5

Ｐｘ

10.3

Ｐｙ

５ｍｍ以下としてください

短期荷重による建築部材のたわみは

柱 1.8 1.8

Ｐｙ

Ｐｘ

　　感度電流値は昇降機1台あたり50mA（感度設定値100mA相当）の

　　やむを得ず平行配線する場合は、１ｍ以上離して下さい。

６．昇降機の昇降路や動力線の近くにラジオや通信機器のアンテナを設置しないで下さい。

５．昇降機のアース線と弱電機器のアース線は、各々独立して配線のうえ、接地下さい。

４．昇降機の電源トランスと弱電機器の電源トランスを分離して下さい。

３．昇降機の動力線と弱電機器の電源・信号線は、平行に配線しないで下さい。

　　（接地極は同一で構いません。）

お願いします。

高周波漏洩電流と高周波ノイズの影響を低減するため、できるだけ建屋側でも下記対策を

１．漏電遮断器等を設置する場合は「インバータ対応型」とし、

高調波対策

　　漏洩電流として設定下さい。

２．昇降機と同一電源トランスを使用している機器の漏電遮断器、漏電警報器にも

　　「インバータ対応型」を使用して下さい。

電源設備（１台当たり）　【電気工事】

３φ　３Ｗ　ＡＣ　　　Ｖ　　　Ｈｚ

電気室ブレーカ（Ａ）

幹線サイズ（ｍｍ ）

接地線（ｍｍ ）

電源設備容量（ｋＶＡ）

制御盤内降圧トランス容量（ｋＶＡ）

動力用電源

２

幹線こう長（ｍ）

種別記号

0.15

２

1FL-100 4000 ｍｍ

線種等 引込み高さ 引出し線長さ

１φ　２Ｗ　ＡＣ　　　Ｖ　　　Ｈｚ
照明用電源

60100

1.0

別途打合せによる
弱電関係用配線 1FL+100 8000 ｍｍ

ＡＣ１００Ｖ　１０Ａ　１個ピットコンセント 1FL-200

-クーラー用電源
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（主任技術者）
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（構造設計一級建築士　第4071号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

一級建築士

（一級建築士　　登録第361974号）
（設備設計一級建築士　第5999号）

山本　篤史

内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体

山田 俊二（登録第183136号）

一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号

紀北支援学校中校舎棟建築工事
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(1F) 昇降路平面図 (2-4F) 昇降路平面図

(1-4F) 出入口正面図

Ｅ Ｖ 詳 細 図 （ ２ ）
Ａ－１０１

1FL+100 6000電話回線用配線 ｍｍ



開閉釦位置

車いす用副操作盤

ＩＴＶカメラ （１２２万画素：メンテナンス用兼用）

幅木

開閉釦位置

車いす用主操作盤

ガード

手すり

幕　板

開閉釦位置

主操作盤

インジケータ

光
電

式
多

光
軸

セ
ン

サ
ー

主操作盤

車いす用主操作盤

車いす用副操作盤

乳白色樹脂

停電灯

化粧鋼板

通風口

ドアポケットセンサー

ステンレス鏡

（一級建築士　　登録第160462号）
（構造設計一級建築士　第4071号） 紀北支援学校中校舎棟建築工事内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体

検
　
　
　
印

藤田　貴司

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

京都市左京区田中大堰町１８２ （主任技術者）
（一級建築士　　登録第361974号）
（設備設計一級建築士　第5999号）一級建築士 一級建築士神先 誠司（登録第252129号） 山田 俊二（登録第183136号）

山本　篤史
一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号

【設備関係規定に関わる部分が適合する】
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Y3
Y3

Y3
Y3

Y3
Y3

X3 X2 Y3

150 61.6

198

50

41.2

止水補助シート

耐火帯

(遮炎性能:1時間)

アルミExp.J.C.

(外壁コーナー)

150-ECEN

150

140 65

アルミExp.J.C.

(内壁-内壁)

150-IE

150

140 65

アルミExp.J.C.

(天井-天井)

150-IE

150

270

100 85

ビニル床シート

セルフレベリング

ロングビス:Φ5.5x80

アンカープラグ:Φ8x40
止水補助シート

ステンレスExp.J.C.

(床-床)

S150-FXJ

150

270

10085

ビニル床シート

セルフレベリング

アンカーボルト

止水補助シート耐火帯

(遮炎性能:1時間)

ステンレスExp.J.C.

(床-床)

S150-FXJ

▽1FL ▽2FL

アンカーボルト

耐火帯

(遮炎性能:1時間)

アンカーボルト

150

425

脱落防止用ビス

Φ4x16

捨て板金

耐火帯

(遮炎性能:1時間)

アルミExp.J.C.

(屋根-屋根)

RE-0850

150

4000

4000

①

②
②

④
④

④
④

⑤

⑤

　⑥

⑦

▽1FL

▽2FL

▽3FL

△GL

③ ③

中校舎

南校舎

北校舎

アルミExp.J.C.

(屋根-屋根)

RE-0850

(遮炎性能:1時間)
コーナーカバー

アルミExp.J.C.

(外壁コーナー)

150-ECEN

(遮炎性能:1時間)

①　アルミExp.J.C.　(屋根-屋根：耐火仕様)　RE-0850　S=1/3 ②　アルミExp.J.C.　(外壁コーナー：耐火仕様)　150-ECEN　S=1/3

④　アルミExp.J.C.　(内壁-内壁)　150-IE　S=1/3 ⑤　アルミExp.J.C.　(天井-天井)　150-IE　S=1/3

⑥　ステンレスExp.J.C.　(床-床)　S150-FXJ　S=1/3 ⑦　ステンレスExp.J.C.　(床-床：耐火仕様)　S150-FXJ　S=1/3

【KEY-PLAN】

③　耐火帯(遮炎性能：1時間)　S=1/3

製品仕上げ：シルバー(SN)

5
3
.1

10
0

（主任技術者）

（一級建築士　　登録第160462号）

藤田　貴司検
　
　
　
印

（構造設計一級建築士　第4071号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

一級建築士

（一級建築士　　登録第361974号）
（設備設計一級建築士　第5999号）

山本　篤史

内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体

山田 俊二（登録第183136号）

一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号

紀北支援学校中校舎棟建築工事

A1:1/3

A3:1/6

既存
南校舎 中校舎

新築

既存
南校舎 中校舎

新築 既存
南校舎 中校舎

新築 既存
南校舎 中校舎

新築

既存
南校舎 中校舎

新築
既存
南校舎 中校舎

新築

既存
南校舎 中校舎

新築

ＥＸＰ，Ｊ詳細図（参考）（１）
Ａ－１０３
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Y3Y3

Y3
Y3

X11 X10

Y3

150 61.6

198

50

41.2

止水補助シート

耐火帯

(遮炎性能:1時間)

アルミExp.J.C.

(外壁コーナー)

150-ECEN

150

140 65

アルミExp.J.C.

(内壁-内壁)

150-IE

150

140 65

アルミExp.J.C.

(天井-天井)

150-IE

150

270

100 85

ビニル床シート

モルタル仕上

ロングビス:Φ5.5x80

アンカープラグ:Φ8x40
止水補助シート

ステンレスExp.J.C.

(床-床)

S150-FXJ

150

270

10085

ビニル床シート

セルフレベリング

アンカーボルト

止水補助シート耐火帯

(遮炎性能:1時間)

ステンレスExp.J.C.

(床-床)

S150-FXJ

▽1FL ▽2FL

アンカーボルト

アンカーボルト

耐火帯

(遮炎性能:1時間)

150

425

100

53.1

脱落防止用ビス

Φ4x16

捨て板金

耐火帯

(遮炎性能:1時間)

アルミExp.J.C.

(屋根-屋根)

RE-0850

4000

4000

①

②
②

④

④

④

④

⑤

⑤

⑥

⑦

③

中校舎

南校舎

北校舎

アルミExp.J.C.

(屋根-屋根)

RE-0850

(遮炎性能:1時間)
コーナーカバー

アルミExp.J.C.

(外壁コーナー)

150-ECEN

(遮炎性能:1時間)

①　アルミExp.J.C.　(屋根-屋根：耐火仕様)　RE-0850　S=1/3 ②  アルミExp.J.C.　(外壁コーナー：耐火仕様)　150-ECEN　S=1/3

④　アルミExp.J.C.　(内壁-内壁)　150-IE　S=1/3 ⑤　アルミExp.J.C.　(天井-天井)　150-IE　S=1/3

⑥　ステンレスExp.J.C.　(床-床)　S150-FXJ　S=1/3 ⑦　ステンレスExp.J.C.　(床-床：耐火仕様)　S150-FXJ　S=1/3

【KEY-PLAN】

③　耐火帯(遮炎性能：1時間)　S=1/3

製品仕上げ：シルバー(SN)
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（主任技術者）

（一級建築士　　登録第160462号）

藤田　貴司検
　
　
　
印

（構造設計一級建築士　第4071号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】

京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士 神先 誠司（登録第252129号）

【設備関係規定に関わる部分が適合する】

一級建築士

（一級建築士　　登録第361974号）
（設備設計一級建築士　第5999号）

山本　篤史

内 藤 ・ フ ジ 設 計 共 同 体

山田 俊二（登録第183136号）

一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号

紀北支援学校中校舎棟建築工事

A1:1/3

A3:1/6

新築既存
南校舎 中校舎 新築既存

南校舎 中校舎

新築既存
南校舎 中校舎 新築既存

南校舎 中校舎
新築既存

南校舎 中校舎

新築既存
南校舎 中校舎

新築既存
南校舎 中校舎

ＥＸＰ，Ｊ詳細図（参考）（２）
Ａ－１０４
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立面図　1／50立面図　1／50立面図　1／50立面図　1／50立面図　1／50立面図　1／50立面図　1／50

1階平面図　1／501階平面図　1／501階平面図　1／501階平面図　1／501階平面図　1／501階平面図　1／501階平面図　1／50

2・3階平面図　1／502・3階平面図　1／502・3階平面図　1／502・3階平面図　1／502・3階平面図　1／502・3階平面図　1／502・3階平面図　1／50

柱脚平面図　1／20柱脚平面図　1／20柱脚平面図　1／20柱脚平面図　1／20柱脚平面図　1／20柱脚平面図　1／20柱脚平面図　1／20

4階平面図　1／504階平面図　1／504階平面図　1／504階平面図　1／504階平面図　1／504階平面図　1／504階平面図　1／50

大型焼付炉内温度　　180度  20 min大型焼付炉内温度　　180度  20 min大型焼付炉内温度　　180度  20 min大型焼付炉内温度　　180度  20 min大型焼付炉内温度　　180度  20 min大型焼付炉内温度　　180度  20 min大型焼付炉内温度　　180度  20 min

（ステンレス材は除く）　一色塗り（富士産業指定色）（ステンレス材は除く）　一色塗り（富士産業指定色）（ステンレス材は除く）　一色塗り（富士産業指定色）（ステンレス材は除く）　一色塗り（富士産業指定色）（ステンレス材は除く）　一色塗り（富士産業指定色）（ステンレス材は除く）　一色塗り（富士産業指定色）（ステンレス材は除く）　一色塗り（富士産業指定色）

（ メッキ処理パイプ,ステンレス材は除く）（ メッキ処理パイプ,ステンレス材は除く）（ メッキ処理パイプ,ステンレス材は除く）（ メッキ処理パイプ,ステンレス材は除く）（ メッキ処理パイプ,ステンレス材は除く）（ メッキ処理パイプ,ステンレス材は除く）（ メッキ処理パイプ,ステンレス材は除く）

（財）日本消防設備安全センタ－認定品  スカイフロウGL-A1W型  たい-194号（財）日本消防設備安全センタ－認定品  スカイフロウGL-A1W型  たい-194号（財）日本消防設備安全センタ－認定品  スカイフロウGL-A1W型  たい-194号（財）日本消防設備安全センタ－認定品  スカイフロウGL-A1W型  たい-194号（財）日本消防設備安全センタ－認定品  スカイフロウGL-A1W型  たい-194号（財）日本消防設備安全センタ－認定品  スカイフロウGL-A1W型  たい-194号（財）日本消防設備安全センタ－認定品  スカイフロウGL-A1W型  たい-194号

防錆　　　　　溶融亜鉛メッキ（メッキ鋼板, メッキ処理パイプ, ステンレス材は除く）防錆　　　　　溶融亜鉛メッキ（メッキ鋼板, メッキ処理パイプ, ステンレス材は除く）防錆　　　　　溶融亜鉛メッキ（メッキ鋼板, メッキ処理パイプ, ステンレス材は除く）防錆　　　　　溶融亜鉛メッキ（メッキ鋼板, メッキ処理パイプ, ステンレス材は除く）防錆　　　　　溶融亜鉛メッキ（メッキ鋼板, メッキ処理パイプ, ステンレス材は除く）防錆　　　　　溶融亜鉛メッキ（メッキ鋼板, メッキ処理パイプ, ステンレス材は除く）防錆　　　　　溶融亜鉛メッキ（メッキ鋼板, メッキ処理パイプ, ステンレス材は除く）

下地処理塗装　焼付型防錆プライマ－下地処理塗装　焼付型防錆プライマ－下地処理塗装　焼付型防錆プライマ－下地処理塗装　焼付型防錆プライマ－下地処理塗装　焼付型防錆プライマ－下地処理塗装　焼付型防錆プライマ－下地処理塗装　焼付型防錆プライマ－

仕上塗装　　　粉体焼付塗装　　（ポリエステル樹脂粉体塗料）仕上塗装　　　粉体焼付塗装　　（ポリエステル樹脂粉体塗料）仕上塗装　　　粉体焼付塗装　　（ポリエステル樹脂粉体塗料）仕上塗装　　　粉体焼付塗装　　（ポリエステル樹脂粉体塗料）仕上塗装　　　粉体焼付塗装　　（ポリエステル樹脂粉体塗料）仕上塗装　　　粉体焼付塗装　　（ポリエステル樹脂粉体塗料）仕上塗装　　　粉体焼付塗装　　（ポリエステル樹脂粉体塗料）

　　　　　　　メッキ処理後, 溶接部分はロ－バル補修とする。　　　　　　　メッキ処理後, 溶接部分はロ－バル補修とする。　　　　　　　メッキ処理後, 溶接部分はロ－バル補修とする。　　　　　　　メッキ処理後, 溶接部分はロ－バル補修とする。　　　　　　　メッキ処理後, 溶接部分はロ－バル補修とする。　　　　　　　メッキ処理後, 溶接部分はロ－バル補修とする。　　　　　　　メッキ処理後, 溶接部分はロ－バル補修とする。

地耐力地耐力地耐力地耐力地耐力地耐力地耐力
2222222

避難用すべり台避難用すべり台避難用すべり台避難用すべり台避難用すべり台避難用すべり台避難用すべり台

塗装仕様-鉄部塗装仕様-鉄部塗装仕様-鉄部塗装仕様-鉄部塗装仕様-鉄部塗装仕様-鉄部塗装仕様-鉄部

使用材料使用材料使用材料使用材料使用材料使用材料使用材料 ステンレス材　SUS304  ステンレス材　SUS304  ステンレス材　SUS304  ステンレス材　SUS304  ステンレス材　SUS304  ステンレス材　SUS304  ステンレス材　SUS304  

一般鋼材　SS400, STK400 , STKM-11A , SGHC一般鋼材　SS400, STK400 , STKM-11A , SGHC一般鋼材　SS400, STK400 , STKM-11A , SGHC一般鋼材　SS400, STK400 , STKM-11A , SGHC一般鋼材　SS400, STK400 , STKM-11A , SGHC一般鋼材　SS400, STK400 , STKM-11A , SGHC一般鋼材　SS400, STK400 , STKM-11A , SGHC

仕上（ステンレス材）　図記以外は全て磨き（＃400程度）とする。仕上（ステンレス材）　図記以外は全て磨き（＃400程度）とする。仕上（ステンレス材）　図記以外は全て磨き（＃400程度）とする。仕上（ステンレス材）　図記以外は全て磨き（＃400程度）とする。仕上（ステンレス材）　図記以外は全て磨き（＃400程度）とする。仕上（ステンレス材）　図記以外は全て磨き（＃400程度）とする。仕上（ステンレス材）　図記以外は全て磨き（＃400程度）とする。

基礎図　1／20基礎図　1／20基礎図　1／20基礎図　1／20基礎図　1／20基礎図　1／20基礎図　1／20

仕上塗装色仕上塗装色仕上塗装色仕上塗装色仕上塗装色仕上塗装色仕上塗装色

自重（上）  1300 kg自重（上）  1300 kg自重（上）  1300 kg自重（上）  1300 kg自重（上）  1300 kg自重（上）  1300 kg自重（上）  1300 kg

積載荷重    3950 kg積載荷重    3950 kg積載荷重    3950 kg積載荷重    3950 kg積載荷重    3950 kg積載荷重    3950 kg積載荷重    3950 kg

自重（下）  1100 kg自重（下）  1100 kg自重（下）  1100 kg自重（下）  1100 kg自重（下）  1100 kg自重（下）  1100 kg自重（下）  1100 kg
自重（計）  3450 kg自重（計）  3450 kg自重（計）  3450 kg自重（計）  3450 kg自重（計）  3450 kg自重（計）  3450 kg自重（計）  3450 kg

天ルーバーリング平面図　1／50天ルーバーリング平面図　1／50天ルーバーリング平面図　1／50天ルーバーリング平面図　1／50天ルーバーリング平面図　1／50天ルーバーリング平面図　1／50天ルーバーリング平面図　1／50

（主任技術者）（主任技術者）（主任技術者）（主任技術者）（主任技術者）（主任技術者）（主任技術者）

（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）（一級建築士　　登録第160462号）

藤田　貴司藤田　貴司藤田　貴司藤田　貴司藤田　貴司藤田　貴司藤田　貴司検
　
　
　
印

検
　
　
　
印

検
　
　
　
印

検
　
　
　
印

検
　
　
　
印

検
　
　
　
印

検
　
　
　
印

（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）（構造設計一級建築士　第4071号）

【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】【構造関係規定に関わる部分が適合する】

京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２京都市左京区田中大堰町１８２

一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士 神先 誠司神先 誠司神先 誠司神先 誠司神先 誠司神先 誠司神先 誠司 （登録第252129号）（登録第252129号）（登録第252129号）（登録第252129号）（登録第252129号）（登録第252129号）（登録第252129号）

【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】【設備関係規定に関わる部分が適合する】

一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士一級建築士
（一級建築士　　登録第361974号）（一級建築士　　登録第361974号）（一級建築士　　登録第361974号）（一級建築士　　登録第361974号）（一級建築士　　登録第361974号）（一級建築士　　登録第361974号）（一級建築士　　登録第361974号）
（設備設計一級建築士　第5999号）（設備設計一級建築士　第5999号）（設備設計一級建築士　第5999号）（設備設計一級建築士　第5999号）（設備設計一級建築士　第5999号）（設備設計一級建築士　第5999号）（設備設計一級建築士　第5999号）

山本　篤史山本　篤史山本　篤史山本　篤史山本　篤史山本　篤史山本　篤史

内藤・フジ設計共同体内藤・フジ設計共同体内藤・フジ設計共同体内藤・フジ設計共同体内藤・フジ設計共同体内藤・フジ設計共同体内藤・フジ設計共同体

山田 俊二山田 俊二山田 俊二山田 俊二山田 俊二山田 俊二山田 俊二 （登録第183136号）（登録第183136号）（登録第183136号）（登録第183136号）（登録第183136号）（登録第183136号）（登録第183136号）

一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号一級建築士事務所　京都府知事登録　(06A)第02291号

自重（中）  1050 kg自重（中）  1050 kg自重（中）  1050 kg自重（中）  1050 kg自重（中）  1050 kg自重（中）  1050 kg自重（中）  1050 kg
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X14X14X14X14X14X14X14X13X13X13X13X13X13X13
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2700270027002700270027002700
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中心勾配中心勾配中心勾配中心勾配中心勾配中心勾配中心勾配
33度13分33度13分33度13分33度13分33度13分33度13分33度13分
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0 SS400  PL-4.5SS400  PL-4.5SS400  PL-4.5SS400  PL-4.5SS400  PL-4.5SS400  PL-4.5SS400  PL-4.5

STK400-φ42.7X2.3@60度STK400-φ42.7X2.3@60度STK400-φ42.7X2.3@60度STK400-φ42.7X2.3@60度STK400-φ42.7X2.3@60度STK400-φ42.7X2.3@60度STK400-φ42.7X2.3@60度

ル－バ－ル－バ－ル－バ－ル－バ－ル－バ－ル－バ－ル－バ－
STK400-φ27.2X1.9@7.5度STK400-φ27.2X1.9@7.5度STK400-φ27.2X1.9@7.5度STK400-φ27.2X1.9@7.5度STK400-φ27.2X1.9@7.5度STK400-φ27.2X1.9@7.5度STK400-φ27.2X1.9@7.5度

SS400  FB-6X75SS400  FB-6X75SS400  FB-6X75SS400  FB-6X75SS400  FB-6X75SS400  FB-6X75SS400  FB-6X75

安全柵安全柵安全柵安全柵安全柵安全柵安全柵

認定プレ－ト認定プレ－ト認定プレ－ト認定プレ－ト認定プレ－ト認定プレ－ト認定プレ－ト
たい-194号たい-194号たい-194号たい-194号たい-194号たい-194号たい-194号
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（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）

位置位置位置位置位置位置位置
分割分割分割分割分割分割分割
主柱主柱主柱主柱主柱主柱主柱
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進入防止柵進入防止柵進入防止柵進入防止柵進入防止柵進入防止柵進入防止柵
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打継面打継面打継面打継面打継面打継面打継面

モルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテモルタル金ゴテ

柱筋　8-D22柱筋　8-D22柱筋　8-D22柱筋　8-D22柱筋　8-D22柱筋　8-D22柱筋　8-D22

HOOP  D10  @100HOOP  D10  @100HOOP  D10  @100HOOP  D10  @100HOOP  D10  @100HOOP  D10  @100HOOP  D10  @100

全長L=500  丸ワッシャ＋ダブルナット締全長L=500  丸ワッシャ＋ダブルナット締全長L=500  丸ワッシャ＋ダブルナット締全長L=500  丸ワッシャ＋ダブルナット締全長L=500  丸ワッシャ＋ダブルナット締全長L=500  丸ワッシャ＋ダブルナット締全長L=500  丸ワッシャ＋ダブルナット締
アンカーボルト SS400 4-M16アンカーボルト SS400 4-M16アンカーボルト SS400 4-M16アンカーボルト SS400 4-M16アンカーボルト SS400 4-M16アンカーボルト SS400 4-M16アンカーボルト SS400 4-M16

タテ・ヨコ共タテ・ヨコ共タテ・ヨコ共タテ・ヨコ共タテ・ヨコ共タテ・ヨコ共タテ・ヨコ共

ベース筋ベース筋ベース筋ベース筋ベース筋ベース筋ベース筋
D10  @200D10  @200D10  @200D10  @200D10  @200D10  @200D10  @200
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リブ  SS400 FB-6X75リブ  SS400 FB-6X75リブ  SS400 FB-6X75リブ  SS400 FB-6X75リブ  SS400 FB-6X75リブ  SS400 FB-6X75リブ  SS400 FB-6X75

ベース  SS400 PL-19ベース  SS400 PL-19ベース  SS400 PL-19ベース  SS400 PL-19ベース  SS400 PL-19ベース  SS400 PL-19ベース  SS400 PL-19
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L=500L=500L=500L=500L=500L=500L=500

（減速面）（減速面）（減速面）（減速面）（減速面）（減速面）（減速面）

落下防止柵落下防止柵落下防止柵落下防止柵落下防止柵落下防止柵落下防止柵

1000X15001000X15001000X15001000X15001000X15001000X15001000X1500

（避難空地）（避難空地）（避難空地）（避難空地）（避難空地）（避難空地）（避難空地）

安全柵安全柵安全柵安全柵安全柵安全柵安全柵

R630（すべり台芯）R630（すべり台芯）R630（すべり台芯）R630（すべり台芯）R630（すべり台芯）R630（すべり台芯）R630（すべり台芯）

（減速面）（減速面）（減速面）（減速面）（減速面）（減速面）（減速面）

L=406L=406L=406L=406L=406L=406L=406

（幕板下）（幕板下）（幕板下）（幕板下）（幕板下）（幕板下）（幕板下）

アンカ－ボルトアンカ－ボルトアンカ－ボルトアンカ－ボルトアンカ－ボルトアンカ－ボルトアンカ－ボルト

アンカ－ボルトアンカ－ボルトアンカ－ボルトアンカ－ボルトアンカ－ボルトアンカ－ボルトアンカ－ボルト

落下防止柵落下防止柵落下防止柵落下防止柵落下防止柵落下防止柵落下防止柵

1500X1000X50H1500X1000X50H1500X1000X50H1500X1000X50H1500X1000X50H1500X1000X50H1500X1000X50H

ゴムマット（衝撃吸収材）ゴムマット（衝撃吸収材）ゴムマット（衝撃吸収材）ゴムマット（衝撃吸収材）ゴムマット（衝撃吸収材）ゴムマット（衝撃吸収材）ゴムマット（衝撃吸収材）
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粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装

粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装

粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装
粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装

粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装

粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装

粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装

粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装

粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装

粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装
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粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装

（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）

（#400程度）（#400程度）（#400程度）（#400程度）（#400程度）（#400程度）（#400程度）

（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）

（メッキ鋼板）（メッキ鋼板）（メッキ鋼板）（メッキ鋼板）（メッキ鋼板）（メッキ鋼板）（メッキ鋼板）
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粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装
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粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装

粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装 粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装

粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装

粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装
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SS400  PL.L-190X90X9SS400  PL.L-190X90X9SS400  PL.L-190X90X9SS400  PL.L-190X90X9SS400  PL.L-190X90X9SS400  PL.L-190X90X9SS400  PL.L-190X90X9

SS400  [-125X65X6X8SS400  [-125X65X6X8SS400  [-125X65X6X8SS400  [-125X65X6X8SS400  [-125X65X6X8SS400  [-125X65X6X8SS400  [-125X65X6X8

メッキハイテン  5-M16メッキハイテン  5-M16メッキハイテン  5-M16メッキハイテン  5-M16メッキハイテン  5-M16メッキハイテン  5-M16メッキハイテン  5-M16

SS400  C.PL-4.5SS400  C.PL-4.5SS400  C.PL-4.5SS400  C.PL-4.5SS400  C.PL-4.5SS400  C.PL-4.5SS400  C.PL-4.5

Y2通りまで 1500Y2通りまで 1500Y2通りまで 1500Y2通りまで 1500Y2通りまで 1500Y2通りまで 1500Y2通りまで 1500

STK400-φ34X2.3STK400-φ34X2.3STK400-φ34X2.3STK400-φ34X2.3STK400-φ34X2.3STK400-φ34X2.3STK400-φ34X2.3

主柱芯まで 1200主柱芯まで 1200主柱芯まで 1200主柱芯まで 1200主柱芯まで 1200主柱芯まで 1200主柱芯まで 1200

アンカーボルト  4-M16  全長L=500アンカーボルト  4-M16  全長L=500アンカーボルト  4-M16  全長L=500アンカーボルト  4-M16  全長L=500アンカーボルト  4-M16  全長L=500アンカーボルト  4-M16  全長L=500アンカーボルト  4-M16  全長L=500
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クリア調整クリア調整クリア調整クリア調整クリア調整クリア調整クリア調整
0～20mmの範囲で調整0～20mmの範囲で調整0～20mmの範囲で調整0～20mmの範囲で調整0～20mmの範囲で調整0～20mmの範囲で調整0～20mmの範囲で調整

粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装
メッキ処理パイプメッキ処理パイプメッキ処理パイプメッキ処理パイプメッキ処理パイプメッキ処理パイプメッキ処理パイプ

STKM-11A-φ15.9X1.6@内寸100以下STKM-11A-φ15.9X1.6@内寸100以下STKM-11A-φ15.9X1.6@内寸100以下STKM-11A-φ15.9X1.6@内寸100以下STKM-11A-φ15.9X1.6@内寸100以下STKM-11A-φ15.9X1.6@内寸100以下STKM-11A-φ15.9X1.6@内寸100以下

粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装
メッキ処理パイプメッキ処理パイプメッキ処理パイプメッキ処理パイプメッキ処理パイプメッキ処理パイプメッキ処理パイプ

粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装

粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装

粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装
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粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装粉体焼付塗装
メッキ処理パイプメッキ処理パイプメッキ処理パイプメッキ処理パイプメッキ処理パイプメッキ処理パイプメッキ処理パイプ
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クリア調整クリア調整クリア調整クリア調整クリア調整クリア調整クリア調整

シール（建築工事）シール（建築工事）シール（建築工事）シール（建築工事）シール（建築工事）シール（建築工事）シール（建築工事）

スキマある場合スキマある場合スキマある場合スキマある場合スキマある場合スキマある場合スキマある場合

リブ SS400  FB-9X75リブ SS400  FB-9X75リブ SS400  FB-9X75リブ SS400  FB-9X75リブ SS400  FB-9X75リブ SS400  FB-9X75リブ SS400  FB-9X75
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STK400-φ27.2X1.9STK400-φ27.2X1.9STK400-φ27.2X1.9STK400-φ27.2X1.9STK400-φ27.2X1.9STK400-φ27.2X1.9STK400-φ27.2X1.9

SUS304-φ34X1.5SUS304-φ34X1.5SUS304-φ34X1.5SUS304-φ34X1.5SUS304-φ34X1.5SUS304-φ34X1.5SUS304-φ34X1.5
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（減速面）（減速面）（減速面）（減速面）（減速面）（減速面）（減速面）
キャップキャップキャップキャップキャップキャップキャップ
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（＃400程度）（＃400程度）（＃400程度）（＃400程度）（＃400程度）（＃400程度）（＃400程度）

（#400程度）（#400程度）（#400程度）（#400程度）（#400程度）（#400程度）（#400程度）

（メッキ鋼板）（メッキ鋼板）（メッキ鋼板）（メッキ鋼板）（メッキ鋼板）（メッキ鋼板）（メッキ鋼板）

（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）（メッキ処理パイプ）

踊場天踊場天踊場天踊場天踊場天踊場天踊場天

着地天着地天着地天着地天着地天着地天着地天
設計GL設計GL設計GL設計GL設計GL設計GL設計GL
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文字部：黄色表層材文字部：黄色表層材文字部：黄色表層材文字部：黄色表層材文字部：黄色表層材文字部：黄色表層材文字部：黄色表層材

文字外周部：緑色表層材文字外周部：緑色表層材文字外周部：緑色表層材文字外周部：緑色表層材文字外周部：緑色表層材文字外周部：緑色表層材文字外周部：緑色表層材
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1500X1000X50H1500X1000X50H1500X1000X50H1500X1000X50H1500X1000X50H1500X1000X50H1500X1000X50H
ゴムマット（衝撃吸収材）ゴムマット（衝撃吸収材）ゴムマット（衝撃吸収材）ゴムマット（衝撃吸収材）ゴムマット（衝撃吸収材）ゴムマット（衝撃吸収材）ゴムマット（衝撃吸収材）

製作（すべり台工事）製作（すべり台工事）製作（すべり台工事）製作（すべり台工事）製作（すべり台工事）製作（すべり台工事）製作（すべり台工事）
設置（建築工事）設置（建築工事）設置（建築工事）設置（建築工事）設置（建築工事）設置（建築工事）設置（建築工事）
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